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Схема установки стойки
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            Схемы пересечения
  1. На промежуточных опорах    2. С использованием опор
                                                             анкерного типа

1. Велечину заглубления опоры см. лист 6 докм. 3.407.1-143.5.п3п.5.2
2. Спецификация  элементов опоры см. докум. 3.407.1-143.5.2

Ветровой район

Толщина стенки
гололеда мм
Расчетный
пролет L1 м
Расчетный
пролет L2 м

I-III40÷50дан/м² IV,65дан/м² V 80дан/м²

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

80 70 50 60 50 45 40

75 65 50 60 50 45 40
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