
                             Выбор уставок  РЗ  и А сети 6,3 кВ.

1 - МТЗ ввода 6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Гушткомбинат»
      Iс.з.=1210 А  t=2,0 с  РТ-40/10   600/5
      (Существующие устройства РЗ остаются без изменения)

2 -  МТЗ фидера «Дустлик»
      Iс.з.=200 А  t=0,5 с  РТ-40/10  150/5

3 - Защита трансформатора 400 кВА (самого мощного
      на фидере) выполнена на предохранителях
      ПКТ-101-6-50-20У3.    Iпл.вст.=50 А.

Планшет согласования токовых защит.

Все характеристики приведены к U=6,3 кВ.
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