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Уголок стальной 63х63х6мм;

Полоса Б-4х40 (м) 41

Масса

П Р И М Е Ч А Н И Е

 предусмотрен наружный контур заземления из полосовой стали 
в любое время года. Для достижения такого сопротивления в 

1.Сопротивление заземляющего контура не должно превышать 4 Ом 
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 40х4мм, а вертикальные заземлители из угловой стали 63х63х6мм; L=3м.

План контура заземления

ГКТП-25-10/0.4 кВ

Формат А3

 Внешний и внутриплощадочные

электрические сети 10кВ и 0.4кВ
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