
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭO
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Лист Наименование Примечание

Общие данные

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы.

Заземление и зануление электроустановок.

Общественные здания и сооружения.

Электрооборудование жилых и общественных зданий.

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования,изделий и материаловна 5 листах

Установка распределительных шкафов ПР8501

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

As
l 
N 

o'
rn

ig
a

As
lh
uj
j N

Im
zo

 v
a 

sa
na

KE
LI
SH

IL
GA

N

Общие данные

действующими нормами и правилами и предусматривает меро-
приятия,  обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезо-
пасность при эксплуатации здания.

Настоящая часть проекта разработана в соответствии с

Гл.инженер проекта

     PUE-2011y
    КМК 2.01.05-24
    КМК 2.01.05-24

GOST 21.110-82

  Ruxsat etilgan quvvati  __  kVt bo'lgan  “HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ
“ANDIJON HUDUDIY FILIALI”tomonidan berilgan __________-sonli texnik shartlarga muvofiq

amalga oshiriladi.
O'rnatilgan quvvat - Rust = 0.25 kVt

Dizayn quvvati-Pras =1,14 kVt
Elektr ta'minoti - III toifa.

 Binolarni yoritish uchun ДБО16-36, lampalar bilan tipidagi lampalar ishlatiladi. Ularga
simlar ВВГ-2x1,5 sim bilan amalga oshiriladi, bu esa devorlar bo'ylab gips ostidagi
parchalarda yotqiziladi. Yoritgichlar yordamchining funktsional maqsadiga muvofiq

vibratsiyalanadi, ularning dizayni, o'rnatish usuli, himoya darajasi nominal kuchlanishga
mos keladi.

1. Ob'ektning iste'molchilari ma'muriy binoning elektr jihozlari: konditsionerlar,
kompyuterlar, orgtexnika, elektr nasoslar, liftlar, chiqish tarmog'i va yoritish.

2. Ishga tushirish uskunasi sifatida avtomatik kalitlar, magnit starterlar va elektr
jihozlari bilan to'liq ta'minlangan uskunalar ishlatiladi.

3. Elektr qurilmalarini qurish, o‘rnatish, ishga tushirish va ulardan foydalanish “Elektr
uzatish liniyalarini qurish va elektr ishlarini bajarishda xavfsizlik qoidalari”

(“O‘zbekenergo” DAK) va “Xavfsizlik texnikasi” talablariga qat’iy rioya qilgan holda
amalga oshirilishi kerak. Podstansiyalarda, taqsimlash punktlarida, havo elektr uzatish
liniyalarida, kabel liniyalarida, rele himoya vositalarida, elektr elektr jihozlarida, ichki
yoritish va topraklama qurilmalarida ishlarni ishlab chiqarish qoidalari.Kabel liniyasini

o'rnatish to'liq talablarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. PUE."
4. Ob'ektni ekspluatatsiya qilish buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

2026                                                                 ЭО
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План электроосвещения

Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY
Qo’ng’irot mahallasida joylashgan 37-sonli
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

“Norma qurilish konsalting”
MChJ

Bajar. Otaboev

L.B.M Saydaxmedov 17 o’rinli xojatxona va o’tish yo’lagi
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Shifr: ЭО
Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY
Qo’ng’irot mahallasida joylashgan 37-sonli
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

17 o’rinli xojatxona va o’tish yo’lagi
bosqich varaq
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“Norma qurilish konsalting”
MChJ
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5-ДБО 16-18

100лк

3-ДБО 16-18

100лк

 o`tish binosidan
xojatxonaga
chiqyabdi

SHo-shitidan 

kabel chiqyabdi

2-ДБО 16-18

100лк

3-ДБО 16-18

100лк

ДБО 16-18

100лк

План электроосвещения

План электроосвещения
Bajar. Otaboev

L.B.M Saydaxmedov
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шт. 4Коробка ответвителная ЕВРОСТАНДАРТ

шт. 4Коробка установочная ЕВРОСТАНДАРТ

Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцияей и оболочкой:

Спецификация оборудования, изделий
 и материалов.

РП 1

-ЭО.СО

1
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кмВВГнг-0,66сечением 5x10мм²

кмВВГнг-0,66сечением 3x2,5мм²

км 0,120ВВГнг-0,66сечением 2x1,5мм²

м 120ТУ 2248-002-18461115-2010 Труба гофрированная ПВХ Dy25

мТУ 6-19-215-83Труба поливинилхлоридная ПВХ-В-Р-ЭП40

шт.Светильник встраиваемый, светодиодный,  IP20 LED 1х36W

Электроосвещение

Светильник встраиваемый, светодиодный,  IP20 LED 1х24W шт.

Светильник подвесной,с светодиодный лампами ДБО16-18W

шт.

14

Выключатель двухполюсный для скрытой установки сдвоенный, 10А ~250В

шт.Выключатель однополюсный для скрытой установки, 10А ~250В ЕВРОСТАНДАРТ

ЕВРОСТАНДАРТ шт.

тоже герметчние шт. 4

Светильник подвесной,с светодиодный лампами ДБО06-18W --

шт.

Датчик светильник встраиваемый, светодиодный,  IP20 LED 1х18W шт.

Светильник встраиваемый, светодиодный,  IP20 AK-FLD 150W шт.
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