
ISHCHI LOYIHA
Andijon viloyati  Shaxrixon tumani Barkamol avlod MFY
"59-sonli umumta'lim maktabi" hududiga qo'shimcha
"Zamonaviy tipdagi xojatxona" bino inshootlari qurilishi

Tashqi issiqlik ta'minoti

Andijon- 2026 y

O'zbekiston Respublikasi
Andijon viloyati Andijon shaxri
"EKSPRESS LOYIHA" MCHJ

Республика Узбекистан
город Андижан Андижанская область

ООО"EKSPRESS LOYIHA"

Direktor:                          U.Ne'matjonov

 L.B.M:                             T.Tilavoldiyev



        Ushbu loyiha joriy normalar va qoidalar, ko'rsatmalar va

        davlat standartlari talablarga muvofiq yakunlandi

        Loyihaning bosh muhandisi: Tilavoldiyev T Umumiy ma'lumotlar

Lavozim Familiyasi Imzo Sana

L.B.M.
Varoq VaroqlarAdad

Shifr:                                                                          ТSТ

''EKSPRESS LOYIHA''
MCHJ

t/r
Tilavoldiyev.T

Bajardi Tilavoldiyev.T

Andijon viloyati  Shaxrixon tumani Barkamol avlod MFY "59-sonli

umumta'lim maktabi" hududiga qo'shimcha "Zamonaviy tipdagi xojatxona"

bino inshootlari qurilishi

Tashqi suv ta'minoti 1

                          Umumiy ma'lumotlar

I. Boshlang'ich ma'lumotlar:

1. Injener geologik shartlar quidagicha berilgan:

а) Tuproq 2 guruhi cho'kuvchan.

б) Yer osti suv satxi 10 m.

в) Qurilish xududi seysmikasi  9ball.

2. Texnik shartlar - Loyiha topshirig'iga asosan.

II. Issiqlik ta'minoti.

1. Issiqlik manbai - Markazlashgan issiqlik manbaidan

2. Ulanish nuqtasi - Markazlashgan issiqlik manbaidan

3. Issiqlik tashuvchining xisobiy xarorati: ±kirish  80°С; ±qaytish

60°С.

  Issiqlik ta'minoti tizimi 2 quvurli, boshi berk sxema.

   Issiq suv ta'minoti elektr suv isitgich va quyosh kollektori.

  Issiqlik tarmog'i yer ostida odam o'tmas kanallarda yotqizilgan

3.006.1-2/874.

  Isitishga ishchi xarorati 300°C va Ру≤1,6 MPa bo'lgan ГОСТ 3262-75 el.

payvandli po'lat quvurlar qabul qilingan.

    Quvur o'tkazgichlar QМQ 3.05.03-2000 ga asosan o'rnatilgan.

  Quvurlar sinov qilinib, o'rnatilgandan so'ng zanglashga qarshi rezina

bitumli izol bilan qoplanadi va minerilovat silindr bilan va ust qismiga

stekloruberoid bilan issiqlik izolyatsiya qilinadi.

  Issiqlik tarmog'ini o'rnatishda quyidagi ish turlarga AKT tuziladi:

1. Quvurlar ustki qismini va payvandlangan joyini zanglashga qarshi

qoplama tayyorlash..

2. Quvurlarni zanglashga qarshi rezina bitumli izol bilan qoplash..

3. Kompensatorlarni cho'zish.

4. Quvur o'tkazgichlarni gidravlik sinovdan o'tkazish.

5. Quvur o'tkazgichlarni yuvish.

MA'LUMOT VA UNGA ILOVA QILINGAN HUJJATLAR RO'YXATI

4.904-66  в.1

7.902-1

4.903-10

Suvli issiqlik tarmog'ida quvurlarni

kanallardan o'tkazish.
Issqilik tarmog'ining quvurlarini issiqlik

izolyatsiya konstruksiyasi.

Quvurlar detallari.

ASOSIY TO'PLAMNING ISHCHI RASMLARI RO'YXATI

ГОСТ 21.110-82

XISOBIY ISSIQLIK SARFI

Bosh

rejadagi

tartibi
Istemolchilar nomlanishi

Isitish Shamollatish Issiq suv

ta'minoti.

Texnologik

zarurat
Jami

Xisobiy issiqlik sarfi         Vt/kkal/soat

ILOVABELGILARI

Ishlatilgan xujjatlar:

NOMLANISHI

Qo'shilgan hujjatlar:

Uskunalar, maxsulotlar va 1 ta varoqda.

materiallarning texnik xususiyatlari.

NOMLANISHI ILOVA

  Umumiy ma'lumotlar.

1. 20 ochko xojatxona binosi

2.

Bosh reja va tashqi issiqlik tarmog'i

Issiqlik tarmog'ining sxematik chizmasi va qirqimlar

14.08 квт

3
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Bino va inshootlar qaydnomasi

Ob'ektlar nomlanishi

№ O'lchov

birligi Maydoni m2

Qurilish Umumiy
1 dona

 bino
Jami

1 dona

 bino
Jami

Loyihlarning tip

raqami, loyiha

tashkilotining

nomi

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2850.0O'quv binosi

16.02

3

4

2850.0
m2
m2 Mavjud

64.0Qozonxona Mavjud

Shartli belgilar
-Loyihaviy binolar

-Asfalt yo'laklar (mavjud)

-Ko'kalamzor maydon

64.5m2 64.5Xojatxona Tashqi Mavjud

5

1085/1m2/donaMavjud mini-futbol maydoni Mavjud
23.0 23.0Qorovulxona Mavjud

1085/1

6 75.0 75.0Mavjud avtoturargoh Mavjud
7 70.0 70.0Chiqindixona Mavjud
8 120.0 120.0Omborxona Mavjud

m2

m2

9 60.0 60.0basseyn Mavjud
10 92.0 92.0Xojatxona 9.6x8.8 Loyihaviy
11 9.0 9.0Oqava suv yig'ish xovuzi 3x3 Loyihaviy

m2

m2

m2

m2

m2

-Mini futbol maydoni (mavjud)

-O'quv binolari
T1-T2
ду40

УТ1

MAVJUD
QOZONXONA 4.8

11.
5

Н1
Н1

3

-4m3 (oqava suv tozlash)



Issiqlik tarmog'ining sxematik chizmasi
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