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Примечание:

Расчет т.к.з. произведен в именованных единицах при U=6,3 kV.

Таблица результатов расчета т.к.з.

Т-ка
к.з. Наименование места к.з. Расчет.

режим
Х,

(Ом)
R,

(Ом)
Z,

(Ом)
I(3)

к.з.,
(А)

I(2)
к.з.,

(А)

К
Шины 6 кВ

ПС 35/6 кВ «Чирчик-Шахар»
макс. 0.51 - - 7189 -

мин. 0.54 - - 6789 -

фидер «ТП№111»

К-1
макс. 1,25 0,28 1.28 2839 -

мин. 1,28 0,28 1.31 2776 2404
Шины 6 кВ

Проектн.ТП-250 kVA

Расчетная схема фидера "ТП№111"
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Расчет т.к.з.

Расчетная схема фидера.
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Выбор уставок.

Планшет согласования токовых защит

Разработал Гулямов Ш.П "KOMMUNAL LOYIHA
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INSTITUTI" DMKOMMUNAL  LITI

19 66

Планшет согласования токовых защит.

Все характеристики приведены к U=6,3 кВ.

                    Выбор уставок  РЗ  и А сети 6 кВ.

1 - МТЗ ввода 6 кВ ПС 35/6 кВ «Чирчик шахар»
      Iс.з.=1400 А  t=1,5с  РТВ-IV   1000/5
      (Существующие устройства РЗ остаются без изменения)

2 - МТЗ фидера «ТП-111»
      Iс.з.=450 А  t=1 с  РТ-40/10   400/5
      По п.10.3 ТУ выданных АО "РЭС"  Ташкентского
территориалного филиал проектом предусматривается
реконструкция РЗ  РТВ-I на реле РТ-40/10 и восстановить
вторичную коммутацию.
          Iдоп.вт.=7189/400/5=89 А ˂150 А

3 - Защита трансформатора 1000 кВА (самого мощного
      на фидере) выполнена на предохранителях
      ПКТ-103-6-100-20У3.    Iпл.вст.=100 А.
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Схема электрическая принципиальная токовых

цепей МТЗ на реле РТ-40.
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Обозначение на
схеме Наименование Тип, марка Кол-во Примеч.

КА1, 2 Реле тока РТ-40/10 2 проектн

КА3, 4 Реле тока РТ-40/50 2 проектн

Провод медный, сеч. 1,5mm2 ПВ-1 60 проектн

. То же, сеч. 2,5mm2 ПВ-1 30 проектн

КН1 Реле указательное; 0,05 РЭУ11-11-5-40У3 1 проектн

KL13, 14 Реле промежуточное РП361УХЛ4ПП 2 проектн

КТ 1 Реле времени РСВ13-18-1-УХЛ4ПП 1 проектн

УАА1, 2  Катушка отключения ~5А 2 проектн

РА Амперметр 0-200А ЭА0702-10 1 проектн
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Спецификация
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Спецификация

для реконструкции устройств РЗА и вторичной коммутации в ячейке
фидера «ТП№111» ПС 35/6 кВ «ПС Чирчик-Шахар»

№ Наименование Тип, марка Кол. Примеч.

Реле тока, 5-10 А РТ-40/10 2 шт Проект.

Реле тока, 5-50 А РТ-40/50 2 шт Проект.

3 Провод медный, сеч. 1,5 мм2 ПВ-1 60 м Проект.

4 Провод медный, сеч. 2,5 мм2 ПВ-1 30 м Проект.

5 Реле указательное; 0,05 А РЭУ11-11-5-40У3 1 шт Проект.

6 Реле промежуточное РП361УХЛ4ПП 2 шт Проект.

7 Реле времени РСВ13-18-1-УХЛ4ПП 1 шт Проект.

8 Катушка отключения, ~5А РТ-40/6 2 шт Проект.

9 Амперметр, 0-200 А ЭА0702-10 1 шт Проект.
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