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PacuéTtHblie napameTpbl OTONNEHMUS

TennoBasi MOWHOCTb CUCTEMbI OTOMJIEHUS 350 000 BT
TemnepaTypHbIi rpaduK CUCTEMbI OTOMNJIEHUS 85/ 65 °C
Pacxop TennoHocuTens B cMCTEME OTOMJIEHUS 15.05 mé/h
fmapaesnnyeckoe ConpoTUBIIEHNE CUCTEMbI OTOMEHUS 47.0 kMa
CraTuyeckoe gaBJieHMe B CUCTEME OTOMNIeHUs 0.8 MMNa
MakcumanbHoe paboyee gaBneHue Ans CMCTeMbl OTOMIEHUS 0.30 MMa
TemnepaTypHbIl rpamnk NCTOYHMKA Tensa 115 /70 °C
Pacxopn TennoHocuTena B KOHTYpe UCTOYHMKA TernJsa 6.68 m3h
[asneHune B nogatowem n obpatHoMm TpybonpoBogax UCTOUHUKA Tensna 0.50 - 0.30 MMa

Issiglik-mexanik yechimlar

Isitish fizimini issiglik manbaiga ulash avtomatik sifatli boshgaruv va issiglik tashuvchining nasosli sirkulyatsiyasi

bilan mustaqil sxema bo'yicha amalga oshirilgan. Isifish tizimining issiglik quvvati 350 kVt ni tashkil efadi. Isitish

tizimining harorat grafigi 85/65 °C gabul gilingan. Issiglik manbai tomonidan issiqlik tashuvchining parametrlari —

115/70 °C. Isitish tizimidagi issiglik tashuvchining sarfi 10.75 m*>/soatni tashkil etadi. Isitish tizimini ulash uchun
Sondex tipidagi plastinkali issiglik almashtirgich o‘rnatish nazarda tutilgan.

Issiglikni sifafli tartibga solish dasturlashtiriladigan konfroller fomonidan ta‘minlanadi, u tashgi havo harorafi
datchigi signali bo'yicha isitish tizimining ta'minlovchi quvuridagi issiglik tashuvchining zarur haroratini aniglaydi.
Tartibga solish Danfoss VB2 DN20 Kvs 6.30 rusumli elektr aktuatorli requlyator klapan yordamida amalga
oshiriladi.

Isitish tizimida falab gilinadigan bosim fargini ushlab furish gaytaruvchi quvurga o‘rnatilgan Danfoss AVP DN32
Kvs 12.5 rusumli avtomatik bosim fargi regulyatori tomonidan amalga oshiriladi.

Isitish tizimining issiqlik iste'molini hisobga olish DN25 o'lchamli sarf o'lchagichli Danfoss SonoMeter 2000 issiglik
hisoblagichi bilan nazarda tutilgan. Harorat datchiklari isitish fizimining fa'minlovchi va qaytaruvchi quvurlariga
o'rnatiladi.

Isitish tizimida issiglik tashuvchining sirkulyatsiyasi Wilo yoki shunga o’'xshash furdagi nasos tomonidan
ta'minlanadi. Hisobiy issiglik tashuvchining sarfi = 10.75 m>/soat, hisobiy bosim - 10 m suv ustuni. Nasos
uskunasini himoya gilish uchun to'rli filtr o'rnatish nazarda tutilgan.

Isitish tizimining harorat kengayishini qoplash uchun 25 litr hajmli Reflex membranaviy kengayish baki nazarda
tutilgan. Tizimni ruxsat efilgan bosimdan oshib ketishdan himoya qilish ishga tushish bosimi 0.3 MPa bo'lgan SV
DN15 xavfsizlik klapani bilan ta'minlanadi.

Isitish tizimini to'ldirish va to'ldirish issiglik tfarmog'ining gaytaruvchi quvuridan Danfoss AV DU DN15 avtomatik
to'ldirish klapani orgali amalga oshiriladi. Isitish tizimining statik bosimi 0.08 MPa gabul gilingan.
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3anpoc Ha noabop Tenn1o0o0bMeHHOro annaparta

OTonneHus

Ishlash parametrlari

Tashqi havo harorati

Issiglik quvvati

Isitish konturidagi massa ogimi

Isitish suvi kirish harorati

Isitish suvi chiqish harorati

Isitish konturida ruxsat etilgan bosim yo'qotishlari

Isitish konturidagi ish bosimi

Isitiladigan konturdagi massa ogimi

Isitiladigan suv kirish harorati

Isitiladigan suv chiqish harorati

Isitiladigan konturda ruxsat etilgan bosim yo'qotishlari

Isitiladigan konturdagi ish bosimi

Sirt zaxirasi

MakcuManbHbIN MepexoaHon
-16 C
350 000 Bt 350 000 Bt
6.68 T/u4
115 C 67.8 C
70 C 44.1 C
29 klMa
5.0 6ap
15.05 1/u4
65 C 42.1C
85C 50.0 C
20 klMa
3.0 6ap
20 %

Tanlangan issiqglik almashtirgich barqgaror ishlashni ta'minlashi kerak, xuddi...

maksimal, shuningdek, o'tish rejimlarida ham barqaror ishlashni ta'minlashi kerak.
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Mos. HanMeHoOBaHMe N TexHMYecKas xapakTepucTmka Twnn mapka Kog obopya. Mpoussoautens Ea. N3m. Kon. Macca MpnMmeyaHne
1 2 3 4 5 7 8 9
O6opyaoBaHune n nsgenuna ana OtonneHus
1 MnactnH4yaTbi TennoobmeHHbIM annapaTt 350 000 BTt wT 1
PN 16; Tmax 150'C; dPr=3 m.Boa.cT; dPH=2 M.BOA.CT; Kopnyc - HepxaBetowas crtasnb;
2 Hacoc wT 2
PN 25/ 16; Tmax 140'C; 0.6 kBT; 400 B; 13.8 m3/u4; 10.0 M.BOA.CT; Kopnyc - YyryH;
3 KnanaH perynumpyrowmun dnaHuesbii wT 1
DN20; PN 25; Tmax 150'C; Kvs 6.30; Kopnyc - YyryH;
4 Perynatop nepenaga pasneHus wT 1
DN32; PN 25; Tmax 150'C; Kvs 12.5; dP (0.3 - 2.0) 6ap; Kopnyc - Meab / YyryH;
5 Perynatop agasnenus "lMocne cebs" wT 1
DN15; PN 25; Tmax 150'C; Kvs 4.00; dP (1.0 - 5.0) 6ap; Kopnyc - Meab/YyryH;
6 PacwuputensHbiih 6ak wT 1
DN25; PN 6; Tmax 120'C; 400 n
7 KnanaH npeaoxpaHUTENbHbIN wT 2
DN32/32; Tmax 75'C; dP (2.0 - 12.0) 6ap; Kopnyc - JlaTyHb;
8 KnanaH 6anaHcMpoBOYHbIN wT 1
DN50; PN 25; Tmax 150'C; Kvs 53.0;
9 CyéTumk TENna wT 1
DN25 G; PN 25/ 16; QN 6.0 m3/4; Qmin 0.02 mM3/uy;
10
11 AHTMBMOpaALMOHHAs BCTaBKa wT 2
DN80; PN 16; Tmax 100'C; Kopnyc - EPDM;
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1 2 3 4 5 6 7 8

12 KnanaH obpaTtHbIli MexXdnaHueBbIn wT 2
DN80; PN 16; Tmax 100'C; Kvs 200.0; Kopnyc - YyryH;

13 KnanaH obpaTtHblli MexXdnaHueBbIn wT 1
DN32; PN 16; Tmax 200'C; Kopnyc - JlaTyHb;

14 dunbTp ceTyaTbIn daHUeBbIn wT 1
DN80; PN 16; Tmax 150'C; Kvs 140.0; Kopnyc - YyryH;

15 ®dunbTp ceTyaTbIn daHUeBbIn wT 1
DN65; PN 16; Tmax 150'C; Kvs 95.0; Kopnyc - YyryH;

16 ®dunbTp ceTyaTbIn daHUeBbIn wT 1
DN32; PN 16; Tmax 150'C; Kvs 20.0; Kopnyc - YyryH;

17 psA3eBMK abOHEHTCKMI wT 2
DN65; PN 16; Tmax 150'C; Kopnyc - cTans;

18 3aTBOp ANCKOBbIN wT 4
DN80; PN 16; Tmax 120'C; Kvs 496.0; Kopnyc - YyryH;

19 KpaH wapoBoli pnaHueBbIn wT 2
DN80; PN 25; Tmax 150'C; Kvs 280.0; Kopnyc - Ctans;

20 KpaH wapoBoii pnaHueBbIn wT 2
DN65; PN 25; Tmax 150'C; Kvs 150.0; Kopnyc - Ctane;

21 KpaH wapoBoii pnaHueBbIn wT 3
DN32; PN 25; Tmax 150'C; Kvs 41.0; Kopnyc - Ctans;

22 KpaH waposoii MydTOBbIN wT 9
DN20; PN 40; Tmax 180'C; Kvs 14.0; Kopnyc - Ctane;

YcTponctea asToMaTmsaumm u KUM

1 LLnT ynpasneHusa Hacocamn 0.2 kBT; 400 B wT 1

2 TepMOMETp TEXHMYECKUI XMAKOCTHbIN Tmax 200'C; TTXX-M Kopnyc - Cranb; wT 5

3 3aKknaHas KOHCTPYKUMUSA rnoj TepMoOMeTp wT 5
rmnb3a; onpasa 3awuTHasg rno NOCT-3029-75

4 ManomeTp dp (0-1,6)MMa; d 100Mm; knacc 1,5; pe3vba M20x1,5; OM 05 Kopnyc - Ctanb; T 12

5 Pene paBneHmna Tmax 100'C; Pmax 176ap; P(-0.2-7.5)6ap; dP(0.7-4)6ap; wT 1

6 3aknagHas KOHCTPYKUMS nog MaHOMETp wT 13
wTtyuep DN15; Tpéxxonoson kpaH DN15; kpaH maesckoro DN15;

7 DNeKTPOHHbIN perynsaTop TeMnepaTypbl wT 1
KOHTpONINEep; 3/1IEKTPONPUBOA; AaTUYNKN TeMnepaTypbl;

Nncr
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