
Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами.

               Гл. инженер проекта:                        

Ведомость чертежей основного комплекта НВК

Примеч
Ли

ст Наименование

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч

Ссылочные документы
ТП 901-09-11,84 Колодцы водопроводные круглые из сборных

ж/б для труб Ду=50-600 мм

4,900-10 Альбом оборудования, фасонных частей и арматуры 

для сетей и сооружений водопровода и канализации

Прилагаемые документы
НВК Спецификация

ТП 902-09-22,84 Колодцы канализационные круглые из сборных

ж/б для труб Ду=150-1200 мм
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Общие данные.   Пояснительная записка

Основные показатели по системам В и К

Наименование Примеч

Канализация К1

Водопровод В1

Потребный напор
у ввода (м)

Расчетный расход

-

м3/сут м3/час л/с

      Примечание
В период монтажа трубопроводов водопровода и канализации необходимо составлять 
акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 3.01.01-85 по следующим
видам работ:
-подготовка основания под трубопроводы;
-герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев;
-засыпка трубопроводов с уплотнением;
-соответствие уклона  трубопровода проекту;
-устройство приямков под стыковые соединения путем уплотнения грунта.
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4

Схема В1. Спецификация

Общие данные.   Пояснительная записка

                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект: Многофункциональный комплекс (Оздоровительный центр, гостиница, больница, ресторан, спорткомплекс,

бассейн)

Стадия: Проектные предложения (ПП) / Схематический расчет

1. Исходные данные

Расчет выполнен на основании генерального плана масштаба 1:1000, технологических заданий и действующих

строительных норм (ШНК / СНиП).

• Источник водоснабжения: Локальный (из артезианской скважины).

• Регулирующий и накопительный резервуар: Водонапорная башня полезным объемом V = 50 м³.

• Режим водопотребления: С учетом жесткого лимита емкости накопителя, суточный баланс водопотребления

всего комплекса ограничен и подогнан под полезный объем башни. Полив территории и уборка дорожных покрытий

из общего баланса питьевой воды исключены.

2. Расчетные расходы воды

Бассейн работает по оборотной (рециркуляционной) системе с многоступенчатой фильтрацией. Подпитка чаши на

компенсацию испарения и уноса заложена в размере 3% от объема в сутки.  Максимальный часовой и секундный

расходы учитывают пиковую работу бассейна.

3. Описание схемы водоснабжения и гидравлический режим

1. Вода из скважины погружным насосом подается в водонапорную башню объемом 50 м³. Из башни вода

самотеком (за счет гидростатического напора) направляется в наружную  сеть комплекса.

2. Проектный суточный расход (49.55 м³) практически равен полному объему башни. Для стабильной работы

системы автоматика скважинного насоса должна быть настроена по датчикам уровня (сухого хода и перелива) в

башне.

3. Учитывая высокий максимальный секундный расход (6.50 л/с), обусловленный наличием бассейна и спортивного

комплекса, диаметр магистрального трубопровода В1 от водонапорной башни до главных узлов разветвления

принят ∅ 110 мм (ПНД трубы). Это исключает падение давления в сети при одновременном открытии кранов и

душевых в пиковые часы.

4. Регламент работы бассейна: Первоначальное заполнение чаши бассейна, а также масштабная промывка

фильтров должны производиться строго в ночное время (часы минимального водопотребления гостиницы и

больницы) для предотвращения аварийного опорожнения водонапорной башни.
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Генплан с сетями В1
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Укладка труб в траншею

Стремянка
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Спецификация материалов для водопроводных колодцев
Таблица основных показателей круглых водопроводных колодцев
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Гулистон туман Аҳиллик маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Сирдарё
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Avtoturargoh (loyiha)
Dam olish  ayvoni /naves/

(loyiha)

2

6

Favvora  2-bosqich 1
Velosipedlar ijarasi maydoni

(loyiha) 2

Bolalar maydonchasi   (loyiha) 2

4785.2 4785.2

27.1 162.6

111.9 223.8

213.2 426.4
Artezan qudugʻi va suv minorasi

50 m3 (loyiha) 2 - -

Sogʻlomlashtirish markazi 2-bosqich 1

1

1

1

1

1
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1
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Kirish va avtoturargox 2-bosqich

Mexmonxona majmuasi  2-bosqich

Restoran 2-bosqich

Shifoxona majmuasi  2-bosqich

Sport majmuasi  2-bosqich

Kuzatuv minora majmuasi   2-bosqich

Baliq ovi  markazi 2-bosqich

Suzish xavzasi  2-bosqich

Savdo va xizmat kursatish  2-bosqich
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Артезинская
скважина

В1

В1

В1

В1 В1 В1 В1 В1

Водонапорная
башня 50м3

В1

В1

В1

В1 В1 В1 В1 В1 В1

ВК1

ВК2

ВК3

ВК4

ВК5

ВК6

ВК7

Уг1
Уг2

Тп1

Тп2

Тп3

Тп4

Тп5

Тп6

Тп7

Тп8

Дн=90мм
13.0 м

Дн=110 мм
26.0 м

Дн=110 мм
98.0 м

Дн=63мм
20.0 м

Дн=63мм
30.0 м

Дн=63мм
20.0 м

Дн=63мм
18.0 м

Дн=63мм
28.0 м

Дн=63мм
86.0 м

Дн=110 мм
37.0 м

Дн=110 мм
89.0 м

Дн=110 мм
65.0 м

Дн=110 мм
64.0 м

Дн=110 мм
62.0 м

Дн=110 мм
184.0 м

Уг3

Дн=110 мм
142.0 м

Дн=63мм
27.0 м

Дн=63мм
47.0 м

Кол-вЕд
изм.

1

НаименованиеОбозначение

ВОДОПРОВОД В3

2

3

4

6

Спецификация

769.0м ГОСТ 18599-2001

13,0м ГОСТ 18599-2001

5

11

10

Схема с сетями В1
Спецификация

7

9

Задвижка чугунная
∅100мм

Тройник чугунный
∅100х50мм

ВК-2
∅1500мм

Дн110мм Дн110мм

Дн
63

мм

Задвижка чугунная
∅100мм

Тройник чугунный
∅100х100мм

ВК-1
∅1500мм

Дн110мм Дн110мм

Дн
11
0м

м

Задвижка чугунная
∅50мм

Задвижка чугунная
∅100мм

Тройник чугунный
∅100х50мм

ВК-3
∅1500мм

Дн110мм Дн110мм

Дн
63

ммЗадвижка чугунная
∅50мм

Задвижка чугунная
∅100мм

Тройник чугунный
∅100х50мм

ВК-4
∅1500мм

Дн110ммДн110мм

Дн63мм

Задвижка чугунная
∅50мм

Задвижка чугунная
∅100мм

Тройник чугунный
∅100х50мм

ВК-5
∅1500мм

Дн110ммДн110мм

Дн63мм

Задвижка чугунная
∅50мм

ВК-6
∅1500мм

Дн=63мм
118.0 м

Дн63мм

Дн110мм Дн63мм

Тройник чугунный
∅100х50мм

Задвижка чугунная
∅50мм

Переход чугунный
∅100х50мм

Задвижка чугунная
∅50мм

Тройник чугунный
∅100х100мм

ВК-7
∅1500мм

Дн63мм Дн63мм

Дн
11
0м

м Переход чугунный
∅100х50мм

ГОСТ 18599-2001

Труба полиэтиленовая ПНД SDR 17,6 Дн=110х6,3мм

Задвижка фланцевая 1,0МПа с порошковой окраской∅100мм30ч39р

Задвижка фланцевая 1,0МПа с порошковой окраской∅50мм30ч39р

Втулка под фланец Д110мм

Колодец водопроводный ∅1500мм  из сбор. ж/б элементов

Люк чугунный  с маркировкой «В» Тип С ГОСТ 3634-2019

Труба полиэтиленовая ПНД SDR 17,6 Дн=90х5,1мм

ГОСТ 8020-90
1

Втулка под фланец Д63мм

7шт

8шт

Тройник фланцевый ТФ 100х50ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88 Тройник фланцевый ТФ 100х100

5шт

2шт

8

ГОСТ 18599-2001

15шт

9шт

Переход чугунный ∅100х50мм ГОСТ 5525-88 3шт

ГОСТ 12827-67 Фланцы ∅100мм

ГОСТ 12827-67 Фланцы ∅50мм

18шт

12

Отвод полиэтиленовый  дн110мм 90°

Отвод полиэтиленовый  дн110мм 45°

ГОСТ 18599-2001

ГОСТ 18599-2001

12

13

шт

шт

шт

2

3

394.0м ГОСТ 18599-2001 Труба полиэтиленовая ПНД SDR 17,6 Дн=63х3,6мм

шт 7

шт 7

14

15

16

17 Заглушка полиэтиленовая  дн63ммГОСТ 18599-2001 шт 7

2026г. НВК

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

«Гулистон туман Аҳиллик маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсининг 10,9 га ер
майдонида туризим хизмат кўрсатиш комплексини ташкил этиш»

Юсупов Б
Зарпуллаев А
Зарпуллаев А

" "
г.Сырдарья.

10
Внутриплощадочные сети В1
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2026г. НВК

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

«Гулистон туман Аҳиллик маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсининг 10,9 га ер
майдонида туризим хизмат кўрсатиш комплексини ташкил этиш»

Юсупов Б
Зарпуллаев А
Зарпуллаев А

" "
г.Сырдарья.

10
Внутриплощадочные сети В1

4

Продольный профиль  В1(лист1)

М
Вер: 1:100

Гор: 1:500

Отметка низа лотка трубы

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Обозначение труб и

Основание

Длина
Уклон

Расстояние

N колодца, узла и
углов поворотов

ВБ

-
1.
0
0

2
7
0
.5
9

2
6
9
.5
9

i=0.006

275.00

26.0

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

Уг1

-
1.
0
0

ВК3
∅1.5

i=0.0074

SDR 17.6 Дн=110×6.3мм SDR 17.6 Дн=110×6.3мм SDR 17.6 Дн=110×6.3мм SDR 17.6 Дн=110×6.3мм

ВК2
∅1.5

-
1.
0
0

98.0

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 
SDR 17.6 Дн=110×6.3мм

274.00

273.00

272.00

271.00

270.00

269.00

268.00

267.00

266.00

265.00

ВК1
∅1.5

2
7
0
.4
3

2
6
9
.4
3

2
7
0
.4
4

2
6
9
.4
4

i=0.0001 62.0

2
6
9
.9
8

2
6
8
.9
8

64.0

ВК4
∅1.5

2
7
0
.5
4

2
6
9
.5
4

i=0.0087

ВК5
∅1.5

66.0

2
7
0
.9
8

2
6
9
.9
8

i=0.0066

Уг2ВК6
∅1.5

Тп6

2
7
0
.8
8

2
6
9
.8
8

2
7
0
.8
1

2
6
9
.8
1

2
7
0
.5
0

2
6
9
.5
0

2
7
0
.2
1

2
6
9
.2
1

i=0.0015
89.0 37.0 28.0 86.0

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

SDR 17.6 Дн=110×6.3мм
ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

SDR 17.6 Дн=63×3.6мм

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

SDR 17.6 Дн=63×3.6мм

i=0.0018 i=0.011 i=0.0033

556.0

-
1.
0
0

-
1.
0
0

-
1.
0
0

-
1.
0
0

-
1.
0
0

-
1.
0
0

-
1.
0
0
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2026г. НВК

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

«Гулистон туман Аҳиллик маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсининг 10,9 га ер
майдонида туризим хизмат кўрсатиш комплексини ташкил этиш»

Юсупов Б
Зарпуллаев А
Зарпуллаев А

" "
г.Сырдарья.

10
Внутриплощадочные сети В1

5

Продольный профиль  В1(лист2)

М
Вер: 1:100

Гор: 1:500

Отметка низа лотка трубы

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Обозначение труб и

Основание

Длина
Уклон

Расстояние

N колодца, узла и
углов поворотов

-
1.
0
0

i=0.0056

275.00

184.0

274.00

273.00

272.00

271.00

270.00

269.00

268.00

267.00

266.00

265.00

ВК1
∅1.5

2
7
0
.4
3

2
6
9
.4
3

2
7
1.
4
7

2
7
0
.4
7

Уг3

-
1.
0
0

118.0

ВК7
∅1.5

2
7
0
.6
7

2
6
9
.6
7

i=0.0067 26.0

ВК8
∅1.5

Тп7

2
7
0
.5
9

2
6
9
.5
9

2
7
0
.4
4

2
6
9
.4
4

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 
SDR 17.6 Дн=110×6.3мм

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 
SDR 17.6 Дн=110×6.3мм

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 
SDR 17.6 Дн=110×6.3мм

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 
SDR 17.6 Дн=110×6.3мм

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

SDR 17.6 Дн=63×3.6мм

27.0

i=0.003 i=0.0055

328.0 27.0

-
1.
0
0

-
1.
0
0

-
1.
0
0
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Продольный профиль  В1(лист3)

М
Вер: 1:100

Гор: 1:500

Отметка низа лотка трубы

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Обозначение труб и

Основание

Длина
Уклон

Расстояние

N колодца, узла и
углов поворотов

-
1.
0
0

i=0.015

275.00

20.0

274.00

273.00

272.00

271.00

270.00

269.00

268.00

267.00

266.00

265.00

ВК2
∅1.5

Тп1

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

SDR 17.6 Дн=63×3.6мм

2
7
0
.4
4

2
6
9
.4
4

2
7
0
.1
4

2
6
9
.1
4

20.0

-
1.
0
0

-
1.
0
0

ВК3
∅1.5

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

SDR 17.6 Дн=63×3.6мм

Тп2

2
6
9
.9
8

2
6
8
.9
8

2
6
9
.6
1

2
6
8
.6
1

i=0.012

30.0

30.0

-
1.
0
0

-
1.
0
0

ВК4
∅1.5

2
7
0
.5
4

2
6
9
.5
4

i=0.015

20.0

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

SDR 17.6 Дн=63×3.6мм

20.0

2
7
0
.5
4

2
6
9
.5
4

-
1.
0
0

Тп3

-
1.
0
0

ВК5
∅1.5

2
7
0
.9
8

2
6
9
.9
8

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

SDR 17.6 Дн=63×3.6мм

18.0

2
7
1.
3
1

2
7
0
.3
1

18.0

i=0.018

Тп4

-
1.
0
0

-
1.
0
0

ВК6
∅1.5

2
7
0
.8
1

2
6
9
.8
1

ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые 

ПЕСЧАНЫЙ  ГРУНТ

SDR 17.6 Дн=63×3.6мм

2
6
9
.6
7

2
6
8
.6
7

Тп5

-
1.
0
0

118.0 i=0.009
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Macca

кг

-80х8  l=100

-80х8  l=158 1

1

0.8

0.9

1.3

Поз.
Наименование Коли- Macca

1дет.

1

1

2

2

чество

Спецификация соединительных элементов

дет. кг
изделия 

МС2

МС1

-80х8  l=158

-80х8  l=180

2

1

0.8

0.5

Спецификация материалов для
водопроводных колодцев

76
8

76

2

1

11

1

1-1

80

8 110 8

76
8

76

2

1

22

1

1-1

80

8 110 8

МС-1 МС-2

1.7
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7

Кольцо стеновое КЦ

КЦД

Отметка 
низа трубы 

Отметка 

МС

МС

земли

Битумная мастика за 2 раза
по битумной грунтовке

Заделка швов цементно-
песчаным р-ром 1:2.
Стена колодца.

Бетон кл. В12.5

Отметка 
низа трубы 

Отметка 

Опорное кольцо КЦО-1

МС-1

МС-2

земли

Плита перекрытия КЦП

Патрубок

Люк "Л"

Щебеночная подготовка пропитанная битумом t=200мм 
Плита днища
Обмазка горячим битумом за 2 раза

Уплотнённый грунт 1000мм К упл 

метал.

0,95
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Таблица основных показателей

круглых водопроводных колодцев

2026г. НВК

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

«Гулистон туман Аҳиллик маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсининг 10,9 га ер
майдонида туризим хизмат кўрсатиш комплексини ташкил этиш»

Юсупов Б
Зарпуллаев А
Зарпуллаев А

" "
г.Сырдарья.

10
Внутриплощадочные сети В1

8

AutoCAD SHX Text
BUSINES MEGA PROJECT" 



1. Стремянки приняты по т.п.902-09-22.84

ПФ-115 по грунтовке ГФ-021

2. Металлические конструкции после монтажа покрыть пентафталевой эмалью

Примечание

5
0
0
04
5

10
0
0
0

5
0
0
04
5

3
0
0

100

3
0
0

50400

500

50

500

Разрез 2-2

8
0
0
0

10000

Разрез 2-2

8
0
0
0

10000

Стремянка
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Засыпка труб Дн 160,125,110,90,63мм

Местный грунт

Dn

1:0

подготовка
из песчанного 
грунта К упл 0,95

Засыпка местным грунтом с
повышенной степенью
уплотнения

Наружный
 диаметр

 трубы Dн,мм

Ширина траншеи В, мм
с откосами 1:0,5

и круче
с откосами по

ложе 1:0,5

63 565

90

110

160

200

590

600

600

700
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Укладка труб в траншею

Уплотнение грунта: Создание уплотненного слоя из местного грунта
(толщиной не менее 0,3–0,5 м) до достижения плотности сухого
грунта  т/м³.

Укладка труб в траншею

AutoCAD SHX Text
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МАССА

КГ

ЕДИНИЦЫ

8

НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯПОЗИ -
ЦИЯ

1

ХАРАКТЕРИСТИКА

2

ОПРОСНОГО ЛИСТА

3

ДОКУМЕНТА ,
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ТИП , МАРКА , ЗАВОД -

ИЗГОТОВИТЕЛЯИЗДЕЛИЯ ,
МАТЕРИАЛА

ОБОРУДОВАНИЯ,

4

КОД

5

ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕ-

6

НИЯ
ЧЕСТВО

7

КОЛИ - ПРИМЕЧАНИЕ

9

1

2

5

3

4

Земляные работы 

м3

Разработка мягкого грунта I группы вручную в траншеях и котлованах с зачисткой дна и планировкой откосов м3

Устройство песчаного основания и подушки (h = 100 мм) под трубы и колодцы 

Разработка траншей экскаватором (механизированным способом) в грунтах I группы

м3

Обратная засыпка траншей местным песчаным грунтом механизированным способом с послойным уплотнением и проливом водой. м3

6 Погрузка излишков разработанного грунта на автосамосвалы с вывозкой м3

Водопровод В1

Обратная засыпка вручную присыпки трубопровода, пазух котлованов и вокруг железобетонных колодцев м3

878.49

46.24

58.90

814.71

33.25

76.77

Спецификация оборудования

1
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