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Umumiy ma'lumotlar ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

     Loyiha O‘zbekiston Respublikasi hududida amalda bo‘lgan
texnologik, sanitariya-gigiyena, yong‘in xavfsizligi va boshqa
me’yorlar talablariga javob beradi hamda ishchi chizmalarda
ko‘rsatilgan chora-tadbirlarni hisobga olgan holda ob’ektning
hayoti va salomatligi uchun xavfsiz ishlashini ta’minlaydi.

Loyiha bosh muhandisi.

Adabiyotlar va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati
Ism

MA'LUMOT ETILGAN HUJJATLAR

Eslatma

4.904-69
Sanitariya moslamalari va quvurlarni mahkamlash
 uchun qismlar
Havo kanallarini mahkamlash qismlari
Shamollatish tizimlari uchun soyabonlar va deflektorlar

Belgilanish

5.904-1
5.904-51

ILOVA ETILGAN HUJJATLAR

Uskunalar, mahsulotlar va materiallarning spetsifikatsiyasi-ОВ.С 4 ta varoq

Issiqlik energiyasi parametrlarining qiymatlari va mo'ljallangan
                    vazifaning ko'rsatkichlar jadvali.

№
п/п

Hisoblangan parametrning nomi,
 ko'rsatkich

1 Hisoblangan xona ichidagi havo harorati

Belgi-
lanish

Birlik
o'lchovlar

Hisob-
langan
qiymat

2 Hisoblangan tashqi havo harorati

tр °С 16-25
text °С -14

3 Umumiy qurilish maydoni А м
4 Bino konverti orqali hisoblangan issiqlik Qsh Вт 139054

yo'qotishlari (asosiy va qo'shimcha)

5 Isitish tizimining issiqlik oqimini loyihalash Q0 Вт 150318
6 Isitish tizimining dizayn harorati t1,t2 °С 95-70
7 Binoni isitish uchun o'ziga xos hisoblangan issiqlik q0 Вт/м2 -14

iste'moli (binoning umumiy maydonining 1 m uchun)
8 Elektr isitish qabul qiluvchilarining кВт

umumiy o'rnatilgan isitish quvvati

№
п/п

Hisoblangan parametrning nomi,
ko'rsatkich

1
Hisoblangan xona ichidagi havo harorati

Belgi-
lanish

Birlik
o'lchovlar

Hisob-
langan
 qiymat

2
Hisoblangan tashqi havo harorati

II
tâ °С 16-25

3
Isitish mavsumining davomiyligi

tí -14
4

Isitish davridagi o'rtacha tashqi havo harorati
Zîòïåð sut 151

5
Isitish mavsumining daraja-kunlari

°С 2,6

6
Asosiy binolarning tashqi to'siqlarining issiqlik

Dd (°Сxsut) 2627
7

o'tkazuvchanligiga qarshilikning pasayishi

text °С -14

8

(м2х°С)/Вт 2,0

Ny

Binolarni termal himoya qilish darajasi

°С

tîòïåð

tashqi devorlar

deraza va balkon eshiklari
chordoqlar

Binoning isitiladigan hajmi.

Rê

Rî.î

Rï.÷

(м2х°С)/Вт 0,53
(м2х°С)/Вт 3,2

Vh м3

Issiqlik energiyasi parametrlarining qiymatlari va mo'ljallangan
                    vazifaning ko'rsatkichlar jadvali.

.

-
-

UMUMIY KO'RSATMALAR
Quyidagi hujjatlar asosida I.SH bo'limi loyihalandi.
- arxitektura-qurilish topshirig'i;
- texnologiya topshirig'i;
- SHNQ 2.04.05-22 «Isitish, ventilyatsiya va konditsiyalash»;
- SHNQ 2.01.01-22 «Iqlimiy va fizikaviy-geologik ma'lumotlar»;
- QMQ 2.01.04-18 «Qurilish issiqlik texnikasi»;
- QMQ 2.01.02-04 «Binolar va inshootlarning yong'in xavfsizligi»;

Ishchi chizmalar asosiy ro'yxati

T/R Nomi

1

Eslatma

Umumiy ma'lumotlar

Uskunalar va mahsulotlar qaydnomasi (Спецификация)

1-qavat drenaj tizimi rejasi

Isitish va sovutish tizimining fazoviy ko'rinishi

1-qavat shamollatish tizimining rеjasi.
Drenaj tizimining fazoviy ko'rinishi

1-qavat isitish va sovutish tizimining rеjasi.2
3
4
5
6

2-qavat isitish va sovutish tizimining rеjasi.
3-qavat isitish va sovutish tizimining rеjasi.

2-qavat drenaj tizimi rejasi
3-qavat drenaj tizimi rejasi

2-qavat shamollatish tizimining rеjasi.
3-qavat shamollatish tizimining rеjasi.

7
8
9

10
11
12

Ввод
теплосети

ВЕ1 ВЕ2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИЛЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Обоз
наче

ние сис
темы

Кол-
во
сис

темы

Наименование обслуживаемого
помещения (тех.оборудования)

Тип установки
агрегата

               Вентилятор Электродвигатель Примеча
ние

Тип исполн
ения взрыво

защите
№

Схе-
ма
ис
пол
нен.

Поло
жени
е

L.м³/чP.кгсм²
п,об
/мин

Тип
исполнен

ие
повзрыво

-
защите

N кВт п, об/
мин

B1,B3,
B5 3

Канальный
круглый

вентилятор
ВКМC 160 730 3210 0,1700 3210

B2,B4,
B6 3

Канальный
круглый

вентилятор
ВКМC 160 730 3210 0,1700 3210

                                                                            Isitish va sovutish
Toshkent viloyati Ohangaron shahri ob-havo ma'lumotlariga ko'ra: Isitishni loyihalash uchun hisobiy tashqi havo

harorati B parametr bo'yicha t=-14°С. Isitish davrining davomiyligi -164 kun. Bino ichki harorati t=20°С deb qabul qilindi.
Issiqtish va sovuqtish manbai, binoni issiqlik va suvuqlik  sarfidan kelib chiqib Issiqlik nasosi (Тепловой насос) qo'llandi.
Qo'shimcha sifatida issiqlik nasoslarini tamirlash xolatida binoni issiqlik manbai bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida   qattiq
yoqilg'ida ishlovchi modul qozonxona ko'zda tutilgan. Qozonxonadan va issiqlik nasoslaridan isitish tizimiga keladigan issiqlik
tashuvchining harorati 60-50°С. Fankoyllar yuqori haroratni ko'tara olmasligi sababli qo'shimcha ravishda teploobmeniklar
loyihalandi. Issiqlik nasoslari qish mavsumida muzlab qolmasligi uchun 35% miqdorida Propilen glikol (аntifriz) suyuqligi
quyiladi.

Uzatuvchi va qaytuvchi quvirlar SHNQ 2.04.05-22 ga muvofiq i=0.002 qiyalikda loyihalandi.
Devorlardan kesib o'tuvchi polipropilen quvirlar uchun maxsus gilzalar inobatga olingan.

 Isitish tizimi 2 quvurlik va polga o'rnatiladigan fankoyllar o'rnatish loyihalanmoqda. Asosiy tashuvchi, qaytuvchi
quvurlar po'latdan va xonalar ichida polipropilen quvurlar loyihalandi.
      Montaj:  Isitish, shamollatish va havoni tozalash tizimlarini o'rnatish va sinovdan o'tkazish QMQ 3.05.01-97.-"Ichki
sanitariya - texnik tizimlari" talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Shamollatish tizimi
Binoda tabiiy va mexanik shamollatish tizimi qo'llanilmoqda. Xonalarga toza havo oqimi derazalar va darchalar orqali

amalga oshiriladi. Sanuzellardan havoni so'rib chiqish yumaloq kannalli shamollatish uskunalardan foydalaniladi.
Havo kanallari GOST14918-80 galvanizli po'latdan yasalgan, qalinligi QMQ 2.04.05-97* ga muvofiq.  Havo kanallari

5.904-1 seriyasiga muvofiq mahkamlanishi kerak. Shamollatish tizimlarining havo kanallarini o'rnatish qurilish ishlari
tugagandan so'ng amalga oshirilishi kerak.
                                     Yong'inga qarshi choralar
- yong'in sodir bo'lganda barcha isitish va shamollatish tizimlarini o'chirish;
- ventilyatsiya uskunalari va havo kanallari yonmaydigan materiallardan tayyorlangan;
- havo kanallari yong'inga chidamlilik chegaralariga muvofiq izolyatsiyalanadi.

Shamollatish tizimining fazoviy ko'rinishi.13



T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

FIM1-P18SEFIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE 1111
T1,T2. Cт-5.

∅50х8.4
T1,T2. Cт-4.

∅40х6.7
T1,T2. Cт-3.

∅32х5.4

T1,T2. Cт-2.
∅40х6.7

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SE T1,T2. Cт-8.
∅40х6.7

T1,T2. Cт-9.
∅50х8.4

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

T1
T1

T2
T2

T1,T2. Cт-7.
∅40х6.7

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2

T1 T1
T2 T2

T1,T2. Cт-1.
∅25х4.2

T1,T2. Cт-6.
∅25х4.2

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T1 T1
T2 T2

FIM1-P18SE

Распределительная гребенка
T1.T2 Ø273х7.0 L=1500мм

Насос циркуляционный
LPP50-21-2,2/2  (2.2-кВт,

Нmax-21,0м, Qmax-24,0м3/ч)

Т1/Т2,  ∅133х4,0;
от насосная

T1
T2
T1
T2

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

T1
T1

T2 T1 T2

FIM1-P27SE

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅40х6.7
T2 ∅40х6.7

T1 ∅40х6.7
T2 ∅40х6.7

T1 ∅40х6.7
T2 ∅40х6.7

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅32х5.4
T2 ∅32х5.4

T1 ∅40х6.7
T2 ∅40х6.7

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

Д
Х1

Х2

15
0

Поз. Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
1 ед.,
кг

Примеча
ние

1 3-х ходовой клапан ∅25 1 шт

2 Муфта комбинированный ∅25 2 шт

3 Шаравой кран dн25мм 2 шт

4 Балансировочный клапан 1 шт

5 Напольный фанкойл 1 компл

в конструкции
 пола

в конструкции
 пола

в конструкции
 пола

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

1-qavat isitish va sovutish
tizimining rеjasi.

1-qavat isitish va sovutish tizimining rеjasi.

                                        Eslatmalar
- Barcha tashuvchi, qaytuvchi va drenaj quvurlar yopiq holda montaj qilinishi kerak.
- Barcha quvurlar 19 mm qalinlikda izolyatsiyalangan bo'lishi kerak (drenaj trubkasidan tashqari).



T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

FIM1-P18SE

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE 1010
T1,T2. Cт-5.

∅40х6.7
T1,T2. Cт-4.

∅32х5.4
T1,T2. Cт-3.

∅32х5.4T1,T2. Cт-2.
∅32х5.4

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SE T1,T2. Cт-8.
∅32х5.4

T1,T2. Cт-9.
∅40х6.7

T1,T2. Cт-7.
∅32х5.4

T1,T2. Cт-6.
∅25х4.2

FIM1-P18SE

FIM1-P27SE

T1
T2

FIM1-P18SE

T1,T2. Cт-1.
∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅20х3.4
T2 ∅20х3.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅20х3.4
T2 ∅20х3.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

Д
Х1

Х2

15
0

Поз. Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
1 ед.,
кг

Примеча
ние

1 3-х ходовой клапан ∅25 1 шт

2 Муфта комбинированный ∅25 2 шт

3 Шаравой кран dн25мм 2 шт

4 Балансировочный клапан 1 шт

5 Напольный фанкойл 1 компл ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

2-qavat isitish va sovutish
tizimining rеjasi.

2-qavat isitish va sovutish tizimining rеjasi.

                                        Eslatmalar
- Barcha tashuvchi, qaytuvchi va drenaj quvurlar yopiq holda montaj qilinishi kerak.
- Barcha quvurlar 19 mm qalinlikda izolyatsiyalangan bo'lishi kerak (drenaj trubkasidan tashqari).



T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

FIM1-P18SE

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE 1212
T1,T2. Cт-5.

∅32х5.4
T1,T2. Cт-4.

∅25х4.2
T1,T2. Cт-3.

∅25х4.2T1,T2. Cт-2.
∅25х4.2

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SE T1,T2. Cт-8.
∅25х4.2

T1,T2. Cт-9.
∅32х5.4

T1,T2. Cт-7.
∅25х4.2

T1,T2. Cт-6.
∅25х4.2

FIM1-P18SE

FIM1-P27SE

T1
T2

FIM1-P18SE

T1,T2. Cт-1.
∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅20х3.4
T2 ∅20х3.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅20х3.4
T2 ∅20х3.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

Д
Х1

Х2

15
0

Поз. Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
1 ед.,
кг

Примеча
ние

1 3-х ходовой клапан ∅25 1 шт

2 Муфта комбинированный ∅25 2 шт

3 Шаравой кран dн25мм 2 шт

4 Балансировочный клапан 1 шт

5 Напольный фанкойл 1 компл ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

3-qavat isitish va sovutish
tizimining rеjasi.

3-qavat isitish va sovutish tizimining rеjasi.

                                        Eslatmalar
- Barcha tashuvchi, qaytuvchi va drenaj quvurlar yopiq holda montaj qilinishi kerak.
- Barcha quvurlar 19 mm qalinlikda izolyatsiyalangan bo'lishi kerak (drenaj trubkasidan tashqari).



FIM1-P18SEFIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE

FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P27SE

К Водосточная
трубу См. АР

K1
∅40х3.7

К Водосточная
трубу См. АР

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1. Cт-3.
∅32х3.0

K1. Cт-2.
∅32х3.0

K1. Cт-1.
∅25х2.3

K1. Cт-4.
∅25х2.3

K1. Cт-5.
∅32х3.0

K1. Cт-6.
∅32х3.0

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅40х3.7К Водосточная
трубу См. АР

K1 ∅40х3.7

K1 ∅40х3.7
<0.002

K1 ∅40х3.7
<0.002

К Водосточная
трубу См. АР

K1 ∅25х2.3

К Водосточная
трубу См. АР

K1 ∅25х2.3

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

К Водосточная
трубу См. АР

K1
∅40х3.7

Д
Х1

Х2

15
0

Поз. Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
1 ед.,
кг

Примеча
ние

1 3-х ходовой клапан ∅25 1 шт

2 Муфта комбинированный ∅25 2 шт

3 Шаравой кран dн25мм 2 шт

4 Балансировочный клапан 1 шт

5 Напольный фанкойл 1 компл ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

1-qavat drenaj tizimi rejasi

1-qavat drenaj tizimi rejasi

                                        Eslatmalar
- Barcha tashuvchi, qaytuvchi va drenaj quvurlar yopiq holda montaj qilinishi kerak.
- Barcha quvurlar 19 mm qalinlikda izolyatsiyalangan bo'lishi kerak (drenaj trubkasidan tashqari).



FIM1-P18SEFIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1. Cт-3.
∅32х3.0

K1. Cт-2.
∅32х3.0

FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P27SE

FIM1-P18SE

K1. Cт-1.
∅25х2.3

K1. Cт-4.
∅25х2.3

K1 ∅25х2.3
0.002>K1 ∅25х2.3

<0.002

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1. Cт-5.
∅32х3.0

K1. Cт-6.
∅32х3.0

Д
Х1

Х2

15
0

Поз. Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
1 ед.,
кг

Примеча
ние

1 3-х ходовой клапан ∅25 1 шт

2 Муфта комбинированный ∅25 2 шт

3 Шаравой кран dн25мм 2 шт

4 Балансировочный клапан 1 шт

5 Напольный фанкойл 1 компл ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

2-qavat drenaj tizimi rejasi

2-qavat drenaj tizimi rejasi

                                        Eslatmalar
- Barcha tashuvchi, qaytuvchi va drenaj quvurlar yopiq holda montaj qilinishi kerak.
- Barcha quvurlar 19 mm qalinlikda izolyatsiyalangan bo'lishi kerak (drenaj trubkasidan tashqari).



FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SEFIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P27SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SEFIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE FIM1-P18SE

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1. Cт-3.
∅25х2.3

K1. Cт-2.
∅25х2.3

K1. Cт-1.
∅25х2.3

K1. Cт-4.
∅25х2.3

K1 ∅25х2.3
0.002>K1 ∅25х2.3

<0.002

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х4.2
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
0.002>

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1 ∅25х2.3
<0.002

K1. Cт-5.
∅25х2.3

K1. Cт-6.
∅25х2.3

Д
Х1

Х2

15
0

Поз. Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
1 ед.,
кг

Примеча
ние

1 3-х ходовой клапан ∅25 1 шт

2 Муфта комбинированный ∅25 2 шт

3 Шаравой кран dн25мм 2 шт

4 Балансировочный клапан 1 шт

5 Напольный фанкойл 1 компл ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

3-qavat drenaj tizimi rejasi

3-qavat drenaj tizimi rejasi

                                        Eslatmalar
- Barcha tashuvchi, qaytuvchi va drenaj quvurlar yopiq holda montaj qilinishi kerak.
- Barcha quvurlar 19 mm qalinlikda izolyatsiyalangan bo'lishi kerak (drenaj trubkasidan tashqari).



+6,52

-0,10

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2

+3,22

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2. Cт-2.
∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 10

11
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                                        Eslatmalar
- Barcha tashuvchi, qaytuvchi va drenaj quvurlar yopiq holda montaj qilinishi kerak.
- Barcha quvurlar 19 mm qalinlikda izolyatsiyalangan bo'lishi kerak (drenaj trubkasidan tashqari).

Isitish va sovutish tizimining fazoviy ko'rinishi

Isitish va sovutish tizimining
fazoviy ko'rinishi

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1

T1 ∅20х3.4
T2 ∅20х3.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅20х3.4
T2 ∅20х3.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

FIM1-P18SE

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

11

10
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T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

+6,52

-0,10

+3,22

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

FIM
1-P

18S
E

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T2T1

12
FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SEFIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P27SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

T2
T1

T2
T1

T1,T2. Cт-7.
∅32х5.4

T1,T2. Cт-7.
∅25х4.2

T1,T2. Cт-8.
∅32х5.4

T1,T2. Cт-8.
∅25х4.2

T1,T2. Cт-9.
∅40х6.7

T1,T2. Cт-9.
∅32х5.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2
T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2
T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2
T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2
T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2
T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1T2

FIM
1-P

27S
E

T1 ∅40х6.7
T2 ∅40х6.7

T1 ∅40х6.7
T2 ∅40х6.7

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅63х10.5
T2 ∅63х10.5

T1 ∅
50х

8.4

T2 
∅50

х8.4T1 ∅
63х

10.5

T2 
∅63

х10.
5

-0,10

+3,22

+6,52

FIM1-P27SE

FIM1-P18SE

FIM
1-P

18S
E

T1,T2. Cт-6.
∅25х4.2

T1,T2. Cт-6.
∅25х4.2

T1 ∅
25х

4.2

T2 
∅25

х4.2

T1 
∅25

х4.2

T2 
∅25

х4.2

T1T2

FIM
1-P

18S
E

T1T2

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1,T2. Cт-1.
∅25х4.2

T1,T2. Cт-1.
∅25х4.2

T1 ∅
25х

4.2

T2 
∅25

х4.2

T1T2

FIM
1-P

18S
E

T1,T2. Cт-1.
∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

+3,22

+6,52

T1 
∅63

х10
.5

T2 
∅63

х10.
5

T1 
∅63

х10
.5

T2 
∅63

х10.
5

-0,10

+3,22

+6,52

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2 T1 ∅25х4.2

T2 ∅25х4.2

T1,T2. Cт-2.
∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅20х3.4
T2 ∅20х3.4

T1 ∅20х3.4
T2 ∅20х3.4

T1,T2. Cт-2.
∅32х5.4

T1,T2. Cт-4.
∅25х4.2

T1,T2. Cт-4.
∅32х5.4

T1,T2. Cт-5.
∅32х5.4

T1,T2. Cт-5.
∅40х6.7

T1,T2. Cт-3.
∅25х4.2

T1,T2. Cт-3.
∅32х5.4

T1 ∅25х4.2
T2 ∅25х4.2

T1 ∅
25х

4.2

T2 
∅25

х4.2

Распределительная гребенка
T1.T2 Ø273х7.0 L=1500мм

Насос циркуляционный
LPP50-21-2,2/2  (2.2-кВт,

Нmax-21,0м, Qmax-24,0м3/ч)

+3,22

+6,52

-0,10

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅50х8.4
T2 ∅50х8.4

T1 ∅32х5.4
T2 ∅32х5.4-0,10

Д
Х1

Х2

15
0

Поз. Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
1 ед.,
кг

Примеча
ние

1 3-х ходовой клапан ∅25 1 шт

2 Муфта комбинированный ∅25 2 шт

3 Шаравой кран dн25мм 2 шт

4 Балансировочный клапан 1 шт

5 Напольный фанкойл 1 компл
ООО ''KESH MINORALARI"

лицензия № АЛ-000028

Автоматический
воздухоотводчик

Автоматический
воздухоотводчик

Автоматический
воздухоотводчик

Автоматический
воздухоотводчик

Автоматический
воздухоотводчик

Автоматический
воздухоотводчик

Автоматический
воздухоотводчик

Автоматический
воздухоотводчик



K1 ∅25х2.30.002>

+6,52

-0,10

+3,22

K1. Cт-2.
∅25х2.3

9

                                        Eslatmalar
- Barcha tashuvchi, qaytuvchi va drenaj quvurlar yopiq holda montaj qilinishi kerak.
- Barcha quvurlar 19 mm qalinlikda izolyatsiyalangan bo'lishi kerak (drenaj trubkasidan tashqari).

FIM1-P18SE

+6,52

-0,10

+3,22

FIM
1-P

18S
E

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SEFIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P27SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM1-P18SE

FIM
1-P

27S
E

-0,10

+3,22

+6,52

FIM1-P27SE

FIM1-P18SE

FIM
1-P

18S
E

FIM
1-P

18S
E

FIM
1-P

18S
E

+3,22

+6,52

-0,10

Д
Х1

Х2

15
0

Поз. Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
1 ед.,
кг

Примеча
ние

1 3-х ходовой клапан ∅25 1 шт

2 Муфта комбинированный ∅25 2 шт

3 Шаравой кран dн25мм 2 шт

4 Балансировочный клапан 1 шт

5 Напольный фанкойл 1 компл

К Водосточная
трубу См. АР

К Водосточная
трубу См. АР

+6,52

+3,22

-0,10

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1. Cт-2.
∅32х3.0

K1. Cт-3.
∅25х2.3

K1. Cт-3.
∅32х3.0

K1∅40х3.7

К Водосточная
трубу См. АР

K1 ∅
25х

2.3

0.00
2>

K1 
∅25

х2.3

0.00
2>

K1 
∅25

х2.3

0.00
2>

K1∅40х3.7

К Водосточная
трубу
См. АР

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.3<0.002
K1 ∅25х2.3<0.002

K1 ∅25х2.3<0.002

K1 ∅25х2.3<0.002
K1 ∅25х2.3<0.002

K1 ∅25х2.3<0.002

K1 ∅25х2.3<0.002
K1 ∅25х2.3<0.002

K1 ∅25х2.3<0.002

К Водосточная
трубу
См. АР

К Водосточная
трубу См. АР

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅25х2.30.002>

K1 ∅40х6.7<0.002
K1 ∅40х3.7<0.002

K1 ∅25х2.3<0.002

K1. Cт-6.
∅25х2.3

K1. Cт-6.
∅32х3.0

K1. Cт-5.
∅32х3.0

K1. Cт-5.
∅25х2.3

K1. Cт-1.
∅25х2.3

K1. Cт-1.
∅25х2.3

K1. Cт-4.
∅25х2.3

K1. Cт-4.
∅25х2.3

ООО ''KESH MINORALARI"
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Drenaj tizimining fazoviy ko'rinishi

Drenaj tizimining fazoviy
ko'rinishi



Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

P1
50

х1
50

P150х150

P150х150

P150х150

B1. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/ч

200х200

200х200
P150х150

P150х150

P150х150

B2. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/ч

200х200

200х200
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1-qavat shamollatish
tizimining rеjasi.

1-qavat shamollatish tizimining rеjasi.



Р150 Р150

Р150 Р150

Р150 Р150

Р150 Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

P1
50

х1
50

P150х150

P150х150

P150х150

B3. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/ч

200х200

200х200
P150х150

P150х150

P150х150

B4. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/ч

200х200

200х200
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2-qavat shamollatish
tizimining rеjasi.

2-qavat shamollatish tizimining rеjasi.



P1
50

х1
50

Р150 Р150

Р150 Р150

Р150 Р150

Р150 Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150

Р150
Р150

Р150

Р150

P150х150

P150х150

P150х150

B5. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/ч

200х200

200х200
P150х150

P150х150

P150х150

B6. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/ч

200х200

200х200
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3-qavat shamollatish
tizimining rеjasi.

3-qavat shamollatish tizimining rеjasi.



P150х150

P150х150

P150х150

B1. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/ч

P150х150 B2. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/чP150х150

P150х150
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P150х150

P150х150

P150х150

B3. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/ч

P150х150 B4. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/чP150х150

P150х150
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Shamollatish tizimining
fazoviy ko'rinishi.

P150х150

P150х150

P150х150

B5. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/ч

P150х150 B6. BKMC 160
Nэ=0,17 квт
L=730 м3/чP150х150

P150х150

P15
0х

15
0

P15
0х

15
0

P15
0х

15
0

Shamollatish tizimining fazoviy ko'rinishi.



Uskunalar va mahsulotlar
qaydnomasi (Спецификация)
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия, материалов Завод изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса
1 ед.,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тепло-холодо снабжение

1
Фанкойл напольные двухтрубный, с термостатом FIM1-P27SE
( с проводным пультом), (Средный Qх=2,38кВт, Qт=2,79кВт). комплект 3

2
Фанкойл напольные двухтрубный, с термостатом FIM1-P18SE
( с проводным пультом), (Средный Qх=1,6кВт, Qт=2,1кВт). комплект 62

3 Радиатор биметаллический из  h=570мм  qсек=0,178квт сек/квт 66/11,748

4 Балансировочный клапан шт 65

5 Шаравой кран dн25мм ППР шт 142

6 Муфта комбинированный ∅25 шт 130

7 3-х ходовой клапан ∅25 шт 65

8 Трубы полипропиленовых труб с стекловолокном РN25 dн63x10,5мм пм 112,0

9 Трубы полипропиленовых труб с стекловолокном РN25 dн50x8,4мм пм 94,0

10 Трубы полипропиленовых труб с стекловолокном РN25 dн40x6,7мм пм 42,0

11 Трубы полипропиленовых труб с стекловолокном РN25 dн32x5,4мм пм 86,0

12 Трубы полипропиленовых труб с стекловолокном РN25 dн25x4,2мм пм 544,0

13 Трубы полипропиленовых труб с стекловолокном РN25 dн20x3,4мм пм 28,0

14
Труба полипропиленовая без армирования РN 10 dн32x3,0мм
(Дренаж) пм 20,0

15
Труба полипропиленовая без армирования РN 10 dн25x2,3мм
(Дренаж) пм 260,0

16 Отвод 90° dн63мм шт 14

17 Отвод 90° dн50мм шт 16

18 Отвод 90° dн40мм шт 8

19 Отвод 90° dн32мм шт 18

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия, материалов Завод изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса
1 ед.,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тепло-холодо снабжение

20 Отвод 90° dн25мм шт 232

21 Отвод 90° dн20мм шт 24

22  Перех dн63>50мм шт 8

23  Перех dн50>40мм шт 14

24  Перех dн40>32мм шт 22

25  Перех dн32>25мм шт 36

26  Перех dн25>20мм шт 24

27 Тройник переходник dн63х40х63мм шт 8

28 Тройник переходник dн63х25х63мм шт 4

29 Тройник переходник dн50х32х50мм шт 4

30 Тройник переходник dн50х25х50мм шт 6

31 Тройник переходник dн40х25х40мм шт 16

32 Тройник переходник dн32х25х32мм шт 44

33 Тройник переходник dн25х25х25мм шт 140

34 Тройник переходник dн25х20х25мм шт 12

35 Крепление одинарное для труб dн63мм шт 224

36 Крепление одинарное для труб dн50мм шт 188

37 Крепление одинарное для труб dн40мм шт 84

38 Крепление одинарное для труб dн32мм шт 212

39 Крепление одинарное для труб dн25мм шт 1608

40 Крепление одинарное для труб dн20мм шт 56

41 Муфта для труб dн63мм шт 28

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028
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qaydnomasi (Спецификация)
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Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код оборудования,
изделия, материалов Завод изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса
1 ед.,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тепло-холодо снабжение

42 Муфта для труб dн50мм шт 24

43 Муфта для труб dн40мм шт 11

44 Муфта для труб dн32мм шт 27

45 Муфта для труб dн25мм шт 201.

46 Муфта для труб dн20мм шт 7

47 Шаравой кран dн63мм ППР шт 6

48 Шаравой кран dн50мм ППР шт 2

49 Американка ∅63мм шт 6

50 Американка ∅50мм шт 2

51 Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм  Дн63мм пм 112,0

52 Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм  Дн50мм пм 94,0

53 Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм  Дн40мм пм 42,0

54 Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм  Дн32мм пм 86,0

55 Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм  Дн25мм пм 544,0

56 Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм  Дн20мм пм 28,0

57 Устройство борозд для труб с диаметром ф32 в стене пм 130,0

58 Испытание системы пм 1186,0

59 Автоматический воздухоотводчик Ду20 шт 18

60
Насос циркуляционный LPP50-21-2,2/2  (2.2-кВт, Нmax-21,0м,
Qmax-24,0м3/ч) комплект 2

1рабочий+
1резервный

61 Распределительная гребенка T1.T2 Ø273х7.0 L=1500мм комплект 1

ООО ''KESH MINORALARI"
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Uskunalar va mahsulotlar
qaydnomasi (Спецификация)
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Тип, марка,
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Код оборудования,
изделия, материалов Завод изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса
1 ед.,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                       ВЕНТИЛЯЦИЯ

1 Канальный круглый вентилятор  ВКМC 160, L=730 м3/ч N=0,17 квт. комплект 6

2 Воздуховоды из оцинкованной стали сеч. 200х200(h) толщ. 0.5 мм м/м² 52,0/41,6

3 Решетки вентиляционные регулируемые РВ-1 150х150 шт 21

4 Зонт прямоугольный ЗК.00.000, 200x200 мм, толщ. 0.5 мм. шт 6

5 Перфорированная лента для подвестки воздуховодов 0,7х20 пм 95,0

6 Изоляция из вспененного каучука м² 36,0

7 Крепления воздуховода серия 5.904-1 кг 22.0

1 Решетки вытяжные        150х150мм шт 54

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Uskunalar va mahsulotlar
qaydnomasi (Спецификация)


