
Общие указания.

   Настоящий раздел разработан в соответствии с архитектурно строительным и технологическим

разделами с учетом требований соответствующим нормативных документов.

 Принятые решения.

   Расчет и конструирование внутренних систем водоснабжения и канализации выполнены в

соответствии с ШМК 2.04.01-22 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Холодное водоснабжение.

Источником водоснабжения здания принята внутриплощадочная сеть.

Источником водоснабжения для наружного пожаротущения является местная кольцевая сеть с

пожарными гидрантами. Расход воды на наружное пожаротущение 25л/с, на внутреннее-2,6л/с одна

струя. водопровода.  Внутренние  сети  приняты  из  полипропиленовые  ∅20-25-32 .  Прокладка

стояков предусматривается скрыто в шахтах.

 Для отключения отдельных участков сети предусматривается установка вентилей.

Горячее водоснабжение.

Горячее водоснабжение - от электроводонагревателей "Аристон" и солнечный водонагреватель

Сеть   запроектирована из стабилизированных полипропиленовых труб  ∅20 . (PPR и PN 25)

 Канализация

    В здании запроектирована хозбытовая канализация. Трубопроводы выполняются из пластмассовых

безнапорных труб ∅100-50мм.

Канализация прокладывается скрыто - под полом.

Канализационные стоки отводятся самотеком в выгребной резервуар.

Вытяжная часть канализационных  стояков выполняется из оцинкованной стали δ=0,5мм ∅100 и

выводится на кровлю на высоту 0,5м.  Для ликвидации засоров на сети предусматривается установка

ревизий и прочисток.

Примечание: в период монтажа внутренных систем водопровода и канализации необходимо составлять

акты освидетельствования скрытых работ в строгом соответствии с КМК 3.05.01-97 "Внутренние

санитарно-технические системы". Система внутренней канализации проектируется раздельной с

отводом стоков во внутриплощадочную сеть.  В местах прохода через строительные конструкции

пластмассовые трубы заключить в стальные или пластмассовые футляри,концы которых должны

выступать на 30мм из пересекаемых конструкций.  Внутренний диаметр футляра принять на 20мм

больше наружного диаметра трубы,а зазор между ними уплотнить не сгоряемым материалом,

допускающим перемещение трубы вдоль его продольной оси.

                                          Исходные данные
Расчётная сейсмичность - 8 баллов

Грунтовые воды залегают 7 м на глубине  от поверхности земли.

Глубина промерзания грунтов - 0.5м

Тип грунтов по просадочности - II ( второй).

Строительный объём по зданию -  1633 м³

Категорию и классификацию здания по пожароопасности-II.

   Расчётные расходы на пожаротушение:

Наружное - 10л/сек.

   Минимальный гарантированный напор в сети  Нмин  атм.

   Согласно технических условий за №   от   .  .2026г. выданными "Ташкент сув таминоти"

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Каталог ЦКБА Арматура запорно-регулируюшая

ШМК 2.04.01-22 Внутренный водопровод и канализация зданий

ШМК 2.04.04-22
Инструкция по проектированию и монтажу сетей

водоснабжения и канализация из пластмассовых труб.

Серия 4.900.9

  выпуск 1.

Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб

для систем водоснабжения и канализации крепления

пластмассовых трубопроводов.

Серия 1.272.5-9

  выпуск 1.
В строенные шкафы пожарных кранов для

общественных зданий

Проект соответствует требованиям технологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и

здоровья эксплуатацию объекта при соблюдениипредусмотренных рабочими чертежами

мероприятий.

Главный инженер проекта:                       Уралов Ш. М.

Общие данные
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План водопровода и канализации М 1:100

3

Аксонометрическая схема системы В1, Т3, К1-14

Фрагменты установок умывальника и узлы.5

План водопровода В1-Т3 кровли М1:100

Примечание
  при

пожаре

л/сек.м3/час.м3/сут.

Расчетный  расход  воды
Наименование

    систем Потр.

напор.

Основные показатели по системе ВК

К1

0.876 0.684 0.400

1.26 1.055 2.176

В1
Т3 0.384 0.429 0.282

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Nдок.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч

AutoCAD SHX Text
Подпись

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
ГИП

AutoCAD SHX Text
ВК

AutoCAD SHX Text
ALFA 

AutoCAD SHX Text
2026 г.

AutoCAD SHX Text
ГАП

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
Уралов Ш.М

AutoCAD SHX Text
Холмуминов.Ю

AutoCAD SHX Text
Абдуллайев Х.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Н.Контр.

AutoCAD SHX Text
1



104

101

102

960034009600

26900

105

103

10710663
00

34
00

63
00

108

109

A

B

C

M
15
60

0

111

110

3400

1 2 3 4 5

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
 по

 плану
Наименование Площадь, м2 

101 Вестибюль 19.80
102 Коридор 69.0
103 Қўшимча хона 17.6
104 Учебный кабинет 54.28
105 Учебный кабинет 54.28
106 Учебный кабинет 54.28
107 Учебный кабинет 54.28
108 18.7
109 18.7
110
111

Санузел (Э)

3.7

Санузел (A)
Санузел для МГН (Э)

408.21

Санузел для МГН (А)

Итого:

3.7
3.7

112 Переход на сущ. блок 39.89

Выпуск К 1-1

∅100мм L=5.0м

в ж/б канале

Носос

G=3.5м3/ч, h=6м,

Nэ=0.5квт

Ввод В1-1

отм.-1.500, Ф32

Эл.водонагреватель

V=50л,N=1.5кВт

В1∅20

Т3∅20

К1∅50
В1∅25

Т3∅20

К1∅100

В1∅25

К1∅100

Эл.водонагреватель

V=50л,N=1.5кВт

В1∅20

Т3∅20

К1∅50

В1∅25

Т3∅20

К1∅100

В1∅20

К1∅100

План водопровода и канализации М 1:100

Условные обозначения

Dn=20

Ст.В1-1

Dn=25

- Трубопроводы системы ХВС  (В1)

- Трубопроводы системы ГВС  (Т3)

- Трубопроводы системы Канализации (К1)

- Номер стояка диаметр трубопровода ХВС

- Диаметр трубопровода ГВС
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План стен 1-го этажа на отм. ±0.000
M1:100

5000 2500
550

55
0

К1∅50

К1∅50

пкл

пкл

пкл - Поливочный кран

Смеситель

для биде

Смеситель

для биде
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План водопровода В1-Т3 кровли М1:100

Ст-В1∅25

Ст-Т3∅25

Солнечный

водонагреватель

V=150 л

Теплоизоляция

Ст-Т3∅25

Теплоизоляция

Теплоизоляция
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План водопровода В1-Т3 кровли
М1:100

Условные обозначения

Dn=20

Ст.В1-1

Dn=25

- Трубопроводы системы ХВС  (В1)

- Трубопроводы системы ГВС  (Т3)

- Трубопроводы системы Канализации (К1)

- Номер стояка диаметр трубопровода ХВС

- Диаметр трубопровода ГВС

пкл - Поливочный кран
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Футляр из ПНД

480
50 50

из ПНД
Трубопровод 

Ду

ГОСТ18599-83

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ ПРОХОДЯЩИХ:

перекрытия

Футляр из ПНД

Ж/б панель 

ГОСТ18599-83

из ПНД

раствором
Заделка цементным

Трубопровод 

УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ НА СТОЯКЕ ИЗ  ПВХ

+0.800

+0.500+0.500

+0.400

0.000

Фрагмент

умывалник

Аксонометрическая схема системы водопровода и канализации

Электроводонагреватель

V=50 л. N=1.5 кВт

Электроводонагреватель

V=50 л. N=1.5 кВт

Ча

Ун

Ча

Ча

Ча

Бе

Ун

Ун

Ум

Ум

Ум
Ум

Ум

Ум

Ум
Ум

Ун.

Ун.

Ун.

Ча.

Ча.

Ча.

Ча.

Ун.

Ø50
<0,035

Ø50
<0,035

низ тр.
-1.15

-0,90

Ø100
0,02>

Ø100
0,0

2>

ТеплоизоляцияСолнечный водонагреватель

V=150 л (установлен на крышу)

Ø100

+3.40

50
0

СтК1-1

Р

Ø100

+3.40

50
0

СтК1-1

Р

-0.15

-0.08

-0.08

-0.10

-0.10

Смеситель

для биде

Смеситель

для биде

Тп

Тп

Выпуск К1-1
Ø100мм L=5.0м

в ж/б канале

Ввод В0
Ø32

Носос

G=3.5м3/ч, h=6м,

Nэ=0.5квт

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

пкл

пкл

0,00
2>

0,0
02>

0,0
02>
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трубы Ø 20

2

2

системы ХГВС

узел "B"

Канализ.
труба Ø50

Узел "E"

Штроба Канализ.

Тр. Ø20
Системы ХГВСi=0.03

 Труба Ø50

2

2

1

1

узел "B"

Штроба

160х40мм

Кан. труба ∅ 50

труба ∅ 20

2

1-1

системы ХГВС

4 4

4-4

Штроба

Тр. ∅20

+1.200

1

1

2-2

узел "Б"

труба Ø 20
(горячая вода)

Керамическая

плитка

Тканная сетка
   1 слой 3мм х 3мм,

Крепление

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

труба Ø 20
(холодная вода)

узел "Б"

Фрагменты  и узлы
  (для сан.узлов)
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Позиция
Наименование и техническая

характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала
Завод - изготовитель

Единица

измерения
Масса

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество

Спецификация оборудовани

1РП

Стадия 

5

Должность Фамилия Подпись Дата

Лист Листов

Спецификация оборудования

                       Сантехническое оборудование

Умывальник прямоугольный фаянсовый второй вели- чины без спинки,  ГОСТ
23759-85 в т.ч.: компл.  (тип 1) 550х420 ком 8

Унитаз керамический с полочкой с косым выпуском, компл.: для инвалидов ГОСТ 22847-85 ком 2

Чашаген керамический с полочкой с косым выпуском, компл.: ГОСТ 22847-85 ком 4

Биде керамический компл.: ГОСТ 22847-85 ком 1

                                   Насос воды

Насосная установка: с насосами  3.5 м3/час  0.5кВт  h =4м ком 1

Клапан обратный    Ø 32мм шт 1

Вентил    Ø 32мм шт 2

Унитаз керамический с полочкой с косым выпуском, компл.: ГОСТ 22847-85 ком 1

Дог. № __/__ от __.__.2026г
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Позиция Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод - изготовитель

Единица
измерения

Масса
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количес
тво

Лист

Изм. ЛистКол .уч. ДатаПодп.№ док .

                         Спецификация оборудования

                        Канализация К1

Трубы полиэтиленовые  канализационные                    ∅50 мм 22689-89 м 26,0

Трубы полиэтиленовые  канализационные                    ∅ 100 мм 22689-89 м 18,0

Колено   90°                                                  ∅ 50 мм/ ∅100 мм шт 8 / 10

Тройник  прямой                                               ∅ 50х50х50 мм шт 2

Тройник  прямой                                               ∅ 100х100х100

мм
шт 10

Тройник  переходной                                          ∅ 100х50х100 мм шт 2

Переходной                                                    ∅ 100х50 мм шт 2

Ревизия   R100                                                 ∅100мм шт 1

 Прочистки                                                    Ду=100мм 22689-89 шт 1

 Трап                                                          Ду=50мм шт 2

Гидравлическое испытание труб пм 44.0

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИ
2

Ревизия   R50                                                  ∅50мм шт -



                         Спецификация оборудования

                    Водопровод холодной воды  В1

Трубы полипропиленовые                                      Ду=20мм POLISAN   PLUS м 32,0

Трубы полипропиленовые                                     Ду=25мм POLISAN   PLUS м 8,0

Вентиль  муфтовый  полипропиленовый                    дн20 POLISAN   PLUS шт 8

Отвод ППР                              дн20 мм  /  дн25мм  /  дн32мм POLISAN   PLUS шт 16/4/6

Тройник  прямой  ППР                      дн 20 х 20 х 20 /  дн 25х20х25 POLISAN   PLUS шт 12 / 1

Клипса  ППР                            дн20 мм  /  дн25мм  /  дн32мм POLISAN   PLUS шт

Адаптор  ППР нар. резьба                                         дн20 POLISAN   PLUS шт 16

Адаптор  ППР вну. резьба                                         дн20 POLISAN   PLUS шт 6

Переходник ППР                                                    дн25хдн20 POLISAN   PLUS шт 1

Гидравлическое испытание труб пм 50.0
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Трубы полипропиленовые                                     Ду=32мм POLISAN   PLUS м 10,0

Вентиль  муфтовый  полипропиленовый                    дн25 POLISAN   PLUS шт 1

Вентиль  муфтовый  полипропиленовый                    дн32 POLISAN   PLUS шт 2

64/16/6

Адаптор  ППР нар. резьба                                         дн32 POLISAN   PLUS шт 2

Переходник ППР                                                    дн32хдн25 POLISAN   PLUS шт 1



                         Спецификация оборудования

                    Водопровод горячей воды  Т3

Трубы полипропиленовые стабильные                             Ду=20мм POLISAN   PLUS м 22

Вентиль  муфтовый  полипропиленовый                          Ду=20мм POLISAN   PLUS шт 8

Отвод ППР                                                        дн20 POLISAN   PLUS шт 14

Тройник  прямой ППР                                             дн20х20х20 POLISAN   PLUS шт 6

Клипса  ППР                                         дн20 POLISAN   PLUS шт 44

Адаптор  ППР  нар. резьба                         дн20 POLISAN   PLUS шт 8

Адаптор  ППР  вн. резьба                          дн20 POLISAN   PLUS шт 4

Изоляция труб ОТЛ-20 м 8,0

Эл.водонагреватель V=50л,N=1,5кВт шт 2

Копировал Формат А3
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Горячее водоснабжение от солнечнего водонагревателя

Труба PP-RСТ Дн=25 мм PN20 для горячего водоснабжения (ГВС) м 8

Вентиль PP-R Дн=25 мм шт 6

Труба PP-R Дн25 мм PN10 для ХВС м 4

Изоляция матами минватными

Покрытия поверхности стеклотканью

м3 3,4

м2 8,6

Контроллер  шт 1

Солнечный водонагреватель   V=150 л к-кт 1

Колено  90°  ∅20/∅25 шт 10 / 6

Тройник  ∅20x20x20мм    /  ∅25x25x25мм шт 2 / 2

Муфта   PPRS   Ø25 / Ø20 мм шт 4 / 2

Формат А3
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