
Общие указания.

   Настоящий раздел ,,Строительство спортзала размер 12х24 на территории школа №10 в  МСГ

"Жолшылар" в г. Нукусе разработан в соответствии с архитектурно строительным и технологическим

разделами с учетом требований соответствующим нормативных документов.

 Принятые решения.

   Расчет и конструирование внутренних систем водоснабжения и канализации выполнены в

соответствии с КМК 2.04.01-98 "Внутренний водопровод и канализация зданий".КМК 2.04.02-97

"Водоснабжение.Наружные сети и сооружения".КМК 2.04.03-97 "Канализация.Наружные сети и

сооружения".

Холодное водоснабжение.

Источником водоснабжения здания принята внутриплощадочная сеть.

Источником водоснабжения для наружного пожаротущения является местная кольцевая сеть с

пожарными гидрантами. Расход воды на наружное пожаротущение 25л/с, на внутреннее-2,6л/с одна

струя. водопровода.  Внутренние  сети  приняты  из  полипропиленовые  ∅20-25-32 .  Прокладка

стояков предусматривается скрыто в шахтах.

 Для отключения отдельных участков сети предусматривается установка вентилей.

Горячее водоснабжение.

Горячее водоснабжение - от электроводонагревателей "Аристон" и солнечный водонагреватель

Сеть   запроектирована из стабилизированных полипропиленовых труб  ∅20 . (PPR и PN 25)

 Канализация

    В здании запроектирована хозбытовая канализация. Трубопроводы выполняются из пластмассовых

безнапорных труб ∅100-50мм.

Канализация прокладывается скрыто - под полом.

Канализационные стоки отводятся самотеком в выгребной резервуар 25м3.

Вытяжная часть канализационных  стояков выполняется из оцинкованной стали δ=0,5мм ∅100 и

выводится на кровлю на высоту 0,5м.  Для ликвидации засоров на сети предусматривается установка

ревизий и прочисток.

Примечание: в период монтажа внутренных систем водопровода и канализации необходимо составлять

акты освидетельствования скрытых работ в строгом соответствии с КМК 3.05.01-97 "Внутренние

санитарно-технические системы". Система внутренней канализации проектируется раздельной с

отводом стоков во внутриплощадочную сеть.  В местах прохода через строительные конструкции

пластмассовые трубы заключить в стальные или пластмассовые футляри,концы которых должны

выступать на 30мм из пересекаемых конструкций.  Внутренний диаметр футляра принять на 20мм

больше наружного диаметра трубы,а зазор между ними уплотнить не сгоряемым материалом,

допускающим перемещение трубы вдоль его продольной оси.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Каталог ЦКБА Арматура запорно-регулируюшая

КМК 2.08.02-96 Общественные здание и сооружения.

КМК 2.04.01-98 Внутренный водопровод и канализация зданий

КМК 2.04.04-97
Инструкция по проектированию и монтажу сетей

водоснабжения и канализация из пластмассовых труб.

Серия 4.900.9

  выпуск 1.

Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб

для систем водоснабжения и канализации крепления

пластмассовых трубопроводов.

Серия 1.272.5-9

  выпуск 1.
В строенные шкафы пожарных кранов для

общественных зданий

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План водопровода и канализации 1го-этажа М 1:100

3

Аксонометрическая схема системы В1, Т3, К1-1

4

Фрагменты установок умывальника и узлы.

1

Проект соответствует требованиям технологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и

здоровья эксплуатацию объекта при соблюдениипредусмотренных рабочими чертежами

мероприятий.

Главный инженер проекта:                       Абдуллайев Х.
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                                         Исходные данные

Расчётная сейсмичность - 8 баллов

Грунтовые воды залегают 7 м на глубине  от поверхности земли.

Глубина промерзания грунтов - 0.5м

Тип грунтов по просадочности - II.

Строительный объём по зданию -  2660,55 м³

Категорию и классификацию здания по пожароопасности-II.

5

6

План водопровода и канализации 2го-этажа М 1:100

План водопровода В1-Т3 кровли М1:100



План 1-этажа. М 1:100

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ№

Бино хоналари рўйхати
ПЛОЩАДЪ

м²

1

2

3

4

5

Тамбур

Йўлак 110.0

17.87

6

7

8

9

10

11

12

13

Зинапоя катаги 17.87

54.58

54.58

54.58

Ўкув синф хонаси

Ўкув синф хонаси

Ўкув синф хонаси

54.58

54.58

54.58

Ўкув синф хонаси

Ўкув синф хонаси

Ўкув синф хонаси

3.38Хожатхона (инвалид.)

Қиз болалар хожатхонаси 14.27

Ўғил болалар хожатхонаси 14.27

Ўқитувчилар хожатхонаси (аёл) 3.38
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Выпуск К 1-2

∅100 i=0.02

КК1-2

∅1000

Выпуск К1-1

∅100 i=0.02

КК1-1

∅1000

Эл.водонагреватель

V=50л,N=1.5кВт

В1∅25

Т3∅20

К1∅50

В1∅20

К1∅100

В1∅25

Т3∅20

К1∅100

В1∅20

Т3∅20

К1∅50

В1∅25

Т3∅20

К1∅100

Эл.водонагреватель

V=50л,N=1.5кВт

В1∅25

Т3∅20

К1∅50

В1∅20

К1∅100

В1∅25

Т3∅20

К1∅100
В1∅20

Т3∅20

К1∅50

В1∅25

Т3∅20

К1∅100

В1∅32

В1∅25

В1∅32В1∅32

В1∅32

Носос

G=3.5м3/ч, h=6м,

Nэ=0.5квт

Ввод В1-1

отм.-1.500, Ф32

12600

60
0

60
0

Ст-В1∅25

Ст-К1∅100

Ст-К1∅50

Ст-В1∅25

Ст-К1∅100

Ст-К1∅50

Условные обозначения

Dn=20

Ст.В1-1

Dn=25

- Трубопроводы системы ХВС  (В1)

- Трубопроводы системы ГВС  (Т3)

- Трубопроводы системы Канализации (К1)

- Номер стояка диаметр трубопровода ХВС

- Диаметр трубопровода ГВС

План водопровода и канализации 1го-этажа М 1:100
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План 2-этажа. М 1:100

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ№

Бино хоналари рўйхати
ПЛОЩАДЪ

м²

1

2

3

4

5

Зинапоя катаги

Йўлак 110.0

17.87

6

7

8

9

10

11

12

13

Қўшимча хона 17.87

54.58

54.58

54.58

Ўкув синф хонаси

Ўкув синф хонаси

Ўкув синф хонаси

54.58

54.58

54.58

Ўкув синф хонаси

Ўкув синф хонаси

Ўкув синф хонаси

3.38Хожатхона (инвалид.)

Қиз болалар хожатхонаси 14.27

Ўғил болалар хожатхонаси 14.27

Ўқитувчилар хожатхонаси (эркак) 3.38

380 380 380

38
0

2

4321 5 6

A

Б

В

Д

9600 3400 9600 9600 3400

35600

63
00

32
00

63
00

15
80

0

Эл.водонагреватель

V=50л,N=1.5кВт
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В1∅25

Т3∅20
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К1∅50

В1∅20

Т3∅20

Ст-В1∅25

Ст-К1∅100

Ст-К1∅50

Эл.водонагреватель

V=50л,N=1.5кВт

В1∅25

Т3∅20

К1∅50

В1∅20

К1∅100

В1∅25

Т3∅20

К1∅100
В1∅20

Т3∅20

К1∅50

В1∅20

Т3∅20

Ст-В1∅25

Ст-К1∅100

Ст-К1∅50

Условные обозначения

Dn=20

Ст.В1-1

Dn=25

- Трубопроводы системы ХВС  (В1)

- Трубопроводы системы ГВС  (Т3)

- Трубопроводы системы Канализации (К1)

- Номер стояка диаметр трубопровода ХВС

- Диаметр трубопровода ГВС

План водопровода и канализации 2го-этажа М 1:100
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План водопровода В1-Т3 кровли

М1:100
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Условные обозначения

Dn=20

Ст.В1-1

Dn=25

- Трубопроводы системы ХВС  (В1)

- Трубопроводы системы ГВС  (Т3)

- Трубопроводы системы Канализации (К1)

- Номер стояка диаметр трубопровода ХВС

- Диаметр трубопровода ГВС

План водопровода В1-Т3 кровли М1:100
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Ст-В1∅25

Ст-Т3∅25

Солнечный

водонагреватель

V=200 л

Теплоизоляция

Ст-Т3∅25

Теплоизоляция

Теплоизоляция



Футляр из ПНД

480
50 50

из ПНД
Трубопровод 

Ду

ГОСТ18599-83

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ ПРОХОДЯЩИХ:

перекрытия

Футляр из ПНД

Ж/б панель 

ГОСТ18599-83

из ПНД

раствором
Заделка цементным

Трубопровод 
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00
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Ревизия

Неподвижная опора

Ст К1

УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ НА СТОЯКЕ ИЗ  ПВХ

+0.800

+0.500+0.500

+0.400

0.000

Фрагмент

умывалник

Электроводонагреватель

V=100 л.

Электроводонагреватель

V=100 л.

Котел

Насос ваккумный
N=0.75 кВт
Q=1.8м/ч (220)

Ввод В0
Ø32

Ø100

+3.40

50
0

СтК1-1

Р

К1

Выпуск К1-1
Ø100мм

-0.
15

=

Бетонный упор
     200x200

M

Пр

-0.95

KК-1

Тр Тр

Тр Тр

Дп Дп Дп Дп

-0.15

-0.28

ТеплоизоляцияСолнечный водонагреватель

V=200 л (установлен на крышу)

Теплоизоляция

Аксонометрическая схема системы

водопровода и канализации

Аксонометрическая схема системы водопровода и канализации
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трубы Ø 20

2

2

системы ХГВС

узел "B"

Канализ.
труба Ø50

Узел "E"

Штроба Канализ.

Тр. Ø20
Системы ХГВСi=0.03

 Труба Ø50

2

2

1

1

узел "B"

Штроба

160х40мм

Кан. труба ∅ 50

труба ∅ 20
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1-1

системы ХГВС

4 4

4-4

Штроба

Тр. ∅20

+1.200

1
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2-2

узел "Б"

труба Ø 20
(горячая вода)

Керамическая

плитка

Тканная сетка
   1 слой 3мм х 3мм,

Крепление

2
0

2
0

2
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2
0

2
0

труба Ø 20
(холодная вода)

узел "Б"

Фрагменты  и узлы
  (для сан.узлов)
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Наименование и техническая

характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала
Завод - изготовитель

Единица

измерения

Масса

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество

Спецификация оборудовани

1РП

Стадия 

5

Должность Фамилия Подпись Дата

Лист Листов

Спецификация оборудования

                       Сантехническое оборудование

Умывальник прямоугольный фаянсовый второй вели- чины без спинки,  ГОСТ
23759-85 в т.ч.: компл.  (тип 1) 550х420 ком 16

Унитаз керамический с полочкой с косым выпуском, компл.: для инвалидов ГОСТ 22847-85 ком 2

Чашаген керамический с полочкой с косым выпуском, компл.: ГОСТ 22847-85 ком 8

Биде керамический компл.: ГОСТ 22847-85 ком 2

                                   Насос воды

Насосная установка: с насосами  3.5 м3/час  0.5кВт  h =4м ком 1

Клапан обратный    Ø 32мм шт 1

Вентил    Ø 32мм шт 2

Унитаз керамический с полочкой с косым выпуском, компл.: ГОСТ 22847-85 ком 4
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                         Спецификация оборудования

                        Канализация К1

Трубы полиэтиленовые  канализационные                    ∅50 мм 22689-89 м 42,0

Трубы полиэтиленовые  канализационные                    ∅ 100 мм 22689-89 м 44,0

Колено   90°                                                  ∅ 50 мм/ ∅100 мм шт 11 / 14

Тройник  прямой                                               ∅ 50х50х50 мм шт 8

Тройник  прямой                                               ∅ 100х100х100

мм
шт 16

Тройник  переходной                                          ∅ 100х50х100 мм шт 8

Переходной                                                    ∅ 100х50 мм шт 4

Ревизия   R100                                                 ∅100мм шт 2

 Прочистки                                                    Ду=100мм 22689-89 шт 2

 Трап                                                          Ду=50мм шт 4

Гидравлическое испытание труб пм 86.0

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИ
2

Ревизия   R50                                                  ∅50мм шт 2



                         Спецификация оборудования

                    Водопровод холодной воды  В1

Трубы полипропиленовые                                      Ду=20мм POLISAN   PLUS м 78,0

Трубы полипропиленовые                                     Ду=25мм POLISAN   PLUS м 18,0

Вентиль  муфтовый  полипропиленовый                    дн20 POLISAN   PLUS шт 18

Отвод ППР                              дн20 мм  /  дн25мм  /  дн32мм POLISAN   PLUS шт 28/12/6

Тройник  прямой  ППР                      дн 20 х 20 х 20 /  дн 25х20х25 POLISAN   PLUS шт 18 / 4

Клипса  ППР                            дн20 мм  /  дн25мм  /  дн32мм POLISAN   PLUS шт

Адаптор  ППР нар. резьба                                         дн20 POLISAN   PLUS шт 26

Адаптор  ППР вну. резьба                                         дн20 POLISAN   PLUS шт 10

Переходник ППР                                                    дн25хдн20 POLISAN   PLUS шт 2

Гидравлическое испытание труб пм 123.0
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Трубы полипропиленовые                                     Ду=32мм POLISAN   PLUS м 27,0

Вентиль  муфтовый  полипропиленовый                    дн25 POLISAN   PLUS шт 2

Вентиль  муфтовый  полипропиленовый                    дн32 POLISAN   PLUS шт 2

156/36/40

Адаптор  ППР нар. резьба                                         дн32 POLISAN   PLUS шт 2

Переходник ППР                                                    дн32хдн25 POLISAN   PLUS шт 1



                         Спецификация оборудования

                    Водопровод горячей воды  Т3

Трубы полипропиленовые стабильные                             Ду=20мм POLISAN   PLUS м 64

Вентиль  муфтовый  полипропиленовый                          Ду=20мм POLISAN   PLUS шт 8

Отвод ППР                                                        дн20 POLISAN   PLUS шт 26

Тройник  прямой ППР                                             дн20х20х20 POLISAN   PLUS шт 10

Клипса  ППР                                         дн20 POLISAN   PLUS шт 128

Адаптор  ППР  нар. резьба                         дн20 POLISAN   PLUS шт 18

Адаптор  ППР  вн. резьба                          дн20 POLISAN   PLUS шт 10

Изоляция труб ОТЛ-20 м 22,0

Эл.водонагреватель V=50л,N=1,5кВт шт 4
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Горячее водоснабжение от солнечнего водонагревателя

Труба PP-RСТ Дн=25 мм PN20 для горячего водоснабжения (ГВС) м 12

Вентиль PP-R Дн=25 мм шт 6

Труба PP-R Дн25 мм PN10 для ХВС м 6

Изоляция матами минватными

Покрытия поверхности стеклотканью

м3 3,4

м2 8,6

Контроллер  шт 1

Солнечный водонагреватель   V=200 л к-кт 1

Колено  90°  ∅20/∅25 шт 10 / 6

Тройник  ∅20x20x20мм    /  ∅25x25x25мм шт 2 / 2

Муфта   PPRS   Ø25 / Ø20 мм шт 4 / 2

Формат А3
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