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F1 4 Фанкойл напольный 0,042

Н1 Насос циркуляционный 2 0.7

130

B1-B2 2  Канальный вентилятор 0.1300

предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную и пожарную безопасность

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и 

Главный инженер проекта:                            /              /

при эксплуатации здания.

Уровень тепловой защиты здания1

п/п

№
Наименование расчетного параметра

Обозначение

параметра измерения

Единица

значение

Расчетное

Расчетная температура внутреннего воздуха2 16-22СtВ

Расчетная температура наружного воздуха3 -13СtН

Продолжительность отопительного периода4 132сутzот.пер.

Средняя температура наружного воздуха5

4,25t от.пер.за отопительный период С

Градусо-сутки отопительного периода6 Dd ( Схсут) 2079

Приведённое сопротивление теплопередаче7

наружных ограждений основных помещений

витражей и входных дверей

чердачных перекрытий (ж/б плита б=220мм; 

Rо.о 0,53(м х С)/Вт2

Rп.ч. 2,7(м х С)/Вт2

Общая установленная Nу электроприемников8

систем отопления, вентиляции и кондиц-я. N пот кВт 2.8

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАПРОЕКТИРОВАННОГО ЗДАНИЯ. 

ТАБЛИЦА РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ц/п раствор б=150мм, керамзит б=250мм)

Rк 1,9(м х С)/Вт2наружных стен (кирпич б=380мм; 
ц/п раствор б=20мм, утеплитель базальт б=50мм)

T2

T1

Условные обозначения

 подающий трубопровод  T=55°C 

 обратный трубопровод  T=50°C 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен на основании задания заказчика и задания на проектирование,

технологической части проекта и архитектурно-строительных чертежей.

1. Проект соответствует действующим нормам :

КМК 2.04.05-22* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

ШНК 2.08.02-23* "Общественные здания и сооружения".

КМК 2.01.01-22 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования".

КМК 2.01.04-2018 "Строительная теплотехника".

2. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха приняты по КМК 2.01.01-22.

Для проектирования вентиляции и кондиционирования воздуха:

-в холодный период: Тн=-13°C Y=-11,1 кДж/кг;

-в теплый период: Тн=+36,5°C Y=62,8 кДж/кг; (параметры Б)

Параметры воздуха в рабочей зоне помещений - для холодного периода приняты:

t=16-22°C ф=40-45%.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Источником теплоснабжения является собственная котельная, расположенная вне

здания. Она работает в соответствии с техническими условиями по

температурному графику 80–60 °C. В установлен существующий узел управления

(тепловой пункт) и теплообменник.

Теплоноситель для отопления (фанкойлы) — горячая вода с параметрами 60–50 °C.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ФАНКОЙЛОВ

Для отопления помещений зимой установлены напольные фанкойлы в

корпусе, трёхтрубные.

Параметры теплоносителя: от теплового насоса 55–50 °C, от котельной

80–60 °C. Вода, поступающая из котельной, понижается через

теплообменник до 60–50 °C и подается на фанкойлы.

На каждом фанкойле установлена запорная и регулирующая арматура.

На каждом стояке установлена запорно-регулирующая арматура.

Трубопроводы до внутреннего диаметра 50 мм включительно приняты

напорные композитные из полипропилена для отопления. Остальные

трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ

10704-91.

Стальные трубопроводы окрашены масляной краской в два слоя.

Все трубопроводы изолированы трубками «Армофлекс» толщиной 19 мм.

Для удаления воздуха из верхних точек системы предусмотрена

установка воздухоотводных кранов и запорных вентилей со штуцером.

Все монтажные и наладочные работы должны выполняться в

соответствии с нормативными документами и инструкциями

фирмы-изготовителя.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В здание школы предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и

механическим побуждением. Приточно-вытяжной воздух в помещениях

неорганизованно, через оконные проемы.

Для сан.узлов установлен канальный вытяжной вентилятор в шумоизолированном

корпусе.

Материал воздуховодов - тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80.

Воздуховоды систем вентиляции выполняются класса "Н" (нормальные).

В случи пожара все вент.системы автоматический отключается.

Допустимые уровни звукового давления, создаваемого в помещениях

вентоборудованием приняты в соответствии с нормативными документами.

Крепление воздуховодов выполнить по серии 5.904-1 в.1.

Монтаж систем вентиляции выполнить в соответсвии со СНиП 3.05.01-85*

 Отопление и вентиляция.
Общие данные.

2

ОТОПЛЕНИЕ

В здании предусмотрена система отопления, обеспечивающая

требуемую температуру воздуха помещений с помощью

радиаторов, установленных в санитарных узлах.

В качестве отопительных приборов применяются биметаллические

радиаторы высотой 600 мм.

На подводках к каждому радиатору установлены

терморегулирующие клапаны с возможностью предварительной

настройки. На стояках установлены балансировочные и запорные

клапаны.

Напорные трубопроводы выполняются из композитных

полипропиленовых труб для отопления внутренним диаметром до

50 мм включительно. Магистральные трубопроводы и стояки

(горизонтальные участки) изолируются трубками “Armaflex”
толщиной 19 мм.

Удаление воздуха осуществляется из верхних точек системы с

помощью воздухоспускных кранов, запорных вентилей со штуцером

и автоматических воздухоотводчиков.

Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в

соответствии с нормативными документами и инструкциями

завода-изготовителя.

Крепление трубопроводов и санитарно-технических приборов

предусмотреть на кронштейнах серии 4.904-69.

телей,
 кВт

ность

двига-
электро-

ленная 
 мощ-

 Общийна ГВС на

 tн,°Cм3

Объем, года

 при

Периоды  

цию
 вентиля-

Расход тепла, кВт 

холода

 кВт

Расход 

Установ-

помещения

(сооружения),

здания

Наименование 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

мах. час

cр. час
без ГВС

см разд
ВК

37530*** -13 2.8-

отопле-
водяное
 на

-ние

37530

1

п/п

№ Наименование расчетного параметра,
Обозначение

измерения

Единица

значение

Расчетное

Расчетная температура внутреннего воздуха

2

16-22Сtp

Расчетная температура наружного воздуха

3

-13Сtext

4

5

6

7

показателя

Общая площадь здания А м 2 413.6

Расчётные потери теплоты через ограждающие

конструкции здания (основные плюс добавочные) Q sh Вт

Расчётный расход наружного воздуха,

инфильтрующегося в отопительный период LИ м /ч3

Расчётный расход поступ. в здание нар. воздуха

при работе вентиляции с искусств. побуждением. Lext 

Расчётный тепловой поток системы отопления Qo Вт

8 Расчётные температуры системы отопления С

9 Удельный расчётный расход теплоты на

отопление и вентиляцию здания (на 1 м2
общей площади здания)

qov Вт/м2 90.7

м /ч3

10 Общий расчетный расход холода на кондиц-е. Qк Вт

Удельный расчётный расход холода на кондиц-е11

здания (на 1м2 общей площади здания). к Вт/м2q

ЗАПРОЕКТИРОВАННОГО ЗДАНИЯ. 

ТАБЛИЦА РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

37530

37530

55-50t ,1 t 2

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования.

Узлы обвязки регулирующих клапанов на

трубопроводах теплоснабжения калориферных

Заслонки воздушные унифицированные

различного назначения

ОВ.C.      

 Серия 5.904-13 вып.0.1-1.1-2

Серия 5.903-1

установок.

Листы 1-6

НаименованиеОбозначение Примечание

Ссылочные  документы

Детали крепления санитарно- технических Серия 4.904-69

приборов и трубопроводов 

Решетки щелевые регулирующие Серия 1.494-10

 ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

41700

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАЗДЕЛА ОВ 

Отопление и вентиляция.  . Общие данные. 1

Н а и м е н о в а н и еЛист Примечание

2

3

4

5

6

7

8

9

Отопление. План 1-го этажа.

Схема системы отопление с фанкойл

Отопление. План 2-го этажа. 41700

10.7

10

11

Схема системы дренажного трубопровода

Вентиляция.  . План 1-го этажа.

Вентиляция.  . План 2-го этажа.

Принципиальная схема узла управления. 

 Вентиляция.   Схемы систем: В1-В2. 

F2 18 Фанкойл напольный 0,052

F3 1 Фанкойл напольный 0,078

62

Поликлиника

5 1

А

Г

T1-T2T1-T2

B1

B2

План схема

Хайдаров И
Хайдаров И

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta’mirlash
(mavjud 50 qatnovli bino ta’mirlash 1-tip OP)ni

loyihalashtirish.
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План с расстановкой технологического оборудования 1-этажа

2РП

Стадия Лист Листов
Хайдаров И
Хайдаров И
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Кувондиков С

"SSM LOYIHA"
MCHJ

План с расстановкой технологического
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ОВ

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

15.9

45.7

11.2

Вестибюль

Коридор

Регистратура

Кабинет старшей медсестры

Прививочная/перевязочная

Процедурная

Смотровая

Кабинет ЭКГ

Экспликация помещений

14

Кабинет врача

9.3

13.3

13.3

15 Сан.узел

16 Лестничная клетка

Склад для препарат 5.05

8 Лифт 6.5

Кабинет врача гинеколога 14.6

5.8

14.0

14.5

14.0

2.1

10.1

Дневной стационар

Сан.узел для инвалида

13.0

2345

600060003000

18000

1

3

5

4

6

1211
13

14

15

16

2 2

1

3000

7

9

10

8

А

Б

В

Г
50

00
30

00
50

00

13
00

0

Подпольный канал
500x250

Подпольный канал
400x250

Подпольный канал
400x250

Подпольный канал
300x200

Подпольный канал
300x200

Подпольный канал
300x200

Т1-Т2
∅76х3,5

Пластинчатый теплообменник

Т1-Т2

PPR25х4,2
Т1-Т2

PPR63х10,5

Т1-Т2

PPR63х10,5

10 

800 Вт

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR40х6,7

MSV-B-25MSV-B-25

MSV-S
∅25
MSV-S
∅25

Т1-Т2

PPR40х6,7
Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR25х4,2Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR32х5,4
Т1-Т2

PPR25х4,2

F1
1000 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F1
1000 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F1

1000 Вт



План с расстановкой технологического оборудования 2-этажа

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.0

45.7

13.3

Лестничная клетка

Коридор

Комната  матери и ребенка

Кабинет сестры хозяйки

Кабинет заведующего поликлиникой

Кабинет врача педиатора

Сан.узел

Тамбур-шлюз

Помещение для сбора мочи и кала

Лаборатория для исследования мочи и кала

Комната приёма приборов для стерилизация

Стерилизационная

Экспликация помещений

14 Комната выдача чистых приборов 

13.3

13.3

13.3

12.6

12.6

15 Кабинет стоматолога

16 Кабинет оператора рентгена

17 Комната ренгена

18 Лифт

2.5

3.4

6.7

3.2

7.0

3.2

13.3

12.7

7.6

6.5

3РП

Стадия Лист Листов
Хайдаров И
Хайдаров И

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta’mirlash
(mavjud 50 qatnovli bino ta’mirlash 1-tip OP)ni

loyihalashtirish.

Кувондиков С

"SSM LOYIHA"
MCHJ

План с расстановкой технологического
оборудования 2-этажа

Поликлиника

2026г.

Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

9

ОВ

Врач общий практики

8А Сан.узел для инвалида 2.1

2345

600060003000

18000

1

3000

1

2 2

3 4 5 6 7

8

11

15

16

9
10

12

13

14
8А18

17

А

Б

В

Г

50
00

30
00

50
00

13
00

0

Т1-Т2

PPR32х5,4

MSV-B-20MSV-B-20

MSV-S

∅20

MSV-S

∅20

Т1-Т2

PPR25х4,2

F3
3500 Вт

Т1-Т2

PPR40х6,7

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

10 

800 Вт

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR32х5,4

MSV-B-25

MSV-B-25

MSV-S

∅25

MSV-S
∅25

Т1-Т2

PPR40х6,7

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR25х4,2

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт
F2

1900 Вт
F2

1900 Вт

F1

1000 Вт



 

План с расстановкой технологического оборудования 1-этажа

4РП

Стадия Лист Листов
Хайдаров И
Хайдаров И

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta’mirlash
(mavjud 50 qatnovli bino ta’mirlash 1-tip OP)ni

loyihalashtirish.

Кувондиков С

"SSM LOYIHA"
MCHJ

План с расстановкой технологического
оборудования 1-этажа

Поликлиника

2026г.

Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

9

ОВ

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

15.9

45.7

11.2

Вестибюль

Коридор

Регистратура

Кабинет старшей медсестры

Прививочная/перевязочная

Процедурная

Смотровая

Кабинет ЭКГ

Экспликация помещений

14

Кабинет врача

9.3

13.3

13.3

15 Сан.узел

16 Лестничная клетка

Склад для препарат 5.05

8 Лифт 6.5

Кабинет врача гинеколога 14.6

5.8

14.0

14.5

14.0

2.1

10.1

Дневной стационар

Сан.узел для инвалида

13.0

2345

600060003000

18000

1

3 5

4

6

1211
13

14

15

16

2 2

1

3000

7

9

10

8

А

Б

В

Г
50

00
30

00
50

00

13
00

0

ДПУ-М 125

L100

В1 Ø125

 L100

В1 Ø160

 L200

ДПУ-М 125

L100

ДПУ-М 125

L100

В1
В1 Ø160

 L300



План с расстановкой технологического оборудования 2-этажа

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.0

45.7

13.3

Лестничная клетка

Коридор

Комната  матери и ребенка

Кабинет сестры хозяйки

Кабинет заведующего поликлиникой

Кабинет врача педиатора

Сан.узел

Тамбур-шлюз

Помещение для сбора мочи и кала

Лаборатория для исследования мочи и кала

Комната приёма приборов для стерилизация

Стерилизационная

Экспликация помещений

14 Комната выдача чистых приборов 

13.3

13.3

13.3

12.6

12.6

15 Кабинет стоматолога

16 Кабинет оператора рентгена

17 Комната ренгена

18 Лифт

2.5

3.4

6.7

3.2

7.0

3.2

13.3

12.7

7.6

6.5

5РП

Стадия Лист Листов
Хайдаров И
Хайдаров И

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta’mirlash
(mavjud 50 qatnovli bino ta’mirlash 1-tip OP)ni

loyihalashtirish.

Кувондиков С

"SSM LOYIHA"
MCHJ

План с расстановкой технологического
оборудования 2-этажа

Поликлиника

2026г.

Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

9

ОВ

Врач общий практики

8А Сан.узел для инвалида 2.1

2345

600060003000

18000

1

3000

1

2 2

3 4 5 6 7

8

11

15

16

9
10

12

13

14

8А18

17

А

Б

В

Г

50
00

30
00

50
00

13
00

0

В1 Ø160

 L300

ДПУ-М 125

L100

В2 Ø125

 L100

В2 Ø160
 L200

ДПУ-М 125

L100

ДПУ-М 125

L100

В2



Формат А3 

Схема системы отопление с фанкойл

7

2026г.

РП

Стадия Лист Листов
Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

ГИП
Разработал

Изм .

OB

9
Н.контр

Поликлиника

Т2,1
PPRC PN25

Т1,1
PPRC PN25

PPRC PN25

слив ∅20

Шаровой кран
∅25

Узел разветвления 1

Т2,1
PPRC PN25

Т1,1
PPRC PN25

∅25х4,2
PPRC PN25

слив ∅20

Шаровой кран
∅25

∅25х4,2
PPRC PN25

Шаровой кран
∅25

Узел разветвления 2

Схема системы отопление с фанкойл

Трубы пластиковые для 

сбора конденсата 

Обратный трубопровод 

системы фанкойлов

Подающий трубопровод 

системы фанкойлов

Клапан запорный на 

подводке к фанкойлу 

Клапан запорный на 

подводке к фанкойлу 

Фанкойл наполного типа

0.003

0.003

0.0
03

0.0
03

0.0
03

0.0
03

0.0
03

0.0
03

0.0
03

0.003

0.003

0.003

+0,000

+3,300

+0,150

+3,450
ВОЗДУШНИК-10

ВОЗДУШНИК-10ВОЗДУШНИК-10

ВОЗДУШНИК-10ВОЗДУШНИК-10

BUTTERFLY
∅65
BUTTERFLY
∅65

Т1-Т2

∅76х3,5

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR25х4,2
Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR40х6,7

Т1-Т2

PPR40х6,7

Т1-Т2

PPR40х6,7
Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR50х8,4

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR40х6,7

Т1-Т2

PPR40х6,7

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR63х10,5

Т1-Т2

PPR63х10,5

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR25х4,2

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR40х6,7

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR32х5,4

Т1-Т2

PPR25х4,2

10 
800 Вт

F4
3500 Вт

F2
1900 Вт

F2

1900 Вт

10 
800 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2
1900 Вт

F1
1000 Вт

F1
1000 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F1
1000 Вт

F2
1900 Вт

F2

1900 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F2

1900 Вт
F2

1900 Вт

F1

1000 Вт

Хайдаров И
Хайдаров И

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal
ta’mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta’mirlash 1-tip OP)ni

loyihalashtirish.
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Стадия Лист Листов
Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

ГИП
Разработал

Изм .

OB

9
Н.контр

Поликлиника

Трубы пластиковые для 

сбора конденсата 

Обратный трубопровод 

системы фанкойлов

Подающий трубопровод 

системы фанкойлов

Клапан запорный на 

подводке к фанкойлу 

Клапан запорный на 

подводке к фанкойлу 

Фанкойл наполного типа

Схема системы дренажного трубопровода

+0,000

+3,300

+0,000

+3,300

-0
,20

0

Др

∅32х5,4

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2
Др

PPR25х4,2

Др

PPR32х5,4

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR32х5,4

Др

PPR32х5,4

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

Др

PPR25х4,2

F4
3500 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2
1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2

1900 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F1
1000 Вт

F1

1000 Вт

F2

1900 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F1
1000 Вт

F2
1900 Вт

F2

1900 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F2
1900 Вт

F2

1900 Вт

F1

1000 Вт

Хайдаров И
Хайдаров И

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal
ta’mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta’mirlash 1-tip OP)ni

loyihalashtirish.

Кувондиков С
"SSM LOYIHA"

MCHJ



Формат А3 

9

2026г.

РП

Стадия Лист Листов
Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

ГИП
Разработал

Изм .

OB

9
Н.контр

Поликлиника

В1 Ø160

 L300
В2 Ø160

 L300
В2 Ø160

 L200

В2 Ø125

 L100

ЗК.00.000-160

L300
ЗК.00.000-160

L300

ДПУ-М 125

L100

В1 Ø125

 L100

В1 Ø160

 L200

ДПУ-М 125

L100

ДПУ-М 125

L100

В1

В1 Ø160

 L300

ДПУ-М 125

L100

ДПУ-М 125

L100

ДПУ-М 125

L100

В2

В1 В1

 Вентиляция.
 Схемы систем: В1-В2.

+5,600

+2,800

+7,200

+7,200

Хайдаров И
Хайдаров И

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal
ta’mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta’mirlash 1-tip OP)ni

loyihalashtirish.

Кувондиков С
"SSM LOYIHA"

MCHJ



Из теплосети ∅76х3.5

300180650220

180
400

650

600

180

300

В теплосеть ∅76х3.5

600

Узел ввода1

+0.700

+1.400

*

*
∅76х3.5

1500

1500

400

Грязевик ТС.569 00. 000-13

dy65dy100

Все трубы в тепловом узле изолировать 19 мм.
Примечание.

*
Группа безопасности (комплектное оборудование)

*
Группа безопасности:

1 Автоматический воздуховыпускник 
2 Манометр с трехходовым краном 

3 Предохранительный клапан с диапазоном 2-10 бар.

123

К распределительной 

∅109х4.0

К мембранному баку
dy25

гребенке - для фанкойлов
Т1 Т2/Х1 Х2

Фундамент 500х500х300h

Экспликация материалов узла управления

55С°-50/С°7С°-12С°

Распределительная 
гребенка 1 - для фанкойлов

ТО-1
dy25 слив

сталь

Подпитка Х. В. dy20
авто подпитка Х. В. dy15

+0.000
+0.300

Слив dy25

∅76х3.5 ∅76х3.5
Насосный узел 

∅76х3.5

∅76х3.5

∅108х4.0

∅76х3.5

Узел ввода

Задвижки закрыть в летний период
Задвижки открыть в зимний период

Задвижки закрыть в зимний период
Задвижки открыть в летний период

Мембранный бак 100л

dy25 слив
сталь

Подпитка Х. В. dy20
авто подпитка Х. В. dy15

+0.000

Мембранный бак 100л

∅76х3.5 ∅76х3.5
сталь сталь

Те
пл

оо
бм

ен
ни

к 
ТО

-1
Насосный узел 1

дл
я 

фа
нк

ой
ло

в
Ра

сп
ре

де
ли

те
ль

на
я 

гр
еб

ен
ка

Насосный узел 
Один резервный

dy40
сталь

двухходовой клапан
с выносным датчиком температуры

55°С

50°С
∅89х4.0
сталь

Условные обозначение (Насосный узел ).

Обратный клапан (стрелка движение теплоносителя)

Насос циркуляционный "Willo"

Запорная арматура (вентиль, затвор дисковый)

Фильтр грубой очистки 

Слив dy25

∅76х3.5

Распределительная 
гребенка - для отопления

∅32х5,4
На напольное отопление

слив ∅15

слив ∅15

Принципиальная схема Узел управления

6РП

2025 г.                                                           ОВ

Н.контр.

ГИП
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Разраб. ПоликлиникаХайдаров И

Хайдаров И

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal
ta’mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta’mirlash 1-tip OP)ni

loyihalashtirish.

Кувондиков С
"SSM LOYIHA"

MCHJ
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НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

1

ЦИЯ

ПОЗИ -

ОПРОСНОГО ЛИСТА

32

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТА ,

ТИП , МАРКА ,

ОБОЗНАЧЕНИЕ

654

ИЗДЕЛИЯ ,

МАТЕРИАЛА

ОБОРУДОВАНИЯ,

КОД

98

ПРИМЕЧАНИЕ

ЗАВОД -

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

НИЯ

ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕ-

КОЛИ -

ЧЕСТВО

КГ

МАССА

ЕДИНИЦЫ

7

Оборудование для системы теплохолодоснабжения 

                             Примечание:
1. В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы,

номенклатуру

и количество которых определяет строительно-монтажная организация,

исходя из действующих технологических и производственных норм.

ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства.

2. Наличие пультов управления фанкойлов выносных или на корпусе принять

согласно задания раздела АВ.

компл 4F1

при средней скорости вентилятора
при средней скорости вентилятора

Температура воздуха в помещении зимой 20°C-22°C 
Температура воздуха в помещении летом 23°C-26°C 

Температура хладоносителя 7°C-12°C 
Температура теплоносителя 60°C-50°C 

комплектно с трехходовыми клапанами

Фанкойл напольный двухтрубный
 с пультом управления на корпусе  

Qхолода= 1000Вт
Qтепла= 1700 Вт

компл 18F2

при средней скорости вентилятора
при средней скорости вентилятора

Температура воздуха в помещении зимой 20°C-22°C 
Температура воздуха в помещении летом 23°C-26°C 

Температура хладоносителя 7°C-12°C 
Температура теплоносителя 60°C-50°C 

комплектно с трехходовыми клапанами

Фанкойл напольный двухтрубный
 с пультом управления на корпусе  

Qхолода= 1900Вт
Qтепла= 2300 Вт

Формат А3 

Спецификация оборудования.

компл 1F3

при средней скорости вентилятора
при средней скорости вентилятора

Температура воздуха в помещении зимой 20°C-22°C 
Температура воздуха в помещении летом 23°C-26°C 

Температура хладоносителя 7°C-12°C 
Температура теплоносителя 60°C-50°C 

комплектно с трехходовыми клапанами

Фанкойл напольный двухтрубный
 с пультом управления на корпусе  

Qхолода= 3500Вт
Qтепла= 3600 Вт

1

2026г.

РП
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Позиция Наименование и техническая

характеристика

Тип,марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
оборудования,
  изделия,

материала

Завод-

изготовитель

Единица

измере-

ния

Коли-

чес-

тво

Масса

единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подпись Дата

Лист

2

 Клапан смесительный трехходовой  автоматический dy65  шт 1

 Клапан балансировочный dy65  шт 1

 Трубы стал. эл.сварные прямошов. Ø76х3,5мм м 16

 Мембранный бак  на 60 литров комплект 1
Насос циркуляционный DN50, H=4 м, G = 5-7 м³/ч, с частотным регулятором
(инвертор). Потребляемая мощность P = 0.7 kW. комплект 2
 Буферный бак  на 800 литров (6 бар, DN 100,Материал: сталь, теплоизоляция
из пенополиуретана (50 мм) комплект 1

IV.Крепежные элементы

 Уголок 40х40х4 l=500мм шт/м 6/ 3

 Флянец 10-16кгс/см2 ( для соед. с арматурой)  d80  шт 12

 Болты с гайками для крепления  Флянцевых соединений М16  шт 48

Объем работ.

 Гидравлическое испытание трубопроводов м 29

 Изоляция трубопроводов толщ.65мм м3 2

 Покровный слой -рулоный стеклопластик м2 20

 Узел ввода

 Группа безопасности  RBM Kombiluft 1 дюйм (выпуск воздуха автом./ предохр.
клапан/ манометр) комплект 3

 Задвижка стальная флянцевая dу 65  шт 4

 Задвижка стальная флянцевая dу 50  шт 4

 Фильтр сетчатый dy 65  шт 2

 Oбратный клапан dу 50  шт 2

 Вентиль запорный муфт. латунный Ф25  шт 2

 Кран трехходовой для манометра Ф15  шт 4

 Манометр технический  шт 4

 Штуцер для контрольного манометра  шт 2

 Термометр в защитной оправе N2  шт 6

 Фильтр сетчатый dy65  шт 2

 Трубы стал. эл.сварные прямошов. Ø57х2,5мм м 16

Отопление            ОВ.С.



Схема системы отопление с фанкойлов 

 MSV-S

Кран шаровой для спуска воды             dn15 шт 10

Запорный клапан муфтовый dn25

Трубы напорные композитные из полипропилена для

 отопления                                                dn 32х5,4

Трубы напорные композитные из полипропилена для

 отопления                                                dn 40х6,7

Трубы напорные композитные из полипропилена для

 отопления                                                dn 50х8,3

PPRC PN25

PPRC PN25

PPRC PN25 м 10

ДатаПодписьNдок.Кол.уч.ЛистИзм.

Лист

3

штКлапан запорный на подводке к фанкойлу dn15 46

2026

Трубы напорные композитные из полипропилена для

 отопления                                                dn 25х4,2
PPRC PN25

м 20

MSV-В штdn25 4Регулирующий клапан муфтовый 

шт 4

Биметаллические радиаторы 1 секция=0,08кВт при 60/50/10 секц/вт
20

1600

Переходник с пластика на металл Ду15 шт 4

Воздухоспускной кран  dn15 2

Запорный клапан прямой с функцией предварительной

шт

2

2
Вентиль термостатический прямой с предварительной

штнастройки пропускной  способности,  dу15 муфтовый  

настройкой, dу15 муфтовый 

RA-N-П

RLV-П 

шт

MSV-В штdn20 4Регулирующий клапан муфтовый 

шт 4 MSV-SЗапорный клапан муфтовый dn20

м 47

ЗАТВОР>50Запорн,клапан dn50 шт 2

Запорн,клапан                               dn65 шт 4BUTTERFLY

шт 2в том числе 10 секционные

ЗАТВОР>65Запорн,клапан dn65 шт 6

м 111

X1666 Запорн,клапан dn20 шт 2

X1666 Запорн,клапан dn40 шт 4

Отопление            ОВ.С.
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Испытание системы

м 12

Трубы напорные композитные из полипропилена для

 отопления                                                dn 63х10,5
PPRC PN25 м 76

Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм dn50

Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм dn63

Крепление труб стальных кг 2

Крепление (хомуты) трубопроводов полипропиленовых  dn 32 шт

Крепление (хомуты) трубопроводов полипропиленовых  dn 40 шт

Крепление (хомуты) трубопроводов полипропиленовых  dn 50 шт

Крепление (хомуты) трубопроводов полипропиленовых  dn 63 шт

PPRC PN25

PPRC PN25

PPRC PN25

PPRC PN25

ДатаПодписьNдок.Кол.уч.ЛистИзм.

Лист

4

2026

м 76

Крепление (хомуты) трубопроводов полипропиленовых  dn 25 штPPRC PN25

Муфта соединительная PPR25х4,2 для труб полипропиленовых  шт

Муфта соединительная PPR32х5,4 для труб полипропиленовых  шт

55

24

Муфта соединительная PPR40х6,7 для труб полипропиленовых  шт

Муфта соединительная PPR50х8,3 для труб полипропиленовых  шт

Муфта соединительная PPR63х10,5 для труб полипропиленовых  шт

10

5

38

Угольник 90°,   ∅25х4,2 шт 120

Угольник 90°,   ∅32х5,4 шт 4

Окраска труб стальных антикоррозийным покрытием свыше 2м2

м 276

Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм dn40

м 10

Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм dn32

м 20

Изоляция труб трубками армофлекс б=19мм dn25

м 47

м 111

ГОСТ 10704-91Трубы стальные электросварные    ∅76х3,5

76

10

20

47

111

Отопление            ОВ.С.
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мТрубы пластиковые для сбора конденсата   dn32 PPRC PN10 30

Тройник переходной,   25х25х32мм шт 2

Тройник переходной,   32х32х32мм шт 2

Дренаж трубопровода

шт 6PPRC PN10

PPRC PN10

PPRC PN10

Угольник 90°,   ∅32

ДатаПодписьNдок.Кол.уч.ЛистИзм.

Лист2026

5

Тройник ,   25х25х20мм шт 2

Тройник ,   32х32x25мм шт 20

шт 2

Тройник ,   40х40х25мм шт 8

шт 2

Тройник ,   32х32х40мм 

Коллектор ∅219x6,0 на 6 присоединения: 80/65/65/65/40/65

 L=1.2м
шт 2

Угольник 90°,   ∅63х10,5 шт 20

шт 2

Тройник ,   40х40x32мм 

Тройник ,   40x40х50мм 

Угольник стальных  90°,   ∅76х3,5 шт 6

Тройник переходной,   25х25х25мм шт 16PPRC PN10

Пластинчатый теплообменник  для системы отопление Qт=42кВт

Т воды до т/о 80°C-60°C. Т воды после т/о 60°C-50°C шт 1

мТрубы пластиковые для сбора конденсата   dn25 PPRC PN10 83

шт 58PPRC PN10Угольник 90°,   ∅25

Отопление            ОВ.С.
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м/м2 7/2.5

В1-B2 комп. 2Канальный вентилятор L=300м3/ч Н=300Па N=0.1кВт  

Воздуховод из оцинкованной стали  класс Н ГОСТ 14918-80

Гибкие воздуховоды

кг 6Крепление воздуховодов

ДПУ-М 125 шт 6Решетка вытяжная

ДатаПодписьNдок.Кол.уч.ЛистИзм.

Лист2026

Вентиляция            ОВ.С. 6

∅125 бст=0,5мм

Канал-ВЕНТ-ЕС-160

6м
∅125

∅160 бст=0,5мм м/м2 6.5/3

шт/м2 2/0.2∅125 (90°)Отвод круглые

шт/м2 2/0.3∅160 (90°)Отвод круглые

шт 2160/125Переход

Зонт  3К.00.000-160 шт 2
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