
                                                UMUMIY KO'RSATMALAR

       Ushbu loyiha elektr jihozlari va elektr yoritilishini ta'minlaydi.
       Dizayn uchun dastlabki ma'lumotlar loyihaning Arxitektura, Qurilish, Texnologik va Santexnika
qismlari edi.
       Loyihada umumiy ishchi, avariya va ta'mirlash yoritgichlari ko'zda tutilgan.
       Umumiy ishchi yoritish LED yoritgichli yoritgichlar bilan ta'minlanadi. Yoritgichlar turini
tanlash xonaning maqsadi va atrof -muhit xususiyatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Xonaning
yoritilishi "ShNQ 2.04.17-2019" va "ShNQ 2.01 05-2024" qurilish me'yorlari va qoidalariga
muvofiq qabul qilingan.
        Guruh tarqatish tarmog'i mis VVGng simi bilan amalga oshiriladi va devorning suvoq
qatlami ostida berkitilgan.

Fankoyllar uchun xonalarda va yo'laklarga o'tkazilgan elektr tarmog'i debor suvoq ostida
poldan 150mm masofada zahira ulanish hisobini olgan holda guruh tarmoqlari tashlab ketiladi.
O'tkazgich simlar faqat vertikal yoki gorizontal holatda joylashtirilishi kerak. Diagonal joylashtirish
taqiqlanadi. Simlarning yotqizilgan tarmoq joyidan polga yoki shipgacha bo'lgan masofa 15 sm dan
kam bo'lmasligi kerak. Deraza va eshik romlaridan - kamida 10 sm. Isitish quvurlari yaqinida
simlarni yotqizishda quvurlarga masofa 3 sm dan kam bo'lmasligi kerak.Simlarning kesishishi yoki
bir-birining ustiga chiqishi mumkin emas. Agar buning oldini olish qiyin bo'lsa, tashqi qobiqlar
orasidagi masofa kamida 3 mm bo'lishi kerak.
        Binoning elektr elektr qabul qiluvchilari texnologik va sanitariya-tesisat uskunalari hisoblanadi.
Uskunalar tarmoqqa yerlashtirilgan kontaktli rozetkalar orqali ulanadi. Quvvat taqsimlash tarmoqlari
gips ostidagi devor bo'ylab  VVGng(ВВГ)-1kV orqali amalga oshiriladi. Kabellarni quvur liniyasi
polga beton quyishdan oldin yotqiziladi.
         Tarqatish shitlari sifatida SHRV (ЩРВ) markali shitlar qabul qilindi.O'rnatilash balanligi
poldan 1.5 m qilib o'rnatiladi
        Eslatma:
        Odatda o'tkazuvchan bo'lmagan barcha metall qismlar neytrallashtirilishi kerak, buning uchun
hamma elektr uskunalarining metall qisimlarini yerga ulash "PUE-2011" talablari asosida bajarilishi
yerga ulash konturiga yoki asosiy kabelning nol tolasiga ulash orqali amalga oshiriladi.
                                              Binoning umumiy elektr quvvati
                                     Umumiy o'rnatilgan quvvati          -Pu =1.25 kVt
                                     Umumiy hisoblangan quvvat         -Ph =1.25 kVt
                                     Umumiy hisoblangan tok               -Ih =2.08 A
                                                Fankoyl elektr quvvati
                                     Umumiy o'rnatilgan quvvati          -Pu =0.35 kVt
                                     Umumiy hisoblangan quvvat         -Ph =0.35 kVt
                                     Umumiy hisoblangan tok               -Ih =1.75 A

MA'LUMOTNOMA VA BIRIKTIRILGAN HUJJATLAR RO'YHATI

BELGILANISH

PUE-2011РУз Elektr o'rnatish qoidalari

GOST 21.110-2013

SHNQ 2.04.17-2019

1. Malumotnoma hujjatlari.

Turar joy va jamoat binolarinig
elektr jihozlari

2. Qo'shilgan hujjatlar.
 Uskuna texnik xususiyatlari

IZOHNOMI

SHNQ 2.01.05-2024 Tabiiy va sun'iy yoritish

ASOSIY TO'PLAMNING ISHCHI CHIZMALARI RO'YXATI

 Umumiy ma'lumotlar1
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 Elektr yoritish tarmoqlari bilan  rejasi

T / r IZOHNOMI

 Elektr jixozlari tarmoqlari rejasi

Turi Varoq Varoqlar

IL 1 7

  Umumiy ma'lumotlar

Varoq№dok. Imzo SanaO'zq Dona

Shifr     EY

 Quyosh panellari bilan tom qavat rejasi

 SH-1 shitlarini hisoblas va o'rnatish sxemasi

 Fankoyl tarmoqlari bilan qavat rejasi
 SHF ning elektr hisobi sxemasi

Yordamchi bino (2-bino)
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uchun loyihasi

Bajardi

L.B.M A.Yuldashev

A.Ro'ziboyev

Bu loyiha amaldagi O'zbekiston Respublikasi normalari va qoidalari, yo'riqnomalari va davlat
standartlari asosida amalga oshirildi

Loyihaning bosh muhandisi:                                     A.Yuldashev
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 SH-1 shitlarini hisoblash
 va o'rnatish sxemasi

Tarmoq ma'lumotlari
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Guruh raqamlari

O'tkazuvchilar markasi

 va kesimi (mm)

O'rnatish usuli

Tarmoq qismi uzunligi, m

Elektr qabul

qiluvchilarning

belgilari

Rejadagi raqam

Tip

Nominal quvvat,

 kVt

Oqim , А

Texnologik rejaga

muvofiq elektr

iste'molchilarining

nomi

Nominal

oqim, A

Uziluvchi

oqim,А
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Gr1
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 BA47-63,3F

32A

SH-1

SHRV-P-10-IP40

Pu=1.25 kvt

Pr=1.25 kvt

Ir=2.08 A

Nominal

oqim, A

Uziluvchi

oqim,А
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O'rnatilgan joyi 1-qavati

VA47-63

16A,(1F)

Gr1-SH-3
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1.75 4.5
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25A,(1F)
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TET 3-varog'iga qarang
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Quyosh FES-5kW
VVGng-5х4 mm²,Ø32mm

L=4 m

Quyosh FES
jixozlari,
Invertor

Quyosh panel kabeli
 tom qavatidan

PV-1F-1x6 mm²,
 PVC-U quvuri Ø32mm
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2 3 4

В
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00

6000 6400

18800

6400

A

D
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gr1

4 LED
 PANEL

24 w

200 lk 4 LED
 PANEL

24 w

200 lk
4 LED

 PANEL
24 w

200 lk

SH-1

                                  ESLATMA:

-Shitlar poldan h=1.5 m bo'lgan  balandligida  o'rnatiladi
-Kalitlar poldan 0,9 metr balandlikda o'rnatiladi
-Tarqatish tarmoqlari VVGng-660 markali mis o'tkazgichlari
bo'lgan simi bilan PVX gofrirovka qilingan quvurda, devor
shtrobalarida, gips qatlami ostida, gipsokarton bo'laklarida va
soxta shift ostidagi bo'shliqda yashiringan.
- Kesishdan oldin, kabellar va quvurlarning uzunligi yuqoridagi
o'lchovlar bilan joylarni aniqlashtirib olish kerak

SHARTLI BELGILAR

- Kvadratli svetodiod yoritgichi "Akril led panel-24w,36w"

- Yashirin o'rnatiluvchi bittali kalit (выключатель)

- Germektli svetodiod yoritgichi "AK-PLRW-24w"

- Ishchi tarqatish shiti

3 AK LLL
20 w

gr1

gr1

gr1

gr1
gr1

gr1gr1

gr1

Nomlanishi   Maydon
    m²T/r

Xonalar qaydnomasi.

  1     Xona.                                                 33,6

  2     Xona.                                                29,4

  3     Xona.                                                29,4
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- Lineyli svetodiod yoritgichi "AK-LLL-20w"
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                        ESLATMA:

-Binoning elektr rozetkalarini o'rnatish balandligi 0.5 m qilib olinsin.
Boshqa hollarda xonaning maqsadi va ichki dizayniga qarab, ularga
elektr jihozlarini ulash uchun qulay tarzda tanlanishi kerak.
-Tarqatish tarmoqlari VVGng-660 markali mis o'tkazgichlari bo'lgan
simi bilan PVX gofrirovka qilingan quvurda,gips qatlami ostida,
gipsokarton bo'laklarida va soxta shift ostidagi bo'shliqda
yashiringan.

SHARTLI BELGILAR:

- Yashirin o'rnatiluvchi yerlashtirilgan bittali rozetka

- Ishchi tarqatish shiti

SH-1

m.ЩРВ-П
SH-1(tarqatish shitlari)

15
00

Elektr shitning
o'rnatilish balandligi

qavatning poli

Elektr shiti

Burchakli metal.  50х50х5 мм  L=3,0 м
Yerlashtirgich elektrodi

Tasmali po'lat 40х4мм
 ( L=2m-3dona)

Gorizontal yerlashtirgich
(chuqurligi 0,5 m)

2000

SH-1ga kirish varianti 380/220 V Kabel yer ostiga
ko'milgan xolatda kiradi. Transheya 0.8m

chuqurlikda kovlanadi. (TET-3 varag'iga qarang)

gr2

gr2

gr2

gr2

gr2
gr2

gr2

gr2

Nomlanishi   Maydon
    m²T/r

Xonalar qaydnomasi.

  1     Xona.                                                 33,6

  2     Xona.                                                29,4

  3     Xona.                                                29,4
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Bosqich Varoq Varoqlar
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Shifr        EY va EJ

7

  SHF ning elektr hisobi sxemasi

Tarmoq ma'lumotlari
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Guruh raqamlari

O'tkazuvchilar markasi

 va kesimi (mm)

O'rnatish usuli

Tarmoq qismi uzunligi, m

O'rnatilish qutisi tipi

Elektr qabul

qiluvchilarning

belgilari

Rejadagi raqam

Hisobiy quvvat,

 kVt

Oqim , А

Texnologik rejaga

muvofiq elektr

iste'molchilarining

nomi

Nominal

oqim, A

Uziluvchi

oqim,А

 BA47-63

1F,25A

Nominal

oqim, A

Uziluvchi

oqim,А

O'tkazuvchilar markasi

 va kesimi (mm)

O'rnatish usuli

Tarmoq qismi uzunligi, m

O'rnatilgan joyi 1-qavat

VA47-63
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kirish 380V
SHR dan (TET-2 ga qarang)

SHF

SHRV-P-4-IP40

gr1

Umumiy quvvat,

 kVt
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Pu=0.35 kvt

Ph=0.35 kvt

Ih=1.75 A

0.35

1.75
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Shifr    EY

Bosqich Varaq Varaqlar

IL 6

Varoq№dok. Imzo SanaO'zq Dona

Fankoyl

Pn=50w30
0

Elektr o'tkazgich

VVGng-3x2.5mm²

Uzel A

                                                                          Eslatma:

- Guruh liniyalar shit (SHF)dan  fankoyllarga VVGng-3x2.5 mm² kesimli sim orqali ulanadi.
- Elektr montaj ishlari olib borilayotganda har bir fankoyliga tarmoqqa ulanish uchun 0.3m uzunlikda
zahira simlarni chiqarib ketiladi.
- Simlar faqat vertikal yoki gorizontal holatda joylashtirilishi kerak. Diagonal joylashtirish taqiqlanadi.
- -Simlarning yotqizilgan tarmoq joyidan polga  bo'lgan masofa 30 sm dan kam bo'lmasligi kerak. Deraza
va eshik romlaridan - kamida 10 sm. Isitish quvurlari yaqinida simlarni yotqizishda quvurlarga masofa 3 sm
dan kam bo'lmasligi kerak.
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SHF

m.ЩРВ-П
SHF(tarqatish shitlari)

15
00

Elektr shitning
o'rnatilish balandligi

qavatning poli

Elektr shiti

1

gr1

gr1

gr1gr1

Nomlanishi   Maydon
    m²T/r

Xonalar qaydnomasi.

  1     Xona.                                                 33,6

  2     Xona.                                                29,4

  3     Xona.                                                29,4
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 Fankoyl tarmoqlari bilan qavat rejasi

VVGng-3x2.5 mm²
Ø15mm
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uchun loyihasi

Yordamchi bino (2-bino)
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    Eslatma:
Tomga o'rnatilgan quyosh panellarining joylashishi

paneldagi quyosh nurlarining maksimal vertikal tushishiga
ko'ra janub tomonga qarab o'rnatiladi.

Quyosh panel markasi

 550W20
94

1038

Quyosh panel (old ko'rinish)

45
°

Quyosh panel (orqa ko'rinish)

Shifr    EY

Bosqich Varaq Varaqlar

IL 7

Varoq№dok. Imzo SanaO'zq Dona

On-grid Inverter

5 kVt

avtomat
uzgich

BTSH

 на элелтрический

оборудования

380В

Quyosh kabellalri va konnektorlar МС4

Quyosh paneli

550W x 9dona=4.95 kW

BA47-63

63/32 ,4Ф

VVG-

5х4мм²

Invertorga

Quyosh panel kabeli tom qavatidan
2PV-1F-1x6 mm²,Ø32mm,L=20 m

7

 Quyosh panellari bilan tom qavat
rejasi
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 Кабель, сечения 2х1.5 мм²
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1

 Кабель, сечения 3х2.5 mm² 006

m 006

5

796 Автомат выкл. 1 фазный                  Iн= 16 А , (1Р) ВА 47-63

796AK-PLRW-15

796 Автомат выкл. 1 фазный                   Iн= 25 А , (1Р)

796AKRIL LED PANEL -18W

R
aq

am
i

Nomi va texnik xususiyatlar
uskunalar va materiallar

Uskunaning turi va markasi
Hujjatlarni belgilash va

Anketa raqami Nomi Kod

Ishlab
chiqaruvchi
zavod kodi

Uskunalar
materiallari kodi

Kod
birliklar
ming so'm

Miqdori

Uskunalar
og'irligi
 birlikda

kg

 Светильник герметичный

 Светильник светодиодный (квадрат)

VVGng m

Uskunalar va materiallar

dona

dona

dona

donaВА 47-63

796dona

796AKRIL LED PANEL -24W  Светильник светодиодный (квадрат) dona

796796donaВА 47-63 Автомат выкл. 3 фазный              Iн= 25 А , (3Р)

Turi Varoq Varoqlar

IL 1 3
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Uskunalar spetsifikatsiyasi

Shifr                   EY.US

796AK-LLL-  20w Светильник линейный dona

O'lchov birligi

Qurilma mahsulotlari

2

3

4

1

796donaВА 47-63 Автомат выкл. 3 фазный                  Iн= 40 А , (3Р)

VVGng

Yoritgichlar

Kabel va o'tkazgichlar

-

6 796796796 -donaУЗО 2P 32А 30мА Устройство защитного отключения

1796796donaВА 47-63 Автомат выкл. 3 фазный              Iн= 32 А , (3Р)

3

AK-LLL-  40w Светильник линейный -
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Nomi va texnik xususiyatlar
uskunalar va materiallar

Uskunaning turi va markasi
Hujjatlarni belgilash va

Anketa raqami

O'lchov birligi

Nomi Kod

Ishlab
chiqaruvchi
zavod kodi

Uskunalar
materiallari kodi

Kod
birliklar
ming so'm

Miqdori

Uskunalar
og'irligi
 birlikda

kg

Qurilma mahsulotlari

dona

 Уголок  50х50х5, L=3м

 Сталь полосовая 40х4 мм1

2

006

006

m

m

Yerlashtirish uskuna va materiallari

Varoq

2Varoq№dok. Imzo SanaO'zq Dona

 EYva EJ.US
Uskunalar spetsifikatsiyasi

КУВ-1МУХЛ 3

У-197 УХЛ 3

796

796 Коробка   ответвительная, для скрытой проводки

 Коробка   для установки выключ. и штепсельных розеток dona

dona

796

796dona

dona Выключатель,   однополюсный

796dona Внутрен. розетка одноместная с заземляющим контактом

796dona Внутрен. розетка двухместная с заземляющим контактом

Дюбель гвоздь для Держател ,               Ø =6 мм 796dona 60

 Выключатель сдвоенный

 Кабель для заземления3 006m ПуГВ 1х6 мм²

  Болт М12х30 гайка шайба
4

  Электрод сварочный

5

796dona

796dona

006m

6

 Щит распределитель SHRV -4 IP40 PRIME 796dona

 Металлорукав Fortisflex РЗ-ЦПнг-LS д-15мм с протяжкой 30m 006

 Держател для труба , Ø15мм 796dona 60

 Труба  гофрированная Ø =16 мм

1 Щит распределитель SHRV -10 IP40 PRIME
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Nomi va texnik xususiyatlar
uskunalar va materiallar

Uskunaning turi va markasi
Hujjatlarni belgilash va

Anketa raqami

O'lchov birligi

Nomi Kod

Ishlab
chiqaruvchi
zavod kodi

Uskunalar
materiallari kodi

Kod
birliklar
ming so'm

Miqdori

Uskunalar
og'irligi
 birlikda

kg

Qurilma mahsulotlari

 Кабел с медными жилами 5х4 мм²

 Солнечная ФЭС мощностью 5 кВт, в составе: 796komp

Quyosh FES to'plami
1

2 006m

Varoq
3Varoq№dok. Imzo SanaO'zq Dona

 EYva EJ.US
Uskunalar spetsifikatsiyasi

 Коннектор, МС-4  -20шт

 Комплект зашитной автоматики -1комп

 Сетевой инвертор On GRID 5 квт, 380В  -1шт

 Yordamchi uskunalar – 1 komplekt

ВВГнг-0,66кв

796dona3

796dona4

796dona5

 Солнечные панели , 550W -9шт

 Кабел с солнечный панел 1х6,0 мм², т. PV-1F -20м

Дюбель гвоздь для Держател ,               Ø =6 мм
 Держател для труба , Ø32мм

 Труба Винипласт м.PVC-U ,Ø =32 мм
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