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 Umumiy ma'lumotlar (bosh.)

OV-1

Asosiy to'plamning ish chizmalari ro'yxati.

1  Umumiy ma'lumotlar (bosh.)

2

3

4

6

7-8

NOMLANISHI№ ILOVA

 Isitish va sovutish tizimi rejasi

ILOVABELGILARI

4-904-69

1-494-10

1-494-21

5.904-1вып.1

Ishlatilgan xujjatlar:

Isitish radiatorlarini va sanitar texnik

uskunalarni o'rnatish.
Havo tarqatish panjaralari.

Havo tarqatish panjaralarini o'rnatish.

Havo kanallarini mahkamlash.

NOMLANISHI

Qo'shilgan hujjatlar:

Uskunalar, maxsulotlar vaVK.UTX 2ta varoqda.

Ma'lumot va unga ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

materiallarning texnik xususiyatlari.

Isitish va shamollatish chizmalarini asosiy ko'rsatkichlari.

El.

energiya

sarfi

Issiqlik sarfi       kkal/soatXar-ti

°С

Xajmi

м³
BINOLAR NOMI

Isitish Shamollatish Issiq suv Umumiy

-13 11352

13,2kVt

- - 11352Asosiy binosi.

        Ushbu loyiha joriy normalar va qoidalar, ko'rsatmalar va

  davlat standartlari talablarga muvofiq yakunlandi

        Loyihaning bosh muhandisi:                  /          /

1

Belgilanish
birligi

O'lchov 

qiymat

Xisoblangan 

Ichki xavoning dizayn xarorati

2

20Сtp

Tashqi xavoning dizayn xarorati

3

-13Сtext

4

5

6

7

Binoning umumiy maydoni А м 2 120.3

Binoning konvertidan issiqlik yo'qotishlarini 

loyixalash (asosiy plyus qo'shimcha) Q sh Вт 11352

Tashqi xavo oqimi dizayni

isitish davrida infiltratsiya qilingan LИ м /ч3 2500

Infiltratsiyali tashqi xavoni isitish uchun

taxminiy issiqlik oqimi Q И 2200Вт

Isitish tizimining taxminiy issiqlik xarorati Q о 9152Вт

8 Isitish tizimining taxminiy xarorati t ,1 t 2 С 80-60

9 Binoning isishi va shamollatish uchun

xisoblangan issiqlik sarfi 

( umumiy qurilish maydonining 1m2 ) qov Вт/м 2 23.5

п/п

№

Issiqlik va quvvat parametrlarining xisoblangan qiymatlari jadvali

va loyixalashtirilgan bino ko'rsatkichlari

Xisoblangan parametr nomi, ko'rsatkich

 Umumiy ma'lumotlar (tug.)

 Suv chiqarish tizimi rejasi

 Isitish va sovutish tizimi fazoviy ko'rinishi

 Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari.

OV-1

OV-8
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 Umumiy ma'lumotlar (tug.)

OV-2

UMUMIY QISM

�� LOYIHA BUYURTMACHINING VAZIFASI VA LOYIHALASH VAZIFASI� LOYIHANING TEXNOLOGIK QISMI VA

ARXITEKTURA VA QURILISH CHIZMALARI ASOSIDA AMALGA OSHIRILDI�

�� LOYIHA AMALDAGI NIZOMLARGA AMAL QILADI�

QMQ �������
��
 �ISITISH� SHAMOLLATISH VA KONDITSIONER��

QMQ �������
�� �LOYIHALASH UCHUN IQLIMIY VA FIZIK
GEOLOGIK MA'LUMOTLAR��

QMQ �������
��
 iQURILISH ISSIQLIK INJENERLIGIu�

  ISITISH� SHAMOLLATISH VA KONDITSIONER DIZAYNI UCHUN OCHIQ HAVONING

�� $IZAYN PARAMETRLARI QMQ �������
�� GA MUVOFIQ QABUL QILINADI�

  VENTILYATSIYA VA KONDITSIONER DIZAYNI UCHUN�

 
SOVUQ DAVRDA� TN�
��m# Y�
���� K*�KG�

 
ISSIQ DAVR ICHIDA� TN�������������m# Y����� K*�KG��BUGʻ "	
  SOVUQ DAVR UCHUN XONALARNING ISHCHI MAYDONIDAGI HAVO PARAMETRLARI QABUL QILINADI

T���m# F�����

ISITISH TA'MINOTI

 ISSIQLIK MANBAI TASHQI ISITISH TARMOQLARIDAN AMALGA OSHILIADI�

 ISITISH VOSITASI 
 SUV �� © �� m #

 ISITISH TIZIMI ISSIQLIK TASHUVCHINI PASTDAN TARQATISH USULIDA LOYIHALANGAN�

 QUVURLAR 002 0N�� POLIPROPILEN QUVURLARIDAN YOTQIZILGAN�

 ISSIQLIK TA'MINOTI MANBAI 
 HAVO SOVUTISH �ISSIQLIK NASOSI	 BILAN �
PO'LAT MODULLI ISITISH NASOSI ATROF
MUHITGA

MOS SOVUTUVCHI 2���A DAN FOYDALANADI VA ISITISH OPERATSIYALARINI QO'LLAB
QUVVATLAYDI� SOVUTISH� BIR VAQTNING

O'ZIDA ISITISH VA SOVUTISH� HARORAT VA NAMLIKKA BO'LGAN TALABLAR KO'PAYGAN JOYLARDA KENG QO'LLANILADI�

SOVUTISH PAYTIDA HOSIL BO'LGAN CHIQINDILAR ISSIQLIGINI ISHLATISH UCHUN ISSIQ SUV ISHLAB CHIQARISH UCHUN QAYTARIB

OLISH MUMKIN� UMUMIY ENERGIYA SAMARADORLIGI OMIL ����GA YETISHISH MUMKIN�

MODULLI DIZAYNI VA O'Z
O'ZINI SOZLASH SOVUTISH VA ISSIQLIKNI MUVOZANATLASH TEXNOLOGIYALARI TUFAYLI QURILMA

SOVUTISH VA ISITISH QUVVATINI HAQIQIY SHAROITLARGA QARAB AVTOMATIK RAVISHDA SOZLASHI MUMKIN� SHUNINGDEK�

OPERATSION HOLATNI TEZDA ALMASHTIRISHI VA UZLUKSIZ MUVOZANATGA ERISHISH UCHUN CHIQISHDAGI ISSIQLIK
SOVUQ

TASHUVCHINING HARORATINI NAZORAT QILISHI MUMKIN� BU ESA� TALABGA KO'RA OZOD QILISH IMKONINI BERADI� �

TIZIMDAN AVTOMATIK VA QO'LDA HAVONI OLIB TASHLASH TIZIMNING YUQORI NUQTALARIDAN HAVO OLISH KLAPANLARI

YORDAMIDA AMALGA OSHIRILADI�

"ARCHA O'RNATISH VA TOPSHIRISH ISHLARI ISHLAB CHIQARUVCHINING NORMATIV HUJJATLARI VA KO'RSATMALARIGA MUVOFIQ

AMALGA OSHIRILISHI KERAK�

TIZIMNING ISHLASHI YIL DAVOMIDA 
�� m # DAN � �� m # GACHA BO'LGAN OCHIQ HAVO HARORATIDA ISHLASHINI

TA'MINLAYDI�

ISSIQLIK
SOVUQ TA'MINLASH TIZIMI ISSIQLIK
SOVUQ
TASHUVCHI 
 PROPILEN
GLIKOL ��� BILAN TO'LDIRILADI�� TASHQI

QUVURLAR UCHUN ISSIQLIK SOVUQ SUV

TASHUVCHISIDAN FOYDALANISH HOLATIDA� ISSIQLIK KABELLARI BILAN ISSIQLIK QUVURLARINI ISITISH UCHUN FAVQULODDA

TIZIMNI TA'MINLASH �METALL QUVURLAR UCHUN� ��
�� 7 � M ISITISH KABELIDAN FOYDALANING YOKI POLIETILEN QUVURLAR

UCHUN ISITISH KABELIDAN FOYDALANING 
 �� 7 � M	� TASHQI ISSIQLIK IZOLYATSIYALANGAN QUVURLAR

QALINLIGI ��� MM BO'LGAN ALYUMINIY QIRRALI QOPQOQ QATLAMI BILAN TA'MINLANADI�

SOVUTISH TA'MINOTI

SOVUTISH MASHINASI 
 SOVUTISH TIZIMIDA SUVNING AYLANISHINI TA'MINLAYDIGAN KONDENSATORNING HAVO SOVUTISH

BILAN ISSIQLIK NASOSINI O'RNATISH REJALASHTIRILGAN�

ISSIQLIK NASOSI BINONING YONIDAGI JOYGA� TEKIS� CHAYQALGAN JOYGA O'RNATILADI�

ISSIQLIK
SOVUQ TA'MINLASH TIZIMI �
PO'LATDIR�

TA'MINOT QURILMASINING BOG'LOVCHI QURILMASIDA ASBOB
USKUNALAR YETKAZIB BERUVCHISI TOMONIDAN ETKAZIB

BERILADIGAN AVTOMATLASHTIRISH O'RNATILADI� U BELGILANGAN HARORATNI� NAMLIKNI VA HAVO OQIMINI SAQLAYDI�

0OLIETILEN QUVURLARDAN FOYDALANISH TAVSIYA ETILADI 0%��� S$2�� �0N��	 'OST �����
���� �����	 YOKI

'OST �����
�� BO'YICHA ELEKTR PAYVANDLANGAN PO'LATDAN�

ISSIQLIKDAN XIMOYAQILISH DARAJASI�

Ǹ�Ǹ

Ȭ

I

ICHKI XAVONING DIZAYN XARORATI� ��ǚTǋ

� 
��ǚTǖ

ISITISH DAVRI DAVOMIYLIGI� ���ǳǼǶZ Ƿǻ�ǸǮǹ�

$AN BOSHLAB ISITISH DAVRI UCHUN O'RTACHA�

���T Ƿǻ�ǸǮǹ�TASHQI XAVO XARORATI ǚ

ISITISH DAVRINING DARAJA KUNI� $D � ǚǾǳǼǶ	 ������

ASOSIY BINOLARNING TASHQI YOPIQ JOYLARINING �

ISSIQLIK O'TKAZUVCHANLIGIGA QARSHILIK QAMAYADI

TASHQI DEVORLAR

DERAZA VA BALKON ESHIKLARI

MANSARDLI QAVATLAR

2ǳ ����ǵ Ǿ ǚ	�ǋǻ�

2Ƿ�Ƿ �����ǵ Ǿ ǚ	�ǋǻ�

2Ǹ�Ȁ� �����ǵ Ǿ ǚ	�ǋǻ�

ISITADIGAN BINO XAJMI� ǵ �VH ������

TASHQI XAVONING DIZAYN XARORATI

"ELGILANISH
BIRLIGI

O'LCHOV 

QIYMAT

8ISOBLANGAN 
8ISOBLANGAN PARAMETR NOMI� KO'RSATKICH

ISSIQLIK VA ENERGIYA PARAMETRLARINING XISOBLANGAN QIYMATLARI JADVALI

VA LOYIXALASHTIRILGAN BINO KO'RSATKICHLARI

OV-8 3-binosi.

Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali
Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun

loyihasi

SHAMOLLATISH TA'MINOTI

  SHAMOLLATISH TABIIY USULDA AMALGA OSHIRILADI�

  "ARCHA XONALARDAN XAVO SO'RIB OLISH TABIY USUL YORDAMIDA AMALGA OSHIRILADI�

  TASHKIL ETILMAGAN SHAMOLLATISH ESHIK VA DERAZA YORDAMIGA AMALGA OSHIRILADI�

  SHAMOLLATISH QMQ �������
���
�ICHKI SANITARIYA TIZIMLARI� TALABLARIGA MUVOFIQ O'RNATILSIN�

SHAMOLLATISH TIZIMLARINI O'RNATISH ME'YOR VA QOIDALARGA

MUVOFIQ AMALGA OSHIRILISHI KERAK� QURILISH VA MONTAJ ISHLARI BOSHLANISHIDAN OLDIN ISHLAB CHIQARISH

ZARURATI TUFAYLI YUZAGA KELGAN LOYIHANING BARCHA BURILISHLARI LOYIHALASHTIRISH TASHKILOTI BILAN

KELISHILISHI KERAK�
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 3-binosi.

6400

A

D

64
00

A

11
00

Nomlanishi   Maydon
    m²T/r

Xonalar qaydnomasi.

  1     Xona.                                                 33,6

  2     Xona.                                                29,4

1 2 3

  3     Xona.                                                29,4

FIM1-P35SE

FIM1-P18SEFIM1-P18SE Kirish X1,X2

2∅32x2,0

X1

X2

F
IM

1-
P
3
5
S
E

Shartli belgilar

X1

X2

- X1/T1 quvurini yetkazib berish
  issiqlik/sovutish t=40 °C/7 °C

- X2/T2 qaytirish quvuri
    issiqlik/sovutish t=35 °C/12 °C

Fankoyl ulash sxemasi FIM1-P35SE

Qт=45%x2,8/4,2=1,26/1,89кВт

Qx=55%x2,5/3,5=1,38/1,93кВт
Shingoo

 Instant15-1.5

1,26кВт/ч=0,0014537ГКал/ч

G=1000*0,0014537/(40-35)=0,291м³/ч

0,291/3,6=0,08l/s

SV-1-15

SV-1-15

FIM1-P35SE

T11 ,Т21

∅25х4,2

T11 ,Т21

∅25х4,2

T11 ,Т21

∅25х4,2

T11 ,Т21

∅32х5,4

T11 ,Т21

∅25х4,2T11 ,Т21

∅32х5,4

Isitish va
sovutish tizimi rejasi

OV-3 OV-8

Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali
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X1
X2
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Varoq Varoqlar
 3-binosi.

6400

A

D

64
00

A

11
00

Nomlanishi   Maydon
    m²T/r

Xonalar qaydnomasi.

  1     Xona.                                                 33,6

  2     Xona.                                                29,4

1 2 3

  3     Xona.                                                29,4

FIM1-P35SE

FIM1-P18SEFIM1-P18SE

F
IM

1-
P
3
5
S
E

Fankoyl ulash sxemasi FIM1-P35SE

Qт=45%x2,8/4,2=1,26/1,89кВт

Qx=55%x2,5/3,5=1,38/1,93кВт
Shingoo

 Instant15-1.5

1,26кВт/ч=0,0014537ГКал/ч

G=1000*0,0014537/(40-35)=0,291м³/ч

0,291/3,6=0,08l/s

SV-1-15

SV-1-15

FIM1-P35SE

OV-4 OV-8

Suv chiqarish
tizimi rejasi

К1

К1 ulanish nuqtasi

∅32х5,4

0,0014м3/ч

0,02>

К1
∅25х4,2

0,0028м3/ч

0,02>

К1
∅25х4,2

0,0028м3/ч

0,02>

К1
∅25х4,2

0,0042м3/ч

0,02>

К1
∅32х5,4

0,0042м3/ч

0,02>

К1
∅32х5,4

К1
∅25х4,2
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 3-binosi.

6400

A

D

64
00

A

11
00

Nomlanishi   Maydon
    m²T/r

Xonalar qaydnomasi.

  1     Xona.                                                 33,6

  2     Xona.                                                29,4

1 2 3

  3     Xona.                                                29,4

F
IM
1-
P
3
5
S
E

OV-5 OV-8

Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali
Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun

loyihasi

Shamollatish
tizimi rejasi

Р150

Р150

13
60
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Р150
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 Isitish va sovutish tizimi
fazoviy ko'rinishi

OV-6 OV-8
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 3-binosi.

FIM1-P35SE 

FIM1-P18SE 

FIM1-P18SE 

T11,Т21

∅32х5,4

T11,Т21

∅32х5,4

T11,Т21

∅25х4,2

T11 ,Т21

∅25х4,2

Kirish X1,X2

2∅32x2,0

X1

X2

-1
.05

FIM1-P35SE 

T11,Т21

∅25х4,2

X1

X2

Isitish va sovutish

tizimi fazoviy ko'rinishi

Shartli belgilar

X1

X2

- X1/T1 quvurini yetkazib berish
  issiqlik/sovutish t=40 °C/7 °C

- X2/T2 qaytirish quvuri
    issiqlik/sovutish t=35 °C/12 °C

Fankoyl ulash sxemasi FIM1-P35SE

Qт=45%x2,8/4,2=1,26/1,89кВт

Qx=55%x2,5/3,5=1,38/1,93кВт
Shingoo

 Instant15-1.5

1,26кВт/ч=0,0014537ГКал/ч

G=1000*0,0014537/(40-35)=0,291м³/ч

0,291/3,6=0,08l/s

SV-1-15

SV-1-15

FIM1-P35SE
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РРR PN25 Труба полипропиленовая, армированная  Ф25х4,2мм, пм 55

 Муфта переходная, полипропиленовая 32-25 мм шт 6

 Муфта переходная, полипропиленовая 32-32 мм шт 2

 Кран шаровой муфтовый запорный с внутренней резьбой

 То же Ф=25 мм шт 12

 То же Ф=32 мм шт 2

 Трубы стальные эл.сварные Ф32х2,0 мм пм 6ГОСТ 10704-2001

 Отвод стальной 90°, крутоизогнутый  Ф32х2,0 мм. шт 2

 Клипса, Ф25 мм шт 138

 Клипса, Ф32 мм шт 64

987654321

Спецификация материалов

Оборудование для системы теплохолодоснабжения

Nomi va texnikaviy tavsifi
Kod

oborudovaniya,

izd., materiala.

Zavod-izgotovitel
O'lchov

birligi.

Hujjat,so'rov varag'ining xili,

tamg'asi va belgisi
Miqdori

O'lchov

birligi kg.
Izohlar.Vaziyati

 Фанкойл напольный двухтрубный с пультом, три скорости,

 1,6мПа, 454 м3/ч. шт 2FIM1-P18S%

 Труба полипропиленовая, армированная  Ф32х5,4мм, -//- пм 32

 Отвод 90°, полипропиленовый Ф32 мм шт 8

 Отвод 90°, полипропиленовый Ф25 мм шт 12

 Тройник равнопроходный, полипропиленовый 25х25х25 мм шт 3

 Тройник равнопроходный, полипропиленовый 25х25х32 мм шт 3

 Тройник равнопроходный, полипропиленовый 32х25х32 мм шт 6

 Пульт проводной для 2-х трубных и 4-х трубных фанкойлов шт 4FanCoil TDS21-AC2-IN

Bosqich

IL

Varoq Varoqlar

Uskunalar, maxsulotlar va
materiallarning texnik xususiyatlari.

OV-7 OV-8 3-binosi.

 Фанкойл напольный двухтрубный с пультом, три скорости,

 1,6мПа, 847 м3/ч. шт 2FIM1-P35S%

Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali
Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun

loyihasi
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 Окраска стальных труб маслянной краской за 2 раза м² 0,72

 Гильза из полиэтиленовых труб Ф40, L=0,4 м шт 2

 Гильза из стальных труб Ф76х3.0, L=0,5 м шт 2

 Изоляция полипропиленовых труб трубками армофлекс Ф25 55/0,59

 Изоляция полипропиленовых труб трубками армофлекс Ф32 32/0,35

 Изоляция стальных труб трубками армофлекс б=19  Ф32х2,0

 Муфта соеденительная полипропиленовая, Ф25 мм шт 12

 Муфта соеденительная полипропиленовая, Ф32 мм шт 8

 Гидравлическое испытание системы теплохолодоснабжения пм 93

пм/м²

пм/м²

пм/м² 6/0,08

 Клей K-FLEX K414 , 2,6 л шт 1

 Очиститель К-FLEX 1 л шт 1

987654321

Спецификация материалов

Оборудование для системы теплохолодоснабжения

Nomi va texnikaviy tavsifi
Kod

oborudovaniya,

izd., materiala.

Zavod-izgotovitel
O'lchov

birligi.

Hujjat,so'rov varag'ining xili,

tamg'asi va belgisi
Miqdori

O'lchov

birligi kg.
Izohlar.Vaziyati

Bosqich

IL

Varoq Varoqlar

Uskunalar, maxsulotlar va
materiallarning texnik xususiyatlari.

OV-8 OV-8 3-binosi.

Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali
Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun

loyihasi

Спецификация материалов

Вентиляция

 Неподвижная решётка  Р150 шт 4

Bajardi

L.B.M A.Yuldashev
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