ASOSIY TO'PLAMINING ISHCHI CHIZMALAR RO'YXATIL

YSvaYO
T/r NOMI [ZOH
Umumiy ma'lumotlar.
2 Yong'in signali va yong'indan ogohlantirish tarmoqlar sxemasi

Yong'in signali va yong'indan ogohlantirish tarmoqlar rejasi

MA'LUMOTNOMA VA BIRIKTIRILGAN HUJJATLAR RO'YHATI

BELGILANISH NOMI IZOH

Ma'lumotnoma hujjatlari.

SHNQ 2.08.02-2009 Jamoat va turar -joy binolari

SHNQ 2.04.09-2021 Bino va inshootlarning yong'inga qarshi

avtomatika

QMQ 2.04.20-22 Turar -joy binolari va jamoat binolarining

muhandislik uskunalarini signalizatsiya

va dispetcherlik uchun aloqa moslamalari

Qo'shimcha hujjatlar.

GOST 21.110-2013 Uskunalar spetsifikatsiyasi

Bu loyiha amaldagi O'zbekiston Respublikasi normalari va qoidalari, yo'rignomalari va davlat
standartlari asosida amalga oshirildi

Loyihaning bosh muhandisi: &) A.Yuldashev

UMUMIY KO'RSATMALAR

Ushbu yong'in signal qismi QMQ 2.04.20-22 va SHNQ 2.04.09-2021 ga muvofiq loyihaning
arxitektura-qurilish qismining vazifalari asosida amalga oshirildi.
Dastlabki ma'lumotlar: Loyihaning me'moriy, qurilish va yong'in signal qismining chizmalari.

Yong'in signal qismi tarmog'i yong'in signalizatsiyasi, yong'in haqida ogohlantirish
tarmogqlarini o'rnatish bilan ta'minlangan.

Yong'in signalizatsiyasi: Yong'in signalizatsiyasi uchun loyihada yong'in signalizatsiya
tarmogqlari ko'zda tutilgan. Shu magsadda,bir dona "Grand magistr-2 A" tipidagi 2 ta guruhli PPK
qurilmasi o'rnatilgan.

Yong'in detektori sifatida tutun detektori [P-212-141 va qo'lda IPR ishlatilgan. Tarmoqni
tagsimlash devor bo'ylab bitta juft TRP-1x2x0.5mm? sim bilan amalga oshiriladi.Signal qurilmasi

~ 220 V o'zgaruvchan tok tarmog'idan quvvatlanadi.
Yong'in moslamasini o'rnatish devorga pol sathidan kamida 1,5 m masofada amalga oshirilishi
kerak

Yong'in detektorlari yoritgichlar o'rnatilgandan so'ng shipga o'rnatiladi.

Qo'lda dedektorlari devorga qavat sathidan 1,5 m balandlikda, zinapoyalarda va chigishda
o'rnatiladi.

Yong'in haqida ogohlantirish:

Signalli xabarlagichlar yong'in-xavfsizlik signalizatsiyasi qurilmasiga ulanadi va shiftdan 0.2m
pastda qilib devorlarga qotiriladi.Yo'lakarga o'rnatilgan "OPOP 124-7" tipidagi signaldan
foydalaniladi.

Tarmoq devorga yashiringan KCPV-2x0.5mm? bitta juftlik kabeli bilan amalga oshiriladi.

[ITHK 2.04.09-2007 5-jadval

Himoyalangan binolarning | Bitta detektor tomonidan boshqariladigan Maksimal masofa, m

balandligi, m o'rtacha maydon, m2 detektorlar orasida detektordan
> > devorgacha

3,5 gacha 85 gacha 9.0 4.5

3,5 dan 6,0 gacha 70 gacha 8.5 4.0

6,0 dan 10,0 gacha 65 gacha 8.0 4.0

10,5 dan 12,0 gacha 55 gacha 7.5 3.6

Shifr YSvaYO

Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali
Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash
uchun loyihasi

O'zq| Donja Var¢qNedok| Imzo |[Sana

Bosqich|{ Varoq | Varoqglar

L.B.M | A Yuldashev Yordamchi bino (2-bino)
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Yono'in sionalizatsivasi va yong'indan ogohlantirish tarmog'i sxemasi

I-gavat

I-gavat

TRP-1x2x0,5 mm?

/ KCPV-2x0,5 mm?

PPK
"Grand magistr-24"

HSX_ 1 "

\ 1/1
N
N
N
TS
1/7
Shartli belgilar
= Yong'in-xavsizlik signalizatsiyasi "SX-1" Signalli xabarlagich
qurilmasi t. Grand magistr
@  Tutundetektoi 00T TRP-1x2x0.5mm o'tkazgich
KCPV-2x0.5mm o'tkazgich
N Qo'l detektori
~RIP Zahira quvvat manbai, 12v
ESLATMA

Yong'in detektori sifatida tutun detektori m.IP-212-141 va qo'l dedoktori m.IPR turi ishlatilgan.
Tarmoqni tagsimlash devor bo'ylab bitta juft TRP-1x2x0.5mm? sim bilan amalga oshiriladi.Signal
qurilmasi ~ 220 V o'zgaruvchan tok tarmog'idan va zahira quvvat manbaidan quvvatlanadi.

Yong'in moslamasini o'rnatish devorga pol sathidan kamida 1,5 m masofada amalga oshirilishi
kerak.

Yong'in detektorlari yoritgichlar o'rnatilgandan so'ng shipga o'rnatiladi.Qo'lda dedektorlari devorga
qavat sathidan 1,5 m balandlikda, zinapoyalarda va chiqishda o'rnatiladi.

Signalli xabarlagichlar yong'in-xavfsizlik signalizatsiyasi qurilmasiga ulanadi va shiftdan 0.2m
pastda qilib devorlarga qotiriladi.Signalli xabarlagichlar KCPV markali sim orqali ulanadi

Shifr

YSvaYO

O'zq| Donja Var¢qNedok| Imzo

Sana

Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali
Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash

uchun loyihasi

L.B.M |A.Yuldashev

Bosqich|{ Varoq | Varoqglar

Yordamchi bino (2-bino) IL

2 3

Bajardi |A.Ro'ziboyev /‘lﬂ/U

Yong'in signalizatsiyasi
tarmoqlar sxemasi

PERFECT
ARCHITECTURE



AutoCAD SHX Text
PERFECT  ARCHITECTURE


KCPV-2x0,5 mm? devor ichiga

Xonalar gaydnomasi.

s i Maydon
yashirin yotqiziladi. Tr Nomlanishi 2
"PPK",h=1.8m 1 [Xona. 33,6
(jixoz elektr taminoti EY
TRP-Tx2x0,5 mm? devor ichiga bo'limida ko'rsatilgan) 2 proma. 24
yashirin yotqiziladi. "RIP" 3 Xona. 29.4
/ h=1.8m
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tasmali po'lat .
40x4mm
6000 6400 6400 ) . ) )
Kabel jurnali (signalizatsiya)
13800 Trassa Kabel, Sim
é Simlarning -
@ @ @ @ ';%D Boshlanishi Oxiri Marka ls((;rslllmv? UZl::hk’
ESLATMA kuchlanishi
Yong'in detektori sifatida tutun detektori m.IP-212-141 va qo'l dedoktori m.IPR turi ishlatilgan. Gr 1 PPK-gr /1 gr /12 Ssiivea) | 1X2x0.5we | 40
Tarmoqni tagsimlash devor bo'ylab bitta juft TRP-1x2x0.5mm? sim bilan amalga oshiriladi.Signal
qurilmasi ~ 220 V o'zgaruvchan tok tarmog'idan va zahira quvvat manbaidan quvvatlanadi. e
Yong'in moslamasini o'rnatish devorga pol sathidan kamida 1,5 m masofada amalga oshirilishi Nl PPK sx-1 KCPV X0,5 mn 7
kerak.
Yong'in detektorlari yoritgichlar o'rnatilgandan so'ng shipga o'rnatiladi.Qo'lda dedektorlari devorga
gavat sathidan 1,5 m balandlikda, zinapoyalarda va chiqishda o'rnatiladi.
Signalli xabarlagichlar yong'in-xavfsizlik signalizatsiyasi qurilmasiga ulanadi va shiftdan 0.2m
pastda qilib devorlarga qotiriladi.Signalli xabarlagichlar KCPV markali sim orqali ulanadi
Shartli belgilar
Shifr YS
mm | Yongin-xavsizlik signalizatsiyasi "SX-1 Signalli xabarlagich Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali
qurilmasi t. Grand magistr TRP-1x2x0.5 kazeich Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash
@ Tutun detektori ~iXext.omm 0 Tkazgle O'zq| Donja Var¢qNedok| Imzo |Sana uchun loyihasi
KCPV-2x0.5mm o'tkazgich Bosqich| Varaq | Varaqlar
& Qo'l detektori LBM [A Yuldashev Yordamchi bino (2-bino) .
~RIP Zahira quvvat manbai, 12v 2 IL 3i 3
Bajardi |A Ro'ziboyev (/W/U Yong'in signali va yong'indan PERFECT
ogohlantirish tarmoqlar rejasi ARCHITECTURE
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Enununa
HaumeHoBaHne u TeXHUYECKasA XapaKTEPUCTUKA Tun nu mapka o6opy- H3MepeHHe Ko Kon Ilena Macea
o3u- 000pyZOBaHKUE U MAaTEPHATIOB nopanue Q06o3Haue- Koy | oy pimmmnr 06o-
nust 3aBOJ U3TOTOBUTEIIb aokyMeHTa U Ne Ne | Haume- 3aBoaa usroto-| o0opyroBanue | exuHMIIbI ecTBa 8 !
Kon BUTEJIA U B Thic Cym pyaoBaHue
(I IMIOpTHOTO 00OpYyIOBaHKE CTpaHa U (hupma) ONPCHOIO JIUCTA | HoBaHme
MaTepUuaIoB B KI
OﬁOpY}IOBaHI/Iﬂ H MaTepuaJbl HOCTABJIACMbIC 3aKA3YUKOM
1. OXpaHHO-TIOKAPHAS CUTHAJIU3ALUSA
1 |IIpuGop IIIK Ha 2 ny4a I'pang maructp-2a | mr 796 1
2 W3Bemarens 15IMOBOM IP-212-141 T 796 6
3 W3Bemarens pyqHOn IPR TIT 796 1
4 CBeTOBO-3BOHKOBOE CUTHAJIBHOE YCTPOMCTBO CVy3 M 006 -
5 [IpoBoxa ogHonapHsblil eMK. 1x2x0,5Mm?> TPII IT 796 40
6 |KopoOka oTBeTBUTENBHAS KO-1 T 796 8
7 Kabens ¢ MenHoMm xunoi ceu. 2x1,5 mm? BBI'-0.66 M 006 2
8 bnok nuranue BIT 12B,2A. BIT 128,2A T 796 1
9 |Axkymynstop 12v,17 A/ch. T 796 1
10  [Pene snextpomarnutHoe T. PITY 2M-96 PITY 2m-96 1T 796 1
11 bokc nis akkymynaropa m.IIMII-250x300x150mm T 796 1
2. OnoBewieHue 0 nMoxxkape
1 3ByKOBasi KOJIOHKA OIIOII-124-7 T 796 1
2 Kabenb ognonapusiii emk. 2x0,5mMm KCIIB M 006 7
3 Kopobka oTBeTBIIEH S VYK-2I1 T 796 1
Marepuaiibl 1 000py10BaHUS 1JIs 3a3€MIICHUS

1 ITpoBoa s 3a3eMJIIEHHS M.IIyI'B 1x4.0 MM 2 M 006 4
2 Cranb nonocosas 40x4 Mm M 006 3
3 Cranp xpyrias @ 12mm, L=2m M 006 6

Shifr YS va YO.US

Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali
Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash
O'zq Pona|Varaq Nedok.| Imzo |[Sana uchun loyihasi
'y Bosqich| Varaq | Varaqlar
L.B.M 1 bi -bi
A.Yuldashev @ Y ordamchi bino (2-bino) IL i i
4<
Bajardi |A.Ro'ziboyev / W/U PERFECT
Y Uskunal tsifikatsiyasi
skunalar spetsifikatsiyasi m ARCHITECTURE
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