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Прилагаемые  документы

Спецификация оборудованияЭС.С.

 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ

   в траншеях. Рабочие  чертежи

 Сер. 4.407- 251

 выпуск - 1

НаименованиеОбозначение

Ссылочные  документы

Примечание

на 2 листах

сер . 5.407 -  11 Заземление и зануление электроустановок

Рабочие чертежи

Проект соответствует требованием технологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Республики
Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта:                                     ___________________

ОБЩИЕ    УКАЗАНИЯ

  Проект выполнен в соответствии с ПУЭ на основании  заданию на проектирования  и
технических условий от 21.04.2026 года за 27413211391 выданным  АЖ "Ташкент
предприятие территориальных электрических сетей» Hududiy elektr tarmoqlari.

За точки подключение принято ближайшая существующая промежуточная опора
35/6 kV “Metalchi” PS Ф “MCC” ТП-№65 .

        Категория  электроснабжения  потребителей  -  II.
        Потребная мощность  составляет - 66,56 кВт

В соответствии с техническими условиями, от существующей опоры линии
электропередачи 10 кВ к планируемому трансформатору ГКТП мощностью 100 кВА
прокладывается новая линия через кабельное соединение. Марка кабеля — АПпВУ, он
прокладывается в полиэтиленовой трубе на глубине 1 м над уровнем земли. РЭС и других
заинтересованных организаций и получить ордер на производство работ. Все работы
выполнить строго в соответствии с требованиями правила устройство электроустановок -
ПУЭ, утверждённой приказом П-84 агентством «Узгосэнергонадзора» от 13-февраля 2004
года, правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей - ПТБ
ПЭЭП, утверждённой приказом П-271 агентством «Узгосэнергонадзора» от 2-августа 2004
года, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - ПТЭ ЭП,
утверждённой приказом П-207 агентством «Узгосэнергонадзора» от 21-мая 2004 года.КМК
2.04.20-98, КМК 3.05.07-97, ШНК 2.04.09-97.

Направление линии
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длина,

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
 35/6 kV “Metalchi” PS
 Ф “MCC” ТП-№65

Проектир.
ТП

АПвПУ 3х50 - 9,24 10 10

Условные обозначения

Проектируемая ВЛ 10 кВNN
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Maxsulotlar xalqaro menejment tizimi
ISO 9001 sertifikatining  belgilangan

talablariga muvofiq bulishi shart.

Наименование

Таблица:"Заказные спецификации."

Пози-
ция

Тип, марка
оборудован.

Код завода
изгото

Цена единицы
оборудования,

 сум
Кол-во

Масса ед.
оборуд.

 кг.

Ед.изм.
наимено-
вание Код

Материаль электроснабжения ВЛ-0,6кВ

мКабель силовой АПвПУ-3х50 мм2

Керпич жженный
Песок

Сигнальная лента
Наконечники сеч.50мм2

П/Э труба ∅63

Спецификация КЛ-10кВ
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Муфта ответвительная 10 0Тп – 150/70              комплект                                                       1
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