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GOST 21-606-2016 Qozonxonalarning issiqlik mexanik

echimlarining ishchi hujjatlarini bajarish qoidalari.

Loyihaning ushbu qismi amaldagi normalar va qoidalarga (shu

jumladan portlash va yong'in xavfsizligi) muvofiq amalga oshiriladi.

Umumiy ko'rsatmalar:

Loyihaning ushbu bo'limi talablarga muvofiq arxitektura va qurilish

chizmalari va КМК 2.04.13-99 "Qozonxonalarni o'rnatish" asosida ishlab

chiqilgan.  GOST 21-606-2016 Qozonxonalarning issiqlik mexanik

yechimlarining ishchi hujjatlarini bajarish qoidalari.  Tashqi havoning dizayn

harorati = -13 ° C gacha. Yong'in xavfsizlik darajasi-II Binoning issiqlik

himoya darajasi-II Bino sendvich paneldan yasalgan bo'lib alyumin oyna va

eshiklari mavjud.

. Yoqilg'i turi: qattiq yoqilg'i.  Qozonxona quvvati - 200 kVt (100kVt 2

dona)  Issiqlik tashuvchisi mos ravishda 95-70 ° S, T1, T2 parametrlari

bo'lgan suv bo'lib. majburiy aylanish tizimi qabul qilingan, nasos

markalari spesifikasiyada va ishchi chizmalarda ko'rsatilgan.  Mazkur

qozonxonamizda 2  ta 100  kVt  teng quvvatga ega qozon lar

o'rnatilgan.Qozonga manometr va termomertlar o'rnatilgan issiqlik

quvvati ortib ketganida extiyot choralari ko'rib (zrivnoy klapan) lar

o'rnatilgan.  Tizimda bosim meyorda bo'lishi uchun membranniy bak

o'rnatilgan.  Qozonxonadagi quvurlar  "10704-91 *" markali metalldan

tayyorlangan.  Shamollatish tizimi; Tizim deraza va eshik teshiklarining

zichligini infiltratsiya qilish orqali  qabul qilingan.   Shu bilan birga

tabiiy havo oqimi chiqib turishi uchun shiftga  Ø200 bo'lgan

shamollatish teshigi o'rnatilgan.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные, ведомость рабочих чертежей. AP-1

2 План фундамента AP-2

3 Компоновка оборудования  План вид сверху AP-3

4 Экспликация AP-4

5 План вентиляция и дренажа AP-5

6 Спецификация и оборудования. материалов AP-6
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Компоновка оборудования
План вид сверху
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Компоновка оборудования

План вид сверху

Насос сетевой
Q=6.25 M3

H=7 N=200 ВТ

Насос
подпиточный

Q=4.2 M3

H=15 N=0.37 КВТ

Котёл водогрейный
мощностью 50 кВт

Котёл водогрейный
мощностью 50 кВт

Бункер для угля
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Ду65
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Ду
50

Ду
50

Ду
50

Ду
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20

Ду25 Ду25

Ду25

Ду32 Ду32
Ду25

№ Наименование Ед.изм Кол-во Примеч-
ание

1 Котёл водогрейный мощностью 100 кВт Шт 2
2

Насос сетевой  Q=6.25 M3

H=7 N=200 ВТ

ШтБункер для угля 1
3 Электрощит
4

Шт 1

Шт 2

Насос подпиточный  Q=4.2 M3

H=15 N=0.37 КВТ
5 Шт 1

6
Жалузи

Шт 1

1 Рабочий
1 Резервный

Экспликация

7
Грязевик

6 Предахранительный клапан Шт 2
Шт 2

Ду40 Ду40

Ду40 Ду40

50 кВт
Котё л

50 кВт
Котё л

Т 1

Т 2

В 1

Дренаж

экм
т/м

т/м
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План вентиляция и дренажа

 Выпуск
 КH2-1 DN50

Гном 10-10Тр ,
Q=10.0м³/час,N=1.1кВт

Приямок
500x500x500(h)

РВН
200х200мм.РВН

200х200мм.
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                                                                                                                           Материалы и оборудование поставки заказчика

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип . марка.  Обозначение
документа опросного листа

Тип оборудова-
ния. изделия.

материала
Завод-изготовитель

Единица
измере-

ния

Коли-
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Модульный котёль 100 квт в комплекте:

комп 2Котёл водогрейный мощностью 50 кВт

1

Спецификация и оборудования.

материалов

2 шт 1Бункер для угля

3 шт 1Электрощит

4 шт 2Насос сетевой  Q=6.25 M3 H=7 N=200 ВТ

5 шт 1Насос подпиточный  Q=4.2 M3 H=15 N=0.37 КВТ

6 шт 1Грязевик

7 шт 2Жалузи

8 шт 2Предахранительный клапан
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                    Б Ы Т О В А Я    К А Н А Л И З А Ц И Я  КН2

1  Трубопровод из напорных труб Ø 50 мм м 6,0

2  Колено  Ø50 мм шт 3

3
 Электрический погружной насос марки ГНОМ
 10-10Тр , Q=10.0м³/час,N=1.1кВт компл. 1

4  Обратный клапан Ø 50 шт 1

Решетка РВН 200х200мм. шт 4 --

Вентиляция

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка  оборудование

Обозначение документа и опросного
листа

Код оборудования
материала Завод изготовитель Единица

измерения Количество Масса единицы
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Спецификация материалов
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