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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС
Наименование

Общие данные

Схема кабельной трассы 0,4кВ метеосистемы КРАМС

Кабельный журнал

Структурная схема датчиков метеосистемы
План размещения оборудования ССО и щита метеосистемы КРАМС в ТП-1
Принципиальная однолинейная схема ТП ССО для подключения системы КРАМС
Схема электрическая щита ШС метеосистемы КРАМС  ТП2/3

ТП-ССО ЩГП. Однолинейная схема для датчика измерения параметров ветра-№1/2,№3/4
9        ТП-ССО ЩГП. Однолинейная схема для Облакомер-№1/2,№3/4
10      ТП-ССО ЩГП. Однолинейная схема для датчика видимости-№1/2,№3/4
11      ТП-ССО ЩГП. Однолинейная схема для датчика видимости-№5/6

12       Схема электрическая принципиальная для облакомера-№1/2 от ТП-3 ССО

13 Схема электрическая принципиальная для датчика измерения парамтров
ветра -№1/2 ТП-3 ССО

14

15       Схема электрическая принципиальная для датчика видимости-№1/2 ТП-1 ССО
16       Схема электрическая принципиальная для датчика видимости-№5/6 ТП-1 ССО

19       Щит коммутационный связи метеосистемы КРАМС
Схема заземления оборудования метеосистемы
Система заземления датчиков

Обозначение

ПУЭ

инструкция "Месит"

4.407-251

ЭС.С

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Наименование
Ссылочные документы

Правила устройства электроустановок
Интегрированная метеорологическая система.
Автоматизированная система метеонаблюдения
Прокладка кабелей до 35кВ в траншеях

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования метеосистемы КРАМС

Проект соответствует требованиям действующих норм
правил,инструкций и государственных стандартов в том
числе по взрывопожаробезопасности.
Безопасная эксплуатация объекта обеспечивается при
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Холтураев
Общие данные

1

Примечание

Косинус фи

Основные показатели проекта

ТП-3
Потребная мощность
Расчетный ток

Рр= 4,2кВт
Iр =23,8А
cosf=0.8

Примечание
Общие указания.

cosf=0.8
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Стадия Лист Листов
 ГИП

 Проверил

 Проектир.

 Автор разд.

Норма контр.

02.25

02.25

02.25

02.25

02.25

РП 21

ЭС

 ООО
       "GOLD HAUSE LOLA"

        Холтураев

Муминов

ОБЪЕКТ:  Установка метеооборудования в аэропорту «Термез».

Подключение к низковольтным сетям осуществляется двумя кабельными линиями на напряжении 0,22кВ от разных
секций шин 0,4кВ ТП-1 ССО.
Учет энергии предусматривается на стороне РУ-0,22кВ вводов проектируемой ТП-1 ССО; электронными счетчиками с
функцией АСКУЭ со встроенным GSM модемом с выводом информации на АРМ АСКУЭ.
Счетчики устанавливаются в обеих ТП-ССО или ЩП-навигации перед счетчиками устанавливаются специальные
испытательные блоки. На вводе проектируемого объекта устанавливается электрощит на два кабельных ввода с
устройством АВР совместно с оборудованием связи для автоматического переключения питания с основного ввода на
резервный в случае возникновения аварийной ситуации на основном вводе см. чертеж ЭС.  Наружные сети
запроектированы силовым медным кабелем  ВВГнг-LS 0,6/1кВ 3х16мм², прокладываемых в траншеях на глубине 0,8м
от планировочной отметки земли см. кабельный журнал лист ЭС-3. Взаимозамещаемые кабели прокладываются в
отдельных траншеях на расстоянии в оси не менее 1м. Сечение кабелей проверено на пропускную способность с
проверкой на потери напряжения и требованиям поставщика оборудования сечение питающего кабеля должно быть
не менее 3 жил по 16мм². Центральная аппаратура метеосистемы КРАМС должна располагаться в помещении
электроснабжения по 1 категории и требованиям ПУЭ.
При пересечении с существующими коммуникациями и автодорожным покрытием проектируемые кабели проложить в
ПВХ трубах Ø50мм.
Для вывода из земли кабели необходимо защитить при помощи стальных труб.
Для защиты от поражения электрическим током внутри контейнера предусматривается защитное заземление. В
качестве нулевых защитных проводов используются нулевые провода питающей сети и заземляющая жила
прокладываемого кабеля. Для заземления проектируемого оборудования запроектирован наружный контур
заземления, состоящий из полосовой стали 30х3,5мм и электродов из круглой стали Ø12мм, длиной 3м.
Заземление выполнить в соответствии с требованиями завода изготовителя. Сопротивление полной цепи заземления
должно быть не более 4 Ом. После устройства заземления необходимо измерить фактическую величину
сопротивления и при необходимости забить дополнительно электроды, соединив их с основным очагом.

Схема электрическая принципиальная для датчи измерения параметров ветра-№3/4 ТП-2 ССО

17       Схема электрическая принципиальная для датчика видимости-№3/4 ТП-1 ССО
18       Схема электрическая принципиальная для облакомера-№3/4 от ТП-1 ССО

20
21

ТП-2
Рр= 4,6кВт
Iр =26А
cosf=0.8cosf=0.8



Кабельный журнал электроснабжения объектов радионавигации

№
п/п. Начало

1  ЩГП CCO (рабочий)

2  ЩС (рабочий)

3  ЩС (рабочий)

4  ЩС (рабочий)

Конец

Щит ЩС-метео

Щит Облокомер №1/2

Щит Датчик видимости
№1/2

Щит Датчик измерения
параметров ветра-№1/2

5   ЩС (рабочий)

8   ЩС (рабочий)

7   ЩС (рабочий)

6   ЩС (рабочий)

Щит Датчик
видимости-№3/4

Щит Датчик измерения
параметров ветра-№3/4

Щит Датчик видимости
№5/6

Щит Облокомер-№3/4

Мощ.
кВт

3

0,4

0,4

Авт.
А

32

20

20

Марка
каб.

ВВГнг-1.0

Кол-во,
сечение
кабеля
3х16мм²

ВВГнг-1.0   3 х 16 мм²

ВВГнг-1.0 3х16 мм²

Длина
м

15

843

660

Примечание

в ТП-2

от ТП-3

от ТП-3

0,4 20 ВВГнг-1.0 3х16 мм² 720 от ТП-3

0,4

0,4

0,4

0,4

20

20

20

20

ВВГнг-1.0     3х16мм²

ВВГнг-1.0

ВВГнг-1.0

ВВГнг-1.0

3х16мм²

3х16мм²

3х16мм²

1715

677

543

805

Кабельный журнал
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ОБЪЕКТ:  Установка метеооборудования в аэропорту «Термез».

от ТП-2

от ТП-2

от ТП-2

от ТП-2

9   ЩГП CCO (рабочий) Щит ЩС-метео 3 32 ВВГнг-1.0 3х16мм² 15 в ТП-3



Кабель ВВГнг
Песок
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Песок Песок

100 100
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Кабель ВВГнг
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Кабель ВВГнг

100
100

Песок

Схема кабельной трассы 0,4кВ
метео системы КРАМС

Маркер
сторожно кабель

Маркер
сторожно кабель

Маркер
сторожно кабель

Маркер
сторожно кабель
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Примечание:
1. Данный чертеж подготовлен для рассмотрения и проведения государственной экспертизы с

дальнейшей передачей генеральному заказчику и строительной подрядной организации.

2. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в

траншеях и иметь снизу подсыпку в виде 100мм песка и 100мм после укладки кабеля

4. Маркерная лента прокладывается на глубине 300мм от уровня земли.

5. Сверху производить засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного

мусора и шлака и выполнить трамбовку с коэффициентом 1,05.

6. При пересечении с коммуникациями и проехжей частью кабель проложить в трубе ПВХ .

7. Взаиморезервируемые кабели проложить в разных траншеях. Расстояние между траншеями 1м.

8. Сечение и марку кабеля см. кабельный журнал чертёж лист. ЭС-3.
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Ведомость зданий  и сооружений

Но
ме

р
по

ге
нп

ла
ну

Наименование
объекта Ко

ли
ч.

1 Сущ. здание аэровокзала 1

2 Сущ. пожарное депо  СПАСОП 1

3 Сущ. вспомогательная здания 1

4 Сущ. вспомогательная здания 1

5 Сущ. ТП-3 1

6 Сущ. Гидромет диспетчерская 1

7 «Перспективное размещение пожарного
депо СПАСОП» 1

Ген план  М1:1000

Проектная ось ИВПП Проектная ось ИВПППроектная ось ИВПП

Сущ. датчик метеорологической

дальности видимости-1

Сущ. датчик измерения

параметров ветра-1

Датчик температуры и влажности

Датчик давления

Осадкомер

Сущ. датчик метеорологической

дальности видимости-3

Сущ. датчик измерения

параметров ветра-2

КРМ

ГРМ

КУНГ

ГРМ

Сущ. датчик

метеорологической

дальности видимости-2

Критическая зона ГРМ

Защитная зона (Инструкция по проведению

 работ при подготовке позиций для

 размещения КРАМС-4 на аэродроме)

Защитная зона (Инструкция по проведению
 работ при подготовке позиций для
 размещения КРАМС-4 на аэродроме)
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310.06

310.23

310.46

309.78

309.70

311.10

310.17

309.80

310.99

310.36

310.68

311.14

309.92

311.20

309.83

309.80

309.88

309.82

310.70

309.60

310.23

310.02

310.32

310.45

310.58

310.35

310.50

310.42

309.89

311.03

309.97

309.72

309.89

310.25

310.26

310.45

309.96

310.29

309.93

311.19

311.23

310.12

310.19

309.75

310.12

309.85

309.88

310.01

310.56

309.78

311.06

309.98

310.71

310.18

310.52

310.72

310.14

310.69

311.33

309.88

310.66

310.02

310.35

310.40

310.25

310.42

309.92

310.41

310.10

310.16

309.97

309.86

311.24

309.90

311.29

309.79

310.64

309.86

310.28

309.89

309.69

310.74

311.07

310.89

310.73

310.56

310.60

310.03

311.40

310.76

310.46

310.32

309.78

309.93

310.37

310.20

310.81

311.17

311.23

310.27

310.32

311.33

310.73

310.47

309.83

310.48

309.88

310.42

310.03

310.08

310.85

310.02

310.89

310.34

310.29

311.42

310.22

310.03

310.50

310.62

309.96

310.16

311.31

310.02

310.82

310.07

310.01

310.15

310.07

311.05

310.60

310.22

310.06

310.99

310.75

310.68

310.17

310.92

310.50

310.33

311.21

310.57

310.54

311.45

310.32

310.37

310.43

310.75

310.37

310.55

309.92

311.05

310.98

309.79

310.32

310.60

310.39

310.16

310.42

311.40

310.12

310.28

310.83

311.10

309.59

310.29

311.19

310.21

310.99

310.91

310.35

310.65

310.99

310.84

310.17

310.51

311.35

310.34

310.35

310.73

310.57

310.50

310.16

310.20

311.38

310.89

310.77

310.15

310.24

310.37

310.94

310.77

310.43

310.12

310.77

310.76

310.69

311.54

310.49

310.63

310.21

310.17

310.57

309.85

310.32

309.87

311.33

310.30

310.02

310.41

310.54

310.81

311.49

310.96

310.70

311.17

311.16

310.36

310.48

310.69

310.61

311.27

311.09

310.55

310.80

310.47

311.58

310.41

310.91

310.67

310.87

310.44

310.86

310.26

310.95

310.32

310.54

310.63

311.46

311.33

310.56

311.54

310.25

310.42

310.12

310.95

310.71

310.52

310.38

311.63

311.40

310.58

310.53

311.17

310.98

311.12

310.95

311.04

311.48

310.55

311.07

310.38

310.91

311.59

310.58

311.03

310.21

311.54

310.42

311.21

311.16

311.08

310.50

310.51

310.51

310.62

311.70

311.06

310.56

310.40

310.47

310.70

310.63

310.92

310.75

310.45

310.91

310.81

311.32

311.53

311.15

310.84

311.66

310.95

311.06

310.17

311.10

310.37

310.52

310.57

310.88

310.96

310.55

310.72

311.17

310.98

311.57

310.55

310.82

310.86

311.08

310.98

311.05

311.63

310.61

311.64

311.35

311.25

310.90

310.73

310.63

311.22

311.77

311.31

311.42

310.75

310.96

310.82

310.48

311.55

310.55

311.40

311.71

310.87

310.71

310.73

311.23

311.13

310.46

310.61

311.06

310.77

310.81

311.79

310.60

310.83

310.82

311.09

311.54

310.89

310.85

311.26

311.13

310.53

310.99

311.68

310.53

311.77

311.74

311.06

310.89

311.40

310.77

310.41

310.79

310.53

311.08

310.90

311.29

311.84

310.85

310.88

310.77

311.09

311.13

311.56

311.70

310.90311.11

311.10

311.44

311.75

310.36

311.02

311.05

311.28

310.94

311.02

310.96

311.83

311.32

310.90

311.87

311.24

311.23

310.61

311.64

311.65

310.74

311.03

311.48

311.74

311.75

310.61

311.63

310.80

311.41

310.91

310.33

311.09

311.59

311.86

311.04

310.36

310.93

311.12

311.02

310.98

311.62

310.32

311.23

311.74

311.23

311.15

311.81

310.38

311.05

310.94

310.92

310.95

311.31

310.96

311.29

310.77

311.29

311.34

311.89

311.21

311.54

311.42

310.94

311.03

311.54

311.75

311.87

311.93

310.34

311.10

311.63

311.23

311.93

311.88

311.31

311.78

311.24

311.30

311.31

310.56

310.50

311.69

311.76

311.12

311.90

311.22

311.76

310.74

310.89

311.13

311.21

311.10

311.07

311.22

311.25

311.98

311.35

311.60

310.38

311.08

311.15

311.35

311.22

310.38

310.45

311.84

311.51

311.95

311.40

311.72

311.59

311.41

312.09

311.58

310.56

311.40

311.61

311.14

311.49

312.04

311.16

311.10

311.69

311.44

311.53

311.66

311.48

311.74

311.90

311.32

311.93

310.32

311.61

311.35

310.62

311.37

310.98

311.21

312.06

311.02

311.58

311.88

311.08

310.54

310.79

311.67

311.21

311.65

311.89

310.36

311.97

311.82

311.48

310.81

311.04

311.78

310.57

311.65

311.15

312.11

310.79

312.12

311.27

311.39

311.85

311.51

311.41

312.22

311.72

311.84

311.28

311.95

311.66

311.99

311.74

311.41

312.07

311.85

311.14

312.12

311.21

311.33

311.99

311.83

311.53

311.97

311.67

311.33

310.96

312.03

310.45

311.72

311.93

310.85

312.12

311.56

311.06

310.66

312.14

311.72

311.63

310.93

311.39

311.43

311.69

310.66

311.99

311.91

310.98

311.99

312.06

311.67

311.86

311.46

311.88

310.70

311.85

312.16

310.94

311.31

311.15

311.71

311.58

312.04

311.66

311.52

311.69

312.05

311.42

312.08

311.40

312.10

310.97

311.90

311.90

310.56

311.63

312.35

312.03

312.20

312.13

311.96

311.96

311.71

312.08

312.09

311.33

312.02

310.85

311.98

311.36

311.48

311.57

311.36

311.18

312.22

310.76

311.34

311.42

310.95

312.24

311.96

312.08

311.79

312.11

310.77

311.15

312.06

312.03

312.23

311.58

312.31

312.02

312.03

312.17

311.96

311.57

311.18

311.71

312.10

311.56

312.16

311.41

312.07

311.83

311.26

312.25

311.73

310.81

312.02

311.99

312.25

311.04

311.65

311.98

311.80

312.13

311.96

312.15

311.94

310.75

310.93

311.38

312.40

311.98

311.71

312.26

311.70

311.65

311.21

311.48

310.80

311.11

311.93

311.38

311.72

312.15

312.22

312.06

311.45

311.02

311.56

311.81

311.86

311.04

312.04

311.88

312.31

312.13

312.35

311.07

312.13

310.78

312.48

312.15

312.02

312.23

311.56

310.46

311.48

311.87

312.50

312.02

312.06

311.41

311.54

312.07

311.25

312.58

312.10

312.33

311.06

311.35

312.27

311.17

312.25

312.23

312.08

311.82

312.27

312.39

311.81

312.21

311.65

311.36

312.39

312.06

310.53

312.17

311.49

310.66

311.78

311.33

312.30

312.27

312.40

312.33

311.99

312.11

311.98

312.21

311.54

312.79

311.22

311.65

311.94

312.44

312.50

312.24

312.51

311.15

312.29

312.30

312.25

311.75

312.10

312.38

312.50

311.60

312.50

311.87

312.02

311.63

312.02

311.44

312.34

312.45

310.75

312.00

312.28

311.68

311.90

312.77

310.93

311.79

312.00

311.16

312.17

312.34

311.72

311.45

312.54

312.42

311.92

311.78

311.00

311.74

312.85

312.04

312.51

311.91

312.55

311.21

311.82

312.03

311.83

311.70

312.36

312.47

312.07

311.31

311.82

311.98

312.26

312.57

312.49

312.16

311.23

312.77

312.03

311.03

311.71

311.71

312.14

312.24

311.60

311.84

311.09

312.42

312.69

312.68

312.44

311.08

311.93

312.57

312.82

311.80

312.18

312.06

312.23

311.77

312.50

312.66

311.16

312.21

312.41

312.33

311.93

311.12

312.25

312.38

312.21

312.56

312.07

311.15

311.54

311.56

311.02

312.60

311.94

312.43

311.84

312.21

311.30

311.23

312.96

311.91

312.58

312.66

311.79

312.30

312.32

312.75

312.35

311.14

312.21

312.88

312.02

312.67

312.23

312.07

312.63

312.71

312.31

312.02

311.90

311.12

311.17

312.38

311.59

312.24

311.38

312.71

311.14

312.52

311.35

312.88

312.58

312.76

311.78

312.48

312.39

312.29

312.87

311.31

311.96

312.21

312.48

311.04

312.75

312.29

312.85

312.47

312.58

312.68

312.29

312.90

312.33

312.77

311.34

312.23

311.77

313.06

312.36

312.38

311.55

312.81

312.19

312.40

311.38

312.52

312.84

312.98

312.92

311.35

312.20

311.98

312.50

312.80

311.92

312.84

312.62

312.34
312.63

312.65

312.12

312.70

311.56

311.36

312.62

313.01

313.06

312.65

312.11

312.87

312.22

312.59

311.41

311.60

313.00

312.84

312.03

312.37

312.67

312.97

313.15

312.87

312.09

312.90

312.55

313.03

312.10

312.11

313.04

312.63

311.77

312.79

312.99

311.65

313.05

311.71

312.56

312.75

312.02

311.36

312.31

313.01

312.25

312.49

312.55

313.13

313.10

312.28

313.18

313.06

311.95

313.01

312.85

312.88

313.09

313.02

312.67

313.14

312.22

311.55

312.63

311.66

312.26

311.98

313.13

312.06

311.64

313.09

312.36

312.16

312.49

312.85

312.98

311.85

313.11

312.42

312.92

312.76

313.29

312.19

312.96

313.15

312.80

313.23

312.26

312.64

312.54

311.71

313.17

313.28

312.82

312.02

312.34

313.01

312.00

312.33

312.18

311.96

312.39

313.34

312.82

312.93

313.10

313.24

312.26

312.75

312.11

311.97

313.06

312.36

312.06

312.43

313.04

312.67

312.10

312.65

312.97

313.10

311.92

312.36

312.23

313.06

313.00

313.10

312.65

312.35

313.13

313.06

312.48

312.28

312.55

313.17

313.16

312.67

311.80

313.06

312.43

313.22

311.87

312.38

312.82

312.17

312.93

312.83

312.71

312.29

313.18

313.10

312.19

311.77

312.90

312.44

313.17

312.07

312.31

311.96

312.92

312.78

313.00

313.06

313.02

313.14

311.97

312.31

313.01

313.07

312.51

313.12

311.73

312.18

312.61

312.99

313.05

312.73

313.17

312.29

313.16

313.16

312.73

312.15

312.03

313.21

312.62

312.18

312.13

313.16

312.84

313.23

312.54

313.11

312.15

312.28

313.15

313.17

312.11

313.21

312.93

312.67

312.87

312.95

312.31

312.78

312.23

313.34

313.27

312.72

312.72

312.50

313.06

313.31

312.67

313.39

312.68

312.12

312.76

312.70

313.14

313.32

313.13

312.62

312.68

312.51

313.37

312.82

312.23

313.21

312.44

312.89

312.75

313.23

313.38

312.99

312.54

312.44

313.12

313.34

313.16

312.95

312.51

312.51

313.02

313.15

312.82

312.52

312.90

312.57

313.19

312.53

312.98

313.10

312.19

312.57

312.56

312.99

313.33

312.71

312.53

313.37

312.55

312.32

313.32

312.92

312.25

312.91

312.60

313.07

312.58

312.86

313.19

313.35

312.57

312.92

312.92

312.18

312.79

313.26

312.81

312.90

312.69

312.57

312.54

312.74

312.96

312.96

312.71

313.10

312.53

313.10

312.76

312.74

312.72

312.84

312.79

313.69

312.98

312.67

313.24

312.77

312.89

312.86

313.17

313.23

313.31

312.92

313.60

313.20

313.06

312.91

313.39

313.02

313.29

313.31

313.50

313.17

Восточный.порогh=313.356

КТА
h=311.800

Западный.порогh=309.188

ж/б плита

ж/б плита

ж/б плита

ж/б плита

ж/б плита

ж/б плита
309.16

308.93

309.44

309.66

308.90

309.34

309.94

309.03

309.12

309.80

309.31

309.47

309.49

309.09

309.40

309.07

309.53

309.52

309.18

309.54

309.34

309.91

309.51

309.56

309.71

309.63

309.68

309.80

309.66

309.55

309.36

309.76

309.73

309.72

309.38

309.74

309.81

309.56

309.91

309.91
309.88

309.89

309.94

309.79

310.21

310.04

310.23

310.27

310.04

309.99

310.29

310.45

310.13

310.02

310.11

310.18

310.40

310.22

310.10

310.21

310.29

310.20

310.33

310.19

310.54

310.73

310.35

310.09

310.18

310.39

310.70

310.34

310.17 311.29

310.30

311.45

310.59

310.58

311.15

311.11

310.43

310.76

311.35

311.24

310.56

311.21

311.17

311.40

311.29

310.69

310.82

311.29

311.23

311.39

311.24

311.60

311.35

311.31

311.54

311.47

311.43

311.56

311.54

311.42

311.29

311.52

311.44

311.56

311.51

311.35

311.55

311.40

311.59

311.64

311.62

311.62

311.46

311.72

311.46

311.70

311.52

312.05

312.69

311.56

312.09

311.90

312.58

311.59

311.63

311.65

312.09

312.97

311.88

312.35

311.69

312.05

312.35

312.24

311.78

313.10

312.09

311.51

312.29

313.20

312.34

311.85

312.47

312.17

311.61

312.62

312.45

312.43

312.13

312.58

311.93

311.98

312.54

311.88

312.24

312.13

312.33

312.16

311.94

312.56

311.85

312.04

312.22

312.21

312.33

312.37

312.26

312.12

311.85

312.25

312.15

312.15

312.17

312.10
311.10

312.64

312.20

312.22

312.45

311.51

312.09

311.63

312.02

311.99

312.18

312.12

312.08

311.85

311.87

312.08

311.86

312.43

311.77

312.08

311.88

312.63

312.14

312.19

312.08

311.87

312.05

312.45

312.04

311.96

312.10

312.22

312.07

312.44

311.89

312.65

311.93

312.22

312.22

312.26

312.62

312.02

312.29

312.00
312.33

312.80

312.09

312.79

312.33

312.11

312.87

312.37

312.00

312.86

312.23

312.49

312.32

312.15

312.77

312.68

312.37

312.00

312.41

312.94

312.86

312.87

312.65

312.95

313.12

312.34

312.21

313.20

312.99

312.80

313.02

312.43

312.81

313.04

313.25

312.66

312.81

312.92

312.26

313.07

312.99

313.01

312.63

311.96

313.19

313.10

312.29

313.15

312.04

312.72

313.08

313.19

312.11

312.13

312.34

313.19

311.88

312.84

312.17

312.19

312.10

312.72

312.19

312.08

312.52

312.50

312.26

312.60

312.34

312.17

312.29

312.58

312.48

312.48

312.35

312.38

312.23

312.47

312.49

312.44
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА метео МК

 ВВГнг 3х16- 1,0
L=843 м

 ВВГнг 3х16- 1,0
L=660 м

 ВВГнг 3х16- 1,0
L=720 м

Щит
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Экспликация помещений
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Примечание:
1. Щит ШC устанавливается в ТП-2/3 для подключения метеосистемы КРАМС Схема электрическая щита

ШС метеосистемы КРАМС
ТП-2/3
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Датчик измерения параметров
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Условные обозначения:
- Кабель основного питания

ТП-ССО ЩГП. Однолинейная схема для датчика
измерения параметров ветра-№1/2,№3/4
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H

Основной ввод

220в

Схема электрическая принципиальная
ЩАП-12/16А/ ВРУ 8208-ЩАПО-3061-31УХЛ3

L1

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Резервный ввод

220в

QS1 QS2

L1 L2 КМ
А1 А2

QS1

QS2

HLG

QF Выключатель автоматический однополюсный

ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА

КМ Реле промежуточное

РПЛ-122 (220)в

ВА47-29

2Р 16А 4,5кА

Арматура светосигнальная СКЛ14А-К-2

(зеленая)

КМ КМ

КМ
HLG

15 2 Монтажная панель IP65

Возможна комплектация ЩАПа типами аппаратов,
отличными от типов, указанных в таблице.

QF КМ HLR
21

N

1шт

HLR Арматура светосигнальная СКЛ14А-Л-2

(красная)

3шт

1шт

2шт

1шт

1шт

QF QF

L В

к потребителю

Схема электрическая
принципиальная для

облакомера-№1/2, от ТП-3 ССО
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L2



Основной ввод

220в

Схема электрическая принципиальная
ЩАП-12/16А/ ВРУ 8208-ЩАПО-3061-31УХЛ3

L1 L2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Резервный ввод

220в

QS1

L1 L2 КМ
А1 А2

QS1

QS2

HLG

QF Выключатель автоматический однополюсный

ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА

КМ Реле промежуточное

РПЛ-122 (220)в

ВА47-29

2Р 16А 4,5кА

Арматура светосигнальная СКЛ14А-К-2

(зеленая)

КМ КМ

КМ
HLG

15 2 Монтажная панель IP65

Возможна комплектация ЩАПа типами аппаратов
отличными от типов, указанных в таблице

QF КМ HLR
21
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(красная)

5шт
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QF QF QF QF
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Схема электрическая
принципиальная для датчи измерения

параметров ветра-№1/2 ТП-3 ССО

QS2



Основной ввод

220в

Схема электрическая принципиальная
ЩАП-12/16А/ ВРУ 8208-ЩАПО-3061-31УХЛ3

L1 L2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Резервный ввод

220в

QS1 QS2

L1 L2 КМ
А1 А2

QS1

QS2

HLG

QF Выключатель автоматический однополюсный

ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА

КМ Реле промежуточное

РПЛ-122 (220)в

ВА47-29

2Р 16А 4,5кА

Арматура светосигнальная СКЛ14А-К-2

(зеленая)

КМ КМ

КМ
HLG

15 2 Монтажная панель IP65

QF КМ HLR
21

N

Возможна комплектация ЩАПа типами аппаратов,
отличными от типов, указанных в таблице.

.

1шт

HLR Арматура светосигнальная СКЛ14А-Л-2

(красная)

3шт

1шт

2шт

1шт

1шт

QF QF

L В

к потребителю

 Схема электрическая
принципиальная для датчи измерения
параметров ветра-№3/4 ТП-2 ССО
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Основной ввод

220в

Схема электрическая принципиальная
ЩАП-12/16А/ ВРУ 8208-ЩАПО-3061-31УХЛ3

L1 L2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Резервный ввод

220в

QS1 QS2

L1 L2 КМ
А1 А2

QS1

QS2

HLG

QF Выключатель автоматический однополюсный

ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА

КМ Реле промежуточное

РПЛ-122 (220)в

ВА47-29

2Р 16А 4,5кА

Арматура светосигнальная СКЛ14А-К-2

(зеленая)

HLR
КМ КМ

КМ
HLG

15 2 Монтажная панель IP65

Возможна комплектация ЩАПа типами аппаратов,
отличными от типов, указанных в таблице.

QF КМ HLR
21

N

1шт

Арматура светосигнальная СКЛ14А-Л-2

(красная)

3шт

1шт

2шт

1шт

1шт

QF QF

L В

к потребителю

Схема электрическая
принципиальная для датчика
видимости-№1/2 ТП-1 ССО
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Основной ввод

220в

Схема электрическая принципиальная
ЩАП-12/16А/ ВРУ 8208-ЩАПО-3061-31УХЛ3

L1 L2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Резервный ввод

220в

QS1 QS2

L1 КМ
А1 А2

QS1

QS2

HLG

QF Выключатель автоматический однополюсный

ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА

КМ Реле промежуточное

РПЛ-122 (220)в

ВА47-29

2Р 16А 4,5кА

Арматура светосигнальная СКЛ14А-К-2

(зеленая)

КМ КМ

КМ
HLG

15 2 Монтажная панель IP65

QF КМ HLR
21

N

Возможна комплектация ЩАПа типами аппаратов,
отличными от типов, указанных в таблице.

1шт

HLR Арматура светосигнальная СКЛ14А-Л-2

(красная)

3шт

1шт

2шт

1шт

1шт

QF QF

L В

к потребителю

 Схема электрическая
принципиальная для датчика

видимости-№5/6 ТП-1 ССО
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ОБЪЕКТ:  Установка метеооборудования в аэропорту «Термез».

L2



Основной ввод

220в

Схема электрическая принципиальная
ЩАП-12/16А/ ВРУ 8208-ЩАПО-3061-31УХЛ3

L12 L22

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Резервный ввод

220в

QS1 QS2

L1 L2 КМ
А1 А2

QS1

QS2

HLG

QF Выключатель автоматический однополюсный

ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА

КМ Реле промежуточное

РПЛ-122 (220)в

ВА47-29

2Р 16А 4,5кА

Арматура светосигнальная СКЛ14А-К-2

(зеленая)

КМ HLR
КМ

КМ
HLG

15 2 Монтажная панель IP65

Возможна комплектация ЩАПа типами аппаратов,
отличными от типов, указанных в таблице.

QF КМ HLR
21

N

1шт

Арматура светосигнальная СКЛ14А-Л-2

(красная)

3шт

1шт

2шт

1шт

1шт

QF QF

L В

к потребителю

 Схема электрическая
принципиальная для датчика
видимости-№3/4 ТП-1 ССО
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Основной ввод

220в

Схема электрическая принципиальная
ЩАП-12/16А/ ВРУ 8208-ЩАПО-3061-31УХЛ3

L1 L2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Резервный ввод

220в

QS1 QS2

L1 L2 КМ
А1 А2

QS1

QS2

HLG

QF Выключатель автоматический однополюсный

ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА

КМ Реле промежуточное

РПЛ-122 (220)в

ВА47-29

2Р 16А 4,5кА

Арматура светосигнальная СКЛ14А-К-2

(зеленая)

КМ КМ

КМ
HLG

15 2 Монтажная панель IP65

Возможна комплектация ЩАПа типами аппаратов,
отличными от типов, указанных в таблице.

QF КМ HLR
21

N

1шт

HLR Арматура светосигнальная СКЛ14А-Л-2

(красная)

3шт

1шт

2шт

1шт

1шт

QF QF

L В

к потребителю

Схема электрическая
принципиальная для

облакомер-№3/4 ТП-1 ССО
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ОБЪЕКТ:  Установка метеооборудования в аэропорту «Термез».
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Ко
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ок
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ия

1 3

Аккумулятор
-
+

2 МОХА P1
P2

1

2

3

4

5

5
4

8 7
PE -V +V RESET

6
8

N L

N L

P1 P2

1. Аккумулятор 13.3V.
2. Коммутатор МОХА
3. Блок питания 230V/13.8V/ bat. 13.3V
4. Оптический бокс
5. Преобразователь МОХА
6. Автоматический вык. двух полюсный
7. Автоматический вык. одна полюсный
8. Клемнные соеденители

L

Щит коммутационный связи
метеосистемы КРАМС

19

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Стадия Лист Листов
 ГИП

 Проверил

 Проектир.

 Автор разд.

Норма контр.

02.25

02.25

02.25

02.25

02.25

РП 21

ЭС

 ООО
       "GOLD HAUSE LOLA"

        Холтураев

Муминов

ОБЪЕКТ:  Установка метеооборудования в аэропорту «Термез».
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Спецификация элементов на устройство заземления
Квадратный контур заземления

Сталь
∟50х50мм

Фундамент
метео-оборуд.

500

500

1500 Узел Б

Траншея

Траншея Узел А
Сварной
шов

Узел А

Сталь угловая
50х50мм

Поз.1

Сварной
шов

Примечание:
1. Сварку производить электродами Э42А (УОНИ 13/45-4,0) или
Э46(АНО-4-Э46-4-Т) по ГОСТ 9467-75* или 5.1215-92.
Конструктивные элементы сварных швов по ГОСТ 5264-80.
Высота шва h по толщине самого маленького элемента. Длина шва L по длине соприкосновения элементов.
2. места сварычных швов (кроме конструкции заземления) окрасить
грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, в один слой.
3. Сопротивление защитного устройства заземления не должно превышать 4 Ом. После устройства заземления
необходимо замерить фактическую величину сопротивления и при необходимости забить дополнительно электроды,
соединив их с основным очагом.

Схема заземления оборудования
метео-системы

20

Сталь полосовая
40х4мм

Сталь полосовая
40х4мм

Поз.2

Узел Б
Провод

Болт
соединения

Сталь
полосовая

заземления Провод
заземления

Сталь
полосовая

60мм

Поз.2 Сварной
шов

Сталь полосовая
40х4мм

Поз Обозначение

поз.1 ГОСТ 8509-93
поз.2 ГОСТ 103-96*

Поз.1

Поз.2

Сварной
шов

Наименование

Уголок 50х50х5 L=3м
полоса 40х4 L=4,5м

Земленные работы
Рытье 0,5х0,5х216

Обратная
засыпка0,5х0,5х216

Узел Б

К (ЩС) оборудов.← Уровень земли

Кол.
шт.

Устройство заземления на 1
Сборочные ед.

4
4

3,77
5,67

54 м³

56,7 м³

Масса
ед, кг Примечание

общее 14 шт

15,08 кг
22,68 кг
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соедин.
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1.5м

Эл. щит

Узел А
Кабельный
наконечник

Заземляющий стержень
L=3м

Узел А

Болт
соедин.

Узел А
Провод

Болт
соединения

заземления

Примечание:

Согласно данным поставщика в качестве системы заземления
используется стержень заземления длинной 3м и заземляющий провод D=16мм.

Сопротивление заземления должен быть не более 4 Ом, измеренное с
помощью соответствующего измерителя сопротивления заземления.

21

Система заземления датчиков
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а

из
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ен

ия

Ко
л-

во

Наименование и техническая характеристика

1

1

2
Щит распределительный силовой (ЩС) с  вводными одна
полюсными выключателями Iн.р.=32А, на отходящие линии
выключатели 1ф. Iн.р.=20А-12шт; с  приборами учёта
электроэнергии с функцией АСКУЭ, встроенным GSM модемом,
230В

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного

листа
3

Код оборудования
изделия,

материала

4

Завод
изготови

тель

5 6

шт

7

2

Масса
ед., кг.

8

Примечание

9

Устанавливается ТП-1ССО

Ин
в. 

N 
по

дл
.
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. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Со
гл

ас
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ан
о

Гл
. с
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ц.

Со
гл
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ан
о

Спецификация на сети 0,22кв Датчик
измерения параметров ветра-№1,№2

1

Стадия Лист Листов
 ГИП

 Проверил

 Проектир.

 Автор разд.

Норма контр.
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2     Труба ПНД 160мм м 150



П
оз

иц
ия

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Ко
л-

во

Наименование и техническая характеристика

1

1

2
Щит АВР для автоматического ввода резерва с
основного питание сети (1ф.) U=220в,
Iн=16А или АВР (аналогичной функцией)

2    Кабель силовой с медными жилами сечением 3х16 мм²

3    Медные кабельные наконечники

4    Соединительная муфта для медного кабеля 3х16 мм²

5    Кабель силовой с медными жилами сечением 3х2,5 мм²
6    Трубы ПВХ Ø50мм
7    Труба стальная Ø50 мм (при выходе кабеля из траншеи)
8    Сталь угловая 50х50х5 L=3м
9    Сталь полосовая 40х4 L=4,5м

10   Сигнальная лента "Осторожно кабель"

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного

листа
3

ЩАП-23/16А
IP65.

ВВГнг-1,0

ТМЛ 25-10-8
(КВТ)

4ПСТ-1-10
ВВГнг-1,0

Код оборудования
изделия,

материала

4

Завод
изготови

тель

5 6

шт

м

шт

шт
м
м
м

шт
шт
м

7

4

3050

24

28

50
3050

20
16
16

1525

Масса
ед., кг.

8

Примечание

9

Устанавливается на объекте

Спецификация на сети 0,22кв Датчик
измерения параметров ветра-№1/2,№3/4

2

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Стадия Лист Листов
 ГИП

 Проверил

 Проектир.

 Автор разд.

Норма контр.

02.25

02.25

02.25

02.25

02.25

РП 5

ЭС.С

 ООО
       "GOLD HAUSE LOLA"

        Холтураев

Муминов

ОБЪЕКТ:  Установка метеооборудования в аэропорту «Термез».



П
оз

иц
ия

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Ко
л-

во

Наименование и техническая характеристика

1

1

2
Щит АВР для автоматического ввода резерва с
основного питание сети (1ф.) U=220в,
Iн=16А или АВР (аналогичный функцией)

2   Кабель с медными жилами сеч. 3х16 мм²

3   Медные кабельные наконечники

4   Соединительная муфта для медного кабеля 3х16 мм²
Кабель с медными жилами сеч. 3х2,5 мм²

5   Трубы ПВХ Ø50мм
6   Труба стальная Ø50 мм (при выходе кабеля из траншеи)
7   Сталь угловая 50х50х5 L=3м
8   Сталь полосовая 40х4 L=4,5м
9   Сигнальная лента "Осторожно кабель"

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного

листа
3

ЩАП-23/16А
IP65.

ВВГ-1,0
ТМЛ 10-8-6

(КВТ)
4ПСТ-1-10

ВВГнг-1,0

Код оборудования
изделия,

материала

4

Завод
изготови

тель

5 6

шт

м

шт

шт
м
м
м

шт
шт
м

7

2

1086

24

20
40
1086
10
16
16
543

Масса
ед., кг.

8

Примечание

9

Устанавливается на объекте

Спецификация на сети 0,22кв
Датчик видимости-№5/6

3

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Стадия Лист Листов
 ГИП

 Проверил

 Проектир.

 Автор разд.

Норма контр.

02.25

02.25

02.25

02.25

02.25

РП 5

ЭС.С

 ООО
       "GOLD HAUSE LOLA"

        Холтураев

Муминов

ОБЪЕКТ:  Установка метеооборудования в аэропорту «Термез».



П
оз

иц
ия

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Ко
л-

во

Наименование и техническая характеристика

1

1

2
Щит АВР для автоматического ввода резерва с
основного питание сети (1ф.) U=220в,
Iн=16А или АВР (аналогичный функцией)

2   Кабель силовой с медными жилами сечением 3х16 мм²

3   Медные кабельные наконечники

4   Соединительная муфта для медного кабеля 3х16 мм²
5   Кабель силовой с медными жилами сечением 3х2,5 мм²
6   Трубы ПВХ Ø50мм

7   Труба стальная Ø50 мм (при выходе кабеля из траншеи)

8   Сталь угловая 50х50х5 L=3м

9   Сталь полосовая 40х4 L=4,5м

Тип, марка,
обозначение

документа,
опросного

листа
3

ЩАП-23/16А
IP65.

ВВГ-1,0
ТМЛ 35-12-10

(КВТ)
4ПСТ-1-6/16
ВВГнг-1,0

Код оборудования
изделия,

материала

4

Завод
изготови

тель

5 6

шт

м

шт

шт
м

м

м

шт

шт

7

4

4750

12

12
80

4750

20

16

16

Масса
ед., кг.

8

Примечание

9

Устанавливается на объекте

4 разделки в траншее

Спецификация на сети 0,22кв
Датчик видимости-№1/2,№3/4

4

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Стадия Лист Листов
 ГИП

 Проверил

 Проектир.

 Автор разд.

Норма контр.

02.25

02.25

02.25

02.25

02.25

РП 5

ЭС.С

 ООО
       "GOLD HAUSE LOLA"

        Холтураев

Муминов

ОБЪЕКТ:  Установка метеооборудования в аэропорту «Термез».



П
оз

иц
ия

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Ко
л-

во

Наименование и техническая характеристика

1

2

2
Щит АВР для автоматического ввода резерва с
основного  питание сети (1ф.) U=220в,
Iн=16А или АВР (аналогичный с данной функцией)

3   Кабель силовой с медными жилами сечением 3х16 мм²

4   Медные кабельные наконечники

5   Кабель силовой с медными жилами сечением 3х2,5 мм²
6   Труба стальная Ø50 мм (при выходе кабеля из траншеи)

7   Сталь угловая 50х50х5 L=3м

8   Сталь полосовая 40х4 L=4,5м

9   Сигнальная лента "Осторожно кабель"

ВВГ-1,0
ТМЛ 35-12-10

(КВТ)
ВВГнг-1,0

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного

листа
3

Код оборудования
изделия,

материала

4

Завод
изготови

тель

5 6

шт

м

шт

м
м

шт

шт

м

7

4

3040

48

80
10

16

16

1520

Масса
ед., кг.

8

Примечание

9

Устанавливается на объекте

Спецификация на сети 0,22кв
Облакомер-№1/2,№3/4

5

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Стадия Лист Листов
 ГИП

 Проверил

 Проектир.

 Автор разд.

Норма контр.

02.25

02.25

02.25

02.25

02.25

РП 5

ЭС.С

 ООО
       "GOLD HAUSE LOLA"

        Холтураев

Муминов

ОБЪЕКТ:  Установка метеооборудования в аэропорту «Термез».

10  Трубы ПВХ Ø50мм м 3040
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