Ishchi chizmalar ro'yxati
Video kuzatuv ning asosiy to'plami.

Nomlanishi

1 Umumiy ma'lumotlar 1

Kameralar sxemasi rejasi

1-qavat Video kuzatuv rejasi

2-qgavat Video kuzatuv rejasi
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Materiallar ro'yxati

Ma'lumotnomalar va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati.

Umumiy ma'lumotlar

Ushbu loyihada Denov tumani “NYangi Xazarbog” MFYda joylashgan 27-sonli
maktabning video kuzatuv rejasi ishlab chiqilgan. Ushbu loyihada video kameralar IP kamera
bb kecha va Kunduz tasvirga olish xususiyatiga ega. Tashqi va ichki kameralar 2MP bo'lib
barcha kameralar Videoregistratorga ulanadi. Kameralar UTP 6 kabeli orqali
videoregistratorga ulanadi. Kabellar mantaj jarayoni devorda shtukaturka ostidan gofra truba
d=16 mantaj qilinadi. Videoregistrator mededsinskiy xonasida joylashgan bo'lib kuzatish
uchun 32dyumlik Artel manitori berilgan. Tashqi kameralar 3m balantlikda va ichki kameralar
2.7m balandlikda urnatiladi.Videoregistratorga bino elektr tarmogidan quvat oladi. Barcha
qurilmalar 1-qavat boshliq xonasida o'rnatiladi.

Shartli belgilar
- Videokamera
Manitor

o o Videoregistrator 16 kanal
Belgilanishi Nomlanishi Eslatma
Video-K Biriktrilgan hujjatlar Ha 1-om nuctu E
Materiallar ro'yxati — UPS 1000W
Ma'lumot hujjatlari
KMK?2.08.02-96 Jamoat binolari va inshootlari .
KMK?2.04.20-98 Aloqa va signalizatsiya qurilmalari. Switch
PJ1 7836.002-99 Shartli belgilar.
Ishlarni ishlab chiqarish va qabul qilish goidalari.
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CBUTY CXEMaCH pexacu

Kabel UTP6 36 m @ Ka. IP-1,3MP ichki
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; IP-1,3MP ichki
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Kabel UTP6 39 m [P-2MP tashqi
shtuka.ka ostida gofrada E:? " kamera-50M
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MynbTuruiekcopsl 16 kaHaaoB

Kabel UTP6 22 m EE Ka2 [P-2MP tashqi —
shtuka.ka ostida gofrada ~ kamera-50M = UP S 1 O O OW
Kabel UTP6 22 m EE Ka.l [P-2MP tashqi —
shtuka.ka ostida gofrada " kamera-50M
Buneopeructpatop
Kab6ens UTP6 B Tpy0Oe rodprupoBaHHBIX
bynwpmma vu: CypxoHdapé Bunoamu xokumaueu sizoHadywpmmadu xusmamu /M BH
KyMKYPFOH TymaHu 14-COHNM yMyMUIA ypTa TabNIM MakTabHU PEKOHCTPYKCUS
XONDA kvnuw (315 ypuHnm maexyg 6MHOHM Mykamman Tamypnail Ba 330 YpuHAM KyLummya
U3m. [Kon. |fluc JoK. Hom%\bﬂqmu Buro Kypu)
run cmadua | aucm nucmoB
rAn 330 gkybyu gpuHau gkybB duHocu
PN 2 L
Paspadom.

“CYPXOH lPOEKT CEPBHC " MCHJ
[/77/05//‘//77_‘//7"/0’7 cxema e. Tepmes. 2026 a.

H. koHmp.




B3am. uHbB. N2

Modnuck u dama

MHB. N2 nodn.

[MnaH cmeH

1—20 amaxa

Ikcnaukayusa nomeweHuld 1-3Imax

_ T T  — 1 T T = = 1 T 1 % : : = b
o
= Q HaumeHoBaHue nomeweHuy /7/'02‘”'
n/n M
Er@ Kam.-3
. . | | | @ 7| Tamdyp 7.37
HHl |©
o @ @ = 2 |Becmudionb 14.14
o
% = 3 |Kapudop 77,34
11— -
4 | YkumyBausap xomacu 34.04
1 1 1 1 1 1 _
. > |Y9%yB cungu (5-wm) 54.56X5
il p HoaupoHnuau 84n2bH waxcnap y4yH 374
X0XAMXOHA '
Z - Z L Z Z Z - Z W_ Z 1 — 5
J {\ E I 7 | XoxamxoHa 12.98
ol o 8 |3uHaxoHa 17.88
8 8 | @ | @ | | 1 Kam.-5 DD-G
=t I _| \ / 9 | /lupm waxma 17.88
Kam.-6
\ CButu 16 ot n
Ha MeTAILALYK
! hZZ’OM 1 1 @ 1 1 1 1
3 AN
o
2]
: ® ® ®
1 1 @ 1 1 1 1
Bam:ﬁ
L e ——
1 1 1 1
2600 7000 6000 3600 3400 6200 3400
2200
bympmmaqu: CypxoHdapé Bunosmu xokumauzu s2oHadywpmmayu xusmamu”“AM  BH
KyMKYpFOH TymaHu 14-COHMM yMyMUin ypTa TablIMM MakTabHW PEKOHCTPYKCUSA
—SONDAS kunuw (315 ypuHnu maexya 6UHOHM Mykamman Tamvprai Ba 330 YpuHIM KylunmmMya
M3m. | Kon. |Nluc K. I'Ioﬁn\ub(i\lf ma Buro Kkypuuw)
run S/ STl o) Q\ cmadus nucm nucmod
ran A gt:‘:;)u \: 330 gkyB4u gpunnu gkybB duHocu o 3 L
Paspadom. ‘;A SEI /;
7 3
\o} M, - / “"CYPXOH [IPOEKT CEPBUC" MCHJ
I D Mnan BudeoHadnwdeHus 1-3max 2. Tepmes. 2026 e.
H. koHmp. I



AutoCAD SHX Text
План стен  1-го этажа


B3am. uHbB. N2

Modnuck u dama

Nub. N° nodn.

[MnaH cmeH

2— 20 amaxd

Ok-1 Ok-1 Ok-1 Ok-1 Ok-1 Ok-1 Ok-1 Ok-1 Ok-1 Ok-1
1 1 1 1 1 @
@ @ @ —
o
B [
©
1
1 1 1 1 1 1
3
- - - 1 - - - 1 A-2 - - - o B | E
8 8 J ® L
e 3 ! ! ! v Kaw-7 DT J@
7 I YR 4
1 1 1 1 1 1
3 AN
M
S @ @ @
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
2600 7000 9600 3400 6200 3400
32200

OKCNNMKauns noMeLLeHnm 2-ro ataxa

r,|\jgn HanmeHoBaHne nomeLleHumn Mnowagb M* | Tun nona
1 | Kapugop 77,34

2 | YkyB cnHOM (6 W) 54.58x6

3 | HormpoHnuru 6ynraH waxcnap y4yH 3.74

X0)kKaTxoHa
4 | XoxaTxoHa 12.98
5 | BuHanos 17.88

byrpmmayu: CypxoHdapé Bunosmu xokumauzu s2oHadywpmmayu xusmamu”AM  BH

KyMKYpFOH TymaHu 14-COHMM yMyMUin ypTa TablIMM MakTabHU peKoHCTPyKCUs

kunmw (315 ypuHnu maexya 6MHOHM Mykamman Tamvpnall Ba 330 YpyuHM KyLunmya

U3m. |Kon. ma 61O Kypy)
run 2\ cmadus | aucm nucmoB
rAn \2 330 gkyByu gpuHnu gkybB duHocu

5} PM A b
Pa3spadom. /x

\/ “"CYPXOH POEKT CEPBHC” MCHJ

MnaH BudeoHadnwdeHus 2-3max 2. Tepmes. 2026 e.

H. koHmp.



AutoCAD SHX Text
План стен  2-го этажа


Tabnuua 3akasHblx cnewmgukaLmm

En. nam. Ko 3aBoza Koa LleHa eguHuum LleHa eguHuum
Mosunums HaumeHoBaHus Tun, Mapka obapyaoBaHus HSTOTOBITENS obopyposaHus | obopyposaHus, | Konmuectso | 0bopydoBaHus,
HameunHoBaHus Koz Marepnana e M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Buauoperctpatop 16-kaHana DS-7616NI-K2 LT, 1
2 HDD - Auck - 10 Tb - anck ana sngeoHabarogeHms. WD100PURX-78 L. 1
3 MonuTop Artel Art-LED 32 gnaraHan LT, 1
4 Kabenb HDMI Vention 1,5 metr M. 1
5 CrabunusaTop VSG "Volt control M 1
6 UPS 1500 w LT, 1
7 Buaeokamepa ynu4Has DS-2CD2T22WD-I3- IP T 4
8 Bupeokamepa BHyTpeHHas DS-2CD2112-l - IP - HD wT 3
9 l'epmeTuyeckas kopobka MXB 10x10 LT, 7
10 KoHHekTop LT, 14
1 Kabenb UTP 6 kateropus M 197
12 Fogp.Tpyba anam.16mMm2 13 MBX M 197
13 Metan.awmk pa3.400x400x250 LT, 1
14 Ceuty 8 nopt LUIT. 1
15
16

Maxsuloflar xalgaro menejment
tizimi ISO 9001 sertifikatning
belgilangan talablariga muvofiq
bo'lishi shart
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