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                                Общие  указания
1. Фундаменты - монолитные из бетона кл. В 12.5
2. Гидроизоляция  из цементно-песчанного раствора 1:2 толщ. 30мм
3. Стены из пескоблока М50 на растворе М50.
4. Полы - из бетона кл. В-12,5 толщ. 100мм.
5. Двери металлические, 1,47 м2.
6.  Внутренняя отделка - штукатурка, известковая окраска - 27 м2
7. Наружная отделка - штукатурка, известковая окраска - 13 м2
8. Площадь застройки - 16,64м²  ,  строительный объем - 36,44м³
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            Раздел MAФ-

(Малые архитектурные формы)

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
3800

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
3800

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
3800

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
20316



План фундаментов  М 1:50

Спецификация элементов

№
Поз. Обозначение Наименование К-во

шт
Масса

един. кг
Общий
вес кг

Фундаменты ленточные

1 ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I         L=20000 2 4.44 8.88

2 ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I         L=250 100 0.06 6.00

Спецификация элементов

С - 1

Бетон  кл. В - 7.5 1.69 м³

  Монолитные стена 36.5 м²

1 ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I     L=1000 11 0.222 2.44

2 ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I        L=1000 11 0.222 2.44

Бетон кл. В - 12,5 7.66 м³

С - 2

             Перемычка

1 ГОСТ 5781-82* Ø12 А-III        L=1200 4 1.06 4.26

2 ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I         L=800 8 0.17 1.42
Кп - 1

МС - 1  Монолитные сердечники 2

1 ГОСТ 5781-82* Ø12 А-III        L=2800 2 2,48 9,94

2 ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I        L=180 14 0,04 1,1
Кр - 1

Кровля

1 ГОСТ 8645 - 68  50х5 мм        Lобщ=38000 1 143.26

2

143.26
                                                        Проф лист бордового света                                            20.0 м²

Гост 10704-91 2 11.3 22.6Ø76х3.5; L=1800

Гост 10704-91 2 17.1 34.2Ø50х3.5; L=3700

Гост 10704-91 4 4.37 17.5Ø32х2.8; L=1600
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ւ50х5; L=3800Гост 8509-93 2 14.33 28.65

4 11.31 45.24ւ50х5; L=3000Гост 8509-93

2 16.21ւ50х5; L=4300Гост 8509-93 32.42

    40х20x2  ш. 250 мм Lобщ=48000Обрешетка Гост 8509-93 1 100.32 100.32

    40х40x3   Lобщ=11000Гост 8509-93 1 30.25 30.25

Профнастил марки НС-35-1000 30 м2
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1 2

А

Б

Зд-1

Зд-1

Зд-1

Зд-1

50х5

50х5
50х5

1 2

А

Б

Профлист
бордового света

Узел"А"

  Схема расположенияпрагон

План покретя

1 2

Б

В

1

З.Д
200х200х6

З.Д
200х200х6

1

Труба∅32х2,8
ш.1000

Труба ∅50х3,5
ш.1200

+0.00З.Д
200х200х6

Труба
∅76х3,5

+1.80

+0.40

+0.00

1 - 1

Профлист
бордового света

Труба
∅50х3,5

Труба
∅32х2,8

План покретя М1:50
  Схема расположения прагон

  Схема расположенияпрагон

Труба
∅76х3.5

Труба
∅76х3.5

30 140 30
200

10
0
10

Зд - 1  М1:10

50
50

10
0

200

10
0

ǜзел"А"

200

∟50х5

Зд -1

Монолитный
стена

+0,450

Профлист
бордового света

-б вх80х100 ГОСТ108-76

50х5

l=70
L63х5

Трубостойка 

  П1
Петля 

Петля 
  П2  П2
Петля 

60 70

ǜзел"Ǌ"

1 2

Б

В
Ст-1

Ст-1

Ст-1 Ст-1

1

1

Схема расположения
лестницы

10х200=2200
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-1.650

1

3

3

2

2

-1.65м

-0.00м

+0.40м 1-1

3

2

22

-1.65м

-0.00м

+0.40м2-2

3-3

-1.65м

-0.00м

+0.50м

3 3

+0.40м

Насос с пресс
контролем на 1мПа
34л/мин Hмах-33м

Насос с пресс
контролем на 1мПа
34л/мин Hмах-33м

4

2

3

3

3

3

50мм

50мм

50мм

50мм

50мм

32мм

1

1

2

2

3 3

Аксонометрия выводящей сети

Аксонометрия подающий сети

План и разрез 1-1, 2-2, 3-3

Аксонометрия подающей

и выводящей сети.

16

16

-1.
00

м

-1.50м

-1.50м

-1.50м

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

32мм

32мм
32мм

Фундамент
под насос

Приямок
с дренажным

насосом
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№ Наименование Кол.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Насос: Grandfar QB60 в комплекте с пресс
контролем на 1мПа 1шт

Задвижка Ø50мм 5шт

Полиэтиленовый бак V=2м3 2шт

15штОтвод стальной 90° Dy-50мм

Американка  Dy-50мм 4шт

Втулка под фланец  Dy-50мм 2шт

Фланец Dy-50мм 14шт

Огнетушитель ОП-5 1шт

Трубы стальные Ø50х3,0мм 12 м

11

Уголок 50х50х5 ГОСТ 6508-78* Вст3КП 380-77 1м/3.77кг

Клапан поплавковый   Р = 6кгс/см 390 2шт12

13 Гидравлическое испытание 12м.

14 Масленная и антикоррозийная окраска сталь. труб 1,45м²

15

Анкерный болт с гайкой М8х10,0х97 3шт

Фильтр Ø50мм 1 шт

16

17

Дренажный насос 1 шт

18

Ультразвуковой счетчик воды UZMETER 50мм 1 шт
 Масленный радиатор 1,5 кВт 1 шт

19 Теплоизоляция для бочок из стекловаты 20м²
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  Тип,марка

оборуд-дования.

Обознач-ение.

Наименование и техническая характеристика

оборудования и материалов.

Завод-изготовитель

(для импортного оборудования-страны,фирма)

Код

Оборудования,

Изделия,

Код

завода

изгото-

вителя

Цена

единицы

оборудо-

вания,

тыс.сум

Коли-

чество

Масса

единицы

оборудо-

вания.

Приме-

чание

Пози-

ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

3

7

8

10

11

12

5

2

4

9

13

14

6

15

 Огнетушитель ОП -5

 Втулка под фланец  Dy-50мм

 Фланец Dy-50мм

16

 Анкерный болт с гайкой М 8х10,0х97 3

 Клапан поплавковый   Р = 6кгс/ см 390 2

 Гидравлическое испытание

 Масленная и антикоррозийная окраска сталь . труб

 Фильтр Ø50мм

 Уголок 50х50х5 ГОСТ 6508-78* Вст3КП 380-77 1м/3.77 кг

ГОСТ 59641-2021

ГОСТ 24379-2012

ГОСТ 21485-76

5ГОСТ 5762-2002 Задвижка Ø50мм

ГОСТ 17375-2001 Отвод стальной 90° Dy-50мм

Asbob uskunalar tasnifi

 Американка  Dy-50мм 4ГОСТ 8966-75

1Grandfar QB60 Насос: Grandfar QB60 в комплекте с пресс контролем на 1мПа

 Полиэтиленовый бак
V=2м3

1

12М Трубы стальные ∅50х3,0мм

ГОСТ 33259-2005

ГОСТ 10704-91

2

15

2

14

1

12М
1,45м²

17

 Дренажный насос 1

1Ресанта ОМПТ Масленный радиатор 1,5 кВт

18 1 Ультразвуковой счетчик воды UZMETER 50мм

19
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Самарканд - 2026 г.

Раздел: МАФ (Ажурная ворота)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Альбом-3.1.12.

ТОМ 3.1  ǐдания и сооружения

Республика Узбекистан

город Самарканд

Субпроектировщик

ООО "TURON LOYIHA"

ǔиǿензия Ȭ Аǔ-000012

"Urgut tumani "Yuqori qayroqi" MFY dagi 118-son maktabni rekonstruksiya

qilish (600 o'rinli qo'shimcha bino qurish)"



Болт  
1

Петля П1

Петля П2

Ø32
Ø70

L30°

75
35

11
0

Ø31

5 5
Ø21

5
37 3

12
1 16

6

Ø3610
0

Узел"A"

вороты
Металлический каркас

l=70
L63х5

Cтойка 

  П1
Петля 
  П2
Петля 

70 60

Узел "Б"

4400

 Ур. земли
на отм. -0.20

±0.00

+1.60

-0.60

88
0

8800

Примеча-

  ние.
Кол-ва.НаименованиеПозиция

Спецификация расход материал ворота без калеткой

Фундамент   кл. В12,5
1

3

Разборка грунт под фундаменты: 0.16 м³

0.192 м³
Гравийной подготовки 0.032м³

2

Общий

Ажурная ворота

Фасад.
Ведомость  объемов работ.

Спецификация.

Умумий кўриниш

1 - 1  Қирқим

 Ур. земли
на отм. -0.20

±0.00

+1.60

35
20

44
0

-0.60

88
0

2 - 2  Қирқим

Обозначение

Стойка - стальная трубаГОСТ 2732-78 Ø76x3 мм  L=1800 мм. 2 шт

39
60

19.44 кг

15.14 кг

ГОСТ 8639-82 20x20x2мм                 L=1800 х 24 шт

5

46.44 кг

Ограждение Окраска 5.9 м²

6

Масса
Ед. кг

5.4 кг

2.15 кг

1.075 кг

Декоративная заглушка для трубы 76мм

7

2 шт

1

2

3

4

ГОСТ 8639-82 50x25x2мм             L=2950 х2 шт4 17.06 кг2.893 кг

8

568

9

Петля П1 (комплект) 6 шт9

11

фрагмент

2

2

Узел Б
10

Декоративная элимент 2 шт10

Ø76x3

Узел А

6 1,9 3.42 кг  ГОСТ 10704-91 Ø 32                   L=0.300

6 0.01 0,006 кгГОСТ 11371-78 d1=20  d2=30      St=0,002

1

фрагмент

Профил
20x20x2мм

120

120

Профил
50x25x2мм

ГОСТ 8639-82 50x25x2мм             L=1760 х4 шт
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