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Электрическая и расчетная схема щит силовой вентиляцией- ЩВС-2.1
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· Все  электрическое оборудование заземляет через 3-5-го жиля кабеля.

· Длины, указанные кабельной линии не служат основанием для нарезки кабелей.

· Кабели отрезаются по фактически промеренной трассе.
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ЩВС-2.1 ((ЩРв-24(з) УХЛ3 IP31))
Ру=1,43кВт (установленая мощность),

Рр=Ру*0,7=1,00кВт (расчётная мощность)

Iр=Рр/0,56=1,8А (расчётный ток)

cos∅=0,85

Кс=0,7
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Данные питающей линии

Кабель: марка, сечение,

Номер группы

автоматический: Iн, А

Выключатель Тип 

Длина линии, м

тока :

Трансформаторы 

Номер помещения

Вид нагрузки

длина участка сети.
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Комплект автоматика

ВА 47-63

1Р-С16 А

 (3х2.5)мм2; ~220В - -110

Формат- А3

ВА 47-63
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ВА47-63

3Р-С20А/4,5 кА

Электрическая и расчетная схема

щит силовой вентиляцией-

ЩВС-2.1
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