
4.904-69

7.903.9-2    

Ilova qilingan hujjatlar

U
skunalar, m

ahsulotlar va m
ateriallarning 

JS

S
anitariya asbob-uskunalari va quvurlarini 

4.904-69

7.903.9-2    
Q

uvurlarni issiqlik izolatsiyasi

U
m

um
iy m

a'lum
otlar

23 1456

V
araq

78

U
m

um
iy m

a'lum
otlar

1 -qavat rejasi T
1-T

2  tarm
oqlari bilan

2 -qavat rejasi T
1-T

2  tarm
oqlari bilan

1 -qavat rejasi ventilyatsiya  tarm
oqlari bilan

2 -qavat rejasi ventilyatsiya tarm
oqlari bilan

1,2,3 -qavatlar T
1-T

2 tarm
oqlari  aksonom

etrik sxem
asi

U
shbu loyiha:  M

ajburiy ijro byurosi U
rgut tum

ani bo
.lim

i m
a

.m
uriy binosini rekonstruksiya qilish

   asosida ishlab chiqilgan.
L

oyihaning qism
lari quyidagilarga m

os ravishda ishlab chiqilgan:
Q

M
Q

 2.04.05-97* "Isitish,V
entilyatsiya  va konditsiyalash",

S
H

N
K

 2.08.02-09*"Jam
oat bino va inshootlari", ,

Q
M

Q
 2.01.02-04 B

inolar va inshootlarning yong'in xavfsizligi
Q

M
Q

 2.01.01-22 L
oyihalash uchun iqlim

iy va fizik-geologik m
a'lum

otlar
Q

M
Q

 2.01.01-22  L
oyihalash uchun iqlim

iy va fizik-geologik m
a'lum

otlar"  dan  loyihalash uchun tashqi havo   param
etrlaridan sovuq va issiq davrlar qabul qilinadi

 а) Y
ilning sovuq davri  Т

н=-12.0°C
; I=

-9,9 кJ/kg (П
арам

. Б
);

 б) Y
ilning sovuq davri Т

н=
31.7°C

; I=
54.5 кJ/kg  (П

арам
. А

);
 в) Y

ilning sovuq davri Т
н=

36.0°C
; I=

62.8 кJ/kg (П
арам

. Б
);

S
ham

ol tezligi - V
=

2.0 м
/сек - холодн

ы
й

 период;
S

ham
ol tezligi  - V

=2.2м
/сек - теплы

й  период;
Isitish davrining davom

iyligi  Z
от.пер.=152,5 sutka ;

Isitish davrining o'rtacha harorati  tот.пер.=
4.05°C

;
Q

urilish rayonida  barom
etrik bosim

 Р
бар=

930 Г
па.

Ichki havoning hisobiy  param
etrlari qabul qilindi:

а) isitishni loyihalash uchun:
-

kabinetlar Т
вн=

+25°C
;

           Issiqlik ta'm
inoti m

anbai - M
T

B
-13 kV

t m
odulli issiqlik bloki

Isitish tizim
i uchun isitish vositasi 70-50°C

 param
etrli suv bo'lib isitish tizim

i gorizontal ravishda suvning  harakati  nasoslar yordam
ida am

alga oshiriladi.
Isitish m

oslam
alari sifatida 0,175 kV

t quvvatga ega "B
enevento" bim

etalik radiatorlar ishlatiladi.  IK
N

 03-19 7.2.4 bandi bo'yicha  radiatorlarni oldida loyiha bo'yicha belgilangan xonalarda  dekorativ him
oya qism

i (A
rxitektura

bo'lim
ida ko'zda tutilgan) o'rnatish talab etiladi.
Q

uvurlar - shisha tolali polipropilen P
n25 Pk K

ontur. pollarga yotqizilgan quvurlar "IZ
O

B
U

B
L

E
" tipidagi b = 10 m

m
 issiqlik izolyatsion m

ahsulotlar bilan izolyatsiyalanadi.Q
uvurlar bino ichki qism

ida quvur liniyalarini
yotqizish devor va pol qism

ida yashirin joylashtiriladi. B
uyurtm

achining ko'rsatm
alariga ko'ra, issiq pol isitish tizim

lari  23°C
  guruhlar san uzellarda  o'rnatiladi.   

  tizim
ini o'rnatish rejalashtirilgan. L

oyiha sham
ollatish tizim

larini boshqaruv panellaridan m
arkazlashtirilgan tarzda o'chirishni nazarda tutilgan.

S
ham

ollatish tizim
lari avtom

atik o'chirish uchun yong'inni aniqlash tizim
lari bilan bloklangan.  Q

uvurlar kesishm
alardan quvur liniyalari yonm

aydigan m
ateriallardan tayyorlangan gilzalarga yotqiziladi.Y

englarning chetlari ship yuzasi
bilan bir tekisda va pol yuzasidan 30 m

m
 balandlikda am

alga oshirilishi kerak.
S

ham
ollatish funktsional jihatdan har xil va tizim

li ravishda alohida guruhlar uchun tabiiy havo bilan ta'm
inlash   va chiqarish qabul qilinadi. H

ar  qavatning yuqori qavatlarida ventilyatsiya panjaralari o'rnatilgan xonalarda
barcha xonalar tabiiy ravishda ventilyatsiya kanallari orqali ventilyatsiya qilinadi. O

qim
  esa deraza teshiklari va eshiklar orqali tabiiy ravishda am

alga oshiriladi. 
T

izim
larni o'rnatish Q

M
Q

 3.05.01-97 ga m
uvofiq am

alga oshirilishi kerak.
P

olipropilen quvurlarni o'rnatish va m
ahkam

lash ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga to'liq m
uvofiq ravishda am

alga oshirilishi kerak.

С
hordoq qavat rejasi  ventilyatsiya tarm

oqlari bilan

Т1Т2

1.2.3.4.5.6.7.

8.9.

R
adiator ulash detallari.

B
elgi-

lanishi

Tizimlar
 miqdori

X
izm

at ko'rsatiladigan
binolarning nom

i
O

'rnatish
    turi

V
entilyator

F
oydala-

   nish
   turi

N

Sxema

Vaziyati

    L
м

³/soat    P
  П

а
kgс/м

²

E
lektrodvigatel

Ishlatila-
  digan
tok turi.

 NкВ
т

    n
ayl/m

in

H
avo isitgichi

xili
 N

S
oni

Isitish tem
p

      .С

dan
gacha. Issiqlik iste'm

oli
          V

t
     kkal / soat

   P
  П

а
kgс/м

² E
slatm

a:

В1

В2

110
300

0
,0

24

BDKF 50-25
1700

0
,3

В
ентс К

 турбо
L

oyiha bo'yicha

Asosiy ishchi chizm
alar to'plam

ining  ro'yxati

B
elgilanishi

N
om

lanishi
E

slatm
a

o'rnatish tafsilotlari

 Y
o'naltirilgan hujjatlar

Y
o'naltirilgan va unga ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

spetsifikatsiyasi

ISIT
ISH

 V
A

 V
E

N
T

IL
A

S
IY

A
 T

IZ
IM

L
A

R
IN

IN
G

 X
A

R
A

K
T

E
R

IS
T

IK
A

SI.

L
O

Y
IX

A
L

A
S

H
T

IR
IL

G
A

N
 B

IN
O

N
IN

G
 ISSIQ

L
IK

-T
E

X
N

IK
 V

A
E

N
E

R
G

E
T

IK
 P

A
R

A
M

E
T

R
L

A
R

IN
IN

G
 H

ISO
B

IY
 Q

IY
M

A
T

L
A

R
I JA

D
V

A
L

I

1

N
om

lanishi
E

slatm
a

L
oyiha O

'zbekiston R
espublikasi hududida am

alda bo'lgan texnologik sanitariya, gigiena, yong'in xavfsizligi
va boshqa m

e'yorlar talablariga javob beradi va ishchi loyihada nazarda tutilgan harakatlar ob'ektning  inson
hayoti va sog'lig'i uchun xavfsiz ishlashini ta'm

inlaydi.

L
oyih

a bosh
 m

uh
an

disi:

  Umumiy ma'lumotlar

ВЕ             Tabiiy havo almashtirish  tizimi

10А
ДН 200х200

ikki qatorli panjara (ventilaysiya tizimi uchun)
Radiator qismlari soni   tн =-12°С  bo'lganda.
Quvur nishabligi

Ventil.
Bimetall qismli radiatorlar.

Shartli belgilar

В              Mexanik havo almashtirish  tizimi

Loyihalanayotgan  isitish quvuri  (yetkazib berish quvuri)
Loyihalanayotgan  isitish quvuri  ( qaytish quvuri)

T
ashqi havoning xisobiy xarorati

B
inoning issiqlik him

oya darajasi
2

°С

t
отп

ер

tí

Isitish m
avsum

ining davom
iyligi

T
ashqi havoning isitish m

avsum
idagi o'rtacha

harorati

сут

D
d

Isitish m
avsum

ining gradus-sutkalari
(°С

хсут)

7
A

sosiy xonalar tashqi to'siqlarining issiqlik
uzatilishiga

keltirilgan qarshiligi:

tashqi devorlarning

deraza va balkon eshiklarining

kirish eshiklari va darvozalarning

B
inoning isitiladigan hajm

i

R
î.ô

(м
2х°С

)/В
т

R
ê

R
î.î

z
отп

ер

°С

tв

°С

1 №tr.
H

isobiy param
etrning nom

i
P

aram
etr-

larning
belgilanishi

O
'lchov birligi

H
isobiy qiym

at

Ichki havoning xisobiy xarorati
23456

fonarlarning

chordoqsiz tom
yopm

alarning

chordoq orayopm
alarining

o'tish joylari  ustidagi  orayopm
alarning

tagxonalar ustidagi    orayopm
alarning

grunt  ustidagi    polning

B
osim

 farqlarining etalon qiym
atlari 10 Pa bo'lganida

binodagi   infiltratsiyalanadigan  xavo sarfi

X
avoning infiltratsiya vositasida alm

ashish
karraliligi ( l Δ

 р
et

10 P
a bo'lganida)

8910
n

H

R
î.ä

(м
2х°С

)/В
т

(м
2х°С

)/В
т

(м
2х°С

)/В
т

R
ï.á

R
ï.÷

R
ï.í

R
ï.ï

R
ï.ã

(м
2х°С

)/В
т

(м
2х°С

)/В
т

(м
2х°С

)/В
т

(м
2х°С

)/В
т

(м
2х°С

)/В
т

G
í

V
h

кг/соат

м
3

соат
-1

2,65

0,55-

0,55

-

2,85

-

1,91

-

0,07

20

-12

152,5

4,05

2127

3056

L
oyiha bo'yicha

-1
2

–
-

н
а

о
то

п
л

ени
е

F
C

U
+

Т
П

н
а

ве
н

ти
л

яц
и

ю
н

а
 ГВ

С
О

б
щ

и
й

Н
а

и
м

е
н

о
вани

е
зд

а
ни

я
(со

о
р

уж
ени

я
),

п
о

м
е

щ
ени

я

П
е

р
и

од
ы

год
а

п
ри

 tн, ˚С

Р
а

схо
д

 тепл
оты

, кВ
т

Р
а

сход
хо

л
од

а,
В

т
M

T
B

О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е

 П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
И

 П
О

 Р
А

Б
О

Ч
И

М
 Ч

Е
Р

Т
Е

Ж
А

М
 М

А
Р

К
И

 О
В

1
3

1
2

,6
1

2
,6

С
тадия

Л
ист

Л
истов

И
зм

.
Л

ист
П

одп.
Д

ата

Р
П

О
О

О
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E
Z

A
N

A
  PR

O
E

K
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"
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О
В
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2
1

3

А Б В

6000 6000

4
5

с/у
А-3

12000

1

3

4

5
6

7

8

9

11

12
13

2

4810
2900

6250
5570

12530
6000

6265
6265

600

10

С
пециф

икация технологического оборудования 1-го этаж
а

С
ущ

ествую
щ
ий

б
л
ок

6
7

5 6 9

5

2 qavatlarga
T1,T2 Dn32мм

T1-T2
DN32х5,4 Переход

Dn32х25мм

T1-T2
DN32х5,4

T1-T2
DN32х5,4

T1-T2
DN25х4,2

T1-T2
DN25х4,2

Gidrokolleltor
2х6  varaq IV-3

teshik 600х450h
pastki belgisi.-1,150

  Issiqlik tarmog'idan T2 ∅40mm
    Tem

ir beton kanalda

   Issiqlik tarmog'iga T1 ∅40mm
        Temir beton kanalda

МТБ
13
КВТ

                                 Eslatma:
IKN 03-19 -  7.2.4 bandiga binoan, isitish moslamalarining sirt harorati 70 ° S dan
oshmasligi kerak. Ushbu talab uchun MTBda DN 40 mm harorat regulyatorlarini
o'rnatish ko'zda tutilgan.Bolalarda kuyishlar va shikastlanishlar oldini olish uchun
isitish moslamalari olinadigan yog'och panjaralar bilan himoyalangan AY __ varaq.

Т1Т2

1.2.3.
4.5.6.7.8.9.

ВЕ             Tabiiy havo almashtirish  tizimi

10АДН 200х200
ikki qatorli panjara (ventilaysiya tizimi uchun)
Radiator qismlari soni   tн =-12°С  bo'lganda.
Quvur nishabligi

Ventil.
Bimetall qismli radiatorlar.

Shartli belgilar

В              Mexanik havo almashtirish  tizimi

Loyihalanayotgan  isitish quvuri  (yetkazib berish quvuri)
Loyihalanayotgan  isitish quvuri  ( qaytish quvuri)

Н2

Н
3

В ж
елезобет

онном канале
 см часть КЖ

Теплоизолировать9000

8400

9320 8720

Н
2

Э
кспликация пом

ещ
ений 1-Э

таж
а

Н
ом

ер
пом

ещ
ен

ия
Н

аим
ен

ование
П

лощ
адь м

²

1
Т

ам
бур

10.0

2
К

оридор
33.5

3
И

ж
рочи хонаси

14.0

4
Л

естн
ичн

ая клетка
17.7

5
И

ж
рочи хонаси

16.0

6
И

ж
рочи хонаси

16.0

7
И

ж
рочи хонаси

15.6

8
К

оридор
16.7

9
С

ан
 узел

11.0

10
А

рхив
12.0

11
А

рхивчи
 хон

аси
10.5

12
И

ж
рочи хонаси

16.7

13
И

ж
рочи хонаси

14.0

И
того                                                          189.7

2

С
тадия

Л
ист

Л
истов

И
зм

.
Л

ист
П

одп
.

Д
ата

Р
П

О
О

О
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E
Z

A
N

A
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O
E

K
T

"
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О
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Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

1 -qavat rejasi T
1-T

2
    tarm

oqlari bilan



1

А Б В

2
5

3
4

1
2

1

1
0

1
1

9

8

1
3

4
3

2

6265
6265

600
6000

19130

6000 6000

12000

7

6

5

1
0

Э
кспликация пом

ещ
ений 2-Э

таж
а

Н
ом

ер
пом

ещ
ен

ия
Н

аим
енование

П
лощ

адь м
²

1
Л

естничная клетка
17.7

2
И

ж
рочи хонаси

16.0

3
И

ж
рочи хонаси

16.0

4
И

ж
рочи хонаси

15.6

5
С

ан узел
5.0

6
Д

ам
 олиш

 хонаси
10.5

7
Д

иректор хонаси
17.5

8
Д

евонхона
11.0

9
А

рхив
16.7

10
К

оридор
27.6

11
И

ж
рочи хонаси

14.0

12
И

ж
рочи хонаси

18.0

13
И

ж
рочи хонаси

14.0

14И
того                                                           199.6

С
пециф

икация технологического оборудования 2-го этаж
а

С
ущ

е
ствую

щ
и
й

б
л
о
к

2 qavatlarga
T1,T2 Dn32мм

6
7

5 7 5

4

Переход
Dn32х25мм

T1-T2
DN32х5,4

T1-T2
DN32х5,4

T1-T2
DN32х5,4

T1-T2
DN25х4,2

T1-T2
DN25х4,2

2

С
тадия

Л
ист

Л
истов

И
зм

.
Л

ист
П

одп.
Д

ата

Р
П

О
О

О
"M

E
Z

A
N

A
  PR

O
E

K
T

"
г. С

ам
арканд

О
В

 Ч
А

С
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абов Д

N
abiev Sh

2026

6

M
ajburiy ijro byurosi U
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i

m
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.m
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Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

Radiator himoyalagichlari
AY qismigaqarang

2 -qavat rejasi T
1-T

2
    tarm

oqlari bilan



МТБ
13
КВТ

5
9

6

5

7
6

T1-T2
DN32х5,4

T1-T2
DN32х5,4

T1-T2
DN32х5,4

T1-T2
DN25х4,2

T1-T2
DN25х4,2

Переход
Dn32х25мм

Узел -1

Узел -2

4
5

7

5

7
6

Узел -1

Узел -2

Н
3

Н
2

Н2

В ж
елезобет

онном канале
 см часть КЖ

  Issiqlik tarmog'idan T2 ∅40mm
    Tem

ir beton kanalda

   Issiqlik tarmog'iga T1 ∅40mm
        Temir beton kanalda

teshik 600х450h
pastki belgisi.-1,150

2 qavatlarga
T1,T2 Dn32мм

∅
89х3,5

          Isitish tizimidan
 (обратный)  dn32мм

Isitish tizimiga
(подающ

ий) dn32мм

∅
89х3,5

          Isitish tizimidan
 (обратный)  dn32мм

Isitish tizimiga
(подающ

ий) dn32мм

6 76
7

3
3

3
3

5

5

4

4
8

9
9

9
9

№tr.

10
10

10
10

11
11

м
2

8

G
idrokollektor spetsifikatsiyasi

Ф
60x3,5

Т
рубоп

ровод и
з стальн

ы
х электросварны

х труб

O
g`irligi

   ед.кг

С
етчаты

й ф
ильтр, ф

лан
цевы

й из нер-
ж

авею
щ

и
й стали P

N
20, tдо =

180°С
; D

N
50

B
elgilanishi

N
om

lanishi
S

oni
E

slatm
a

Ш
аровой п

олн
опроходной кран, усиленн

ая
 м

одель, латун
ны

й D
N

50 P
N

20, tдо =
120°С

22
F

 6240

Б
араш

ковы
й

 вентиль п
олипропиленовы

й ,
D

N
32 P

N
20,

4

Т
ерм

ом
етр техн

ический до 100°С
T

B
1103L

A
2

В
ентиль м

уф
товы

й Ф
15, Pу16

2

К
ран

 трехходовой со ш
туцером

2

М
аном

етр стальной
, верхни

й предел
и

зм
ерений

M
A

5101
2

А
втом

атически
й воздуховы

бростной клапан
2

Ф
лан

ц
ы

 при
варн

ы
е с болтам

и и  гайкам
и Д

у50
4

А
м

ерикан
ка с внутр.резьбой П

П
Р D

N
32х1 1/4"

4

Ø
88,5х3,5

Т
рубоп

ровод и
з стальн

ы
х электросварны

х труб
4,0

гребенка
пм ш

т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

3,0

Ф
42,3x3,2

Т
рубоп

ровод и
з стальн

ы
х электросварны

х труб
1,5

У
гольн

ик стальны
е Ø

57м
м

6
ш

т

пмпм

У
голок 63х63х5,0 м

м
ш

т/м
4/1,6

крепление

Гидроколлектор

2

2

А
м

ерикан
ка с наруж

ны
м

.резьбой П
П

Р D
N

32х1
1/4"

4
ш

т
Б

алан
си

ровочн
ы

й
 клапан A

Q
T

 (A
B

-Q
M

) с
н

аруж
н

ой
 резьбой и изм

ер.н
и

п
елям

и
,

D
anfoss D

n 32
2

ш
т

С
ам

оклею
щ

аяся изоляци
я для воздуховодов

IZ
O

B
U

B
L

E
 толщ

и
ной  9м

м
  для трубы

4

О
твод полип

ропи
леновы

й  45° Ø
50 м

м
6

ш
т

Г
О

С
Т

 3262-75

Г
О

С
Т

 3262-75

Г
О

С
Т

 3262-75

issiqlik tarmog'idan
Ф
40x3,5

issiqlik tarmog'iga
Ф
40x3,5

R
a

d
iator

h
im

o
ya

lagichi
R

eyka
 5

0
х50

О
кно

1
00

0

D
eraza taxtasi

R
adiator him

oyalagichi

3
8

0

B
im

etallik  radiator

           Eslatma:
1.

Isitish tizimi quvurlari polipropilen PN25 dan Dn 32 mm gacha polipropilen qabul qilinadi.
2.

Planlarda  va sxemalarda  quvur devorining tashqi diametri va uning qalinligini ko'rsatilgan.
3.

Qurilmalar va quvurlar shartli ravishda qo'yilgan.
4.

Quvurlar  devor va pol qismlarida yashirin holda yotqiziladi.
5.

Loyihada  barcha pol qismidagi quvurlar izolyatsiyalansin.
6.

Quvurlar qiyaligi  yo'nalishi isitish qozoni tomonga  sxemalarga muvofiq amalga oshiriladi.
7.

Quvurni pollar va devorlarga har bir 0.5-0,7-metrgacha mahkamlang(klipsalar yordamida).
7.  Loyihada diagonal ulanishga ega alyuminiy radiatorlar ko'zda tutilgan
8.  Radiatorni derazalarning o'rtasiga qo'ying  derazasiz devorlar bundan mustasno.
9.  Radiatorlarni o'rnatishning minimal balandligi poldan  - 120 mm bo'lishi ta'minlansin.
11. Radiatorlarning issiqlik uzatilishi     70/50/    16-22C  grafigida ko'rib chiqildi.

Radiator himoyalagichlari

Т1Т2

1.2.3.4.5.6.7.

8.9.
ВЕ             Tabiiy havo almashtirish  tizimi

10А
ДН 200х200

ikki qatorli panjara (ventilaysiya tizimi uchun)
Radiator qismlari soni   tн =-12°С  bo'lganda.
Quvur nishabligi

Ventil.
Bimetall qismli radiatorlar.

Shartli belgilar

В              Mexanik havo almashtirish  tizimi

Loyihalanayotgan  isitish quvuri  (yetkazib berish quvuri)
Loyihalanayotgan  isitish quvuri  ( qaytish quvuri)

Узел 1

dn32 
dn20

dn20

в штрабе пола

 Термостатический клапан угловой
1/2" Danfoss RTR-G Ду 15

 013G7025+термоголовка RTR 7090

    Bimetall radiator
    bir qism 0,190 kVt

 Обводный
   мостик dn20

  Муфта комбинированная
 наружным резьбой   ∅20мм 1/2F

Mayevskiy krani

Burchakli kran
radiator uchun Dу 20x1/2'

С
тадия

Л
ист

Л
истов

И
зм

.
Л

ист
П

одп
.

Д
ата

Р
П

О
О

О
"M

E
Z

A
N

A
  PR

O
E

K
T

"
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О
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С
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Г

И
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Г
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П
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1,2  -qavatlar T1-T2 tarmoqlari  aksonometrik sxemasi

1,2  -qavatlar T1-T2 tarmoqlari
aksonometrik sxemasi



dв

16,6
21,2

dн

25x4,2
32x5,4

13,2
20x3,4

26,6
40x6,7

33,4
50x8,3

dу2025 153240

Polipropilen quvurlarning tashqi
diametri dn, shisha tolali

PPR-GF-PPR (PN = 25), ichki
diametri dv va nominal diametri

da ga mos kelish jadvali

740 мм для (9-ти секций)
580 мм для (7-ти секций)
500 мм для (6-ти секций)

80

Номинальный
наружный
диаметр
трубы

(DN), мм

Глубина
сварки,мм

25
16

32
20

40
21

Номинальный
наружный
диаметр
трубы
(DN), мм

Расстояние
в мм

70°С
80°С

25
600

550

32
700

650

40
800

750

599 мм для (6-ти секций)
679 мм для (7-ти секций)
839 мм для (9-ти секций)

Иссиклик кайтарувчи химоя
катлами б=3мм (по чертежу х600)

Кран радиаторный
угловой

НР DN20х1/2

Кран
Маевского

 Ду 15

  Муфта
комбинированная

 наружным резьбой
∅20мм 1/2F

Тройник 25х20х25мм
Тройник 25х20х25мм

Отвод 45° Dn20мм
Отвод 45° Dn20мм

 Термостатический клапан угловой
1/2" Danfoss RTR-G Ду 15

 013G7025+термоголовка RTR 7090

Клипса 25мм

Заглушка
1/2

Bimetall radiator
    bir qism 0,190 kVt

Клипса 25мм

600

Обшивка магистральных
труб см часть АР

Обшивка магистральных
труб см часть АР

6

R
adiator ulash detallari.

Расстояние между опорами в зависимости от
температуры воды в трубопроводе:

Расстояние трубы на глубину
сварного соединения :

Radiator ulash detallari.

Т1Т2

Т1Т2

Узел -2

С
тадия

Л
ист

Л
истов

И
зм

.
Л

ист
П

одп.
Д

ата

Р
П
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О

О
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A
N
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E

K
T

"
г. С

ам
арканд
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420 мм для (5-ти секций)
340 мм для (4-ти секций)

519 мм для (5-ти секций)
439 мм для (4-ти секций)
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Л
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А Б В

2
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3
4

1
2

1

1
0

1
1

9

8

1
3

4
3

2

6265
6265

600
6000

19130

6000 6000

12000

7

6

5

1
0

Э
кспликация пом

ещ
ений 2-Э

таж
а

Н
ом

ер
пом

ещ
ен

ия
Н

аим
енование

П
лощ

адь м
²

1
Л

естничная клетка
17.7

2
И

ж
рочи хонаси

16.0

3
И

ж
рочи хонаси

16.0

4
И

ж
рочи хонаси

15.6

5
С

ан узел
5.0

6
Д

ам
 олиш

 хонаси
10.5

7
Д

иректор хонаси
17.5

8
Д

евонхона
11.0

9
А

рхив
16.7

10
К

оридор
27.6

11
И

ж
рочи хонаси

14.0

12
И

ж
рочи хонаси

18.0

13
И

ж
рочи хонаси

14.0

14И
того                                                           199.6

С
пециф

икация технологического оборудования 2-го этаж
а

Ø
160

L
2
00

Ø
125

L
1
00

В
2

В
1
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тадия
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Л
истов
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Л
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Tomyopma qavat rejasi  ventilyatsiya tarmoqlari
bilan
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Л
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Tomyopma qavat rejasi
ventilyatsiya tarmoqlari bilan
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Позиция
Завод-изгото-

витель
Наименование и техническая

характеристика
Тип, марка, обозна-
чение документа,
опросного листа

Код обору-
дования, изделия,

материала

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Масса
едини-

цыкг

Примечание

И
спы

тание систем
ы

М
98

P
N

-25
Т

руба полипропиленовая  арм
ированная стекловолокном

 Ø
32х5,4

М
57

К
липсы

 для крепление   Ø
20м

м
,Ø

25м
м

,Ø
32м

м
22/60/114

  Ш
т

PP
R

S

4
  Ш

т
PP

R
S

М
уф

та  Ø
25м

м
8

  Ш
т

М
уф

та   Ø
32м

м
PP

R
S

15
  Ш

т

П
ереход                      Ø

32-25м
м

4
  Ш

т
PP

R
S

Т
ройник    Ø

32х20x32м
м

Т
ройник    Ø

25х20x25м
м

PP
R

S

PP
R

S

  Ш
т

  Ш
т

16 8

У
гольник  90°    Ø

32м
м

PP
R

S
  Ш

т

8
У

гольник  90°    Ø
25м

м
PP

R
S

  Ш
т

14

У
гловой кран для радиаторов с наруж

ной резьбой  1/2'
  Ш

т
24

У
гольник 90º 25х20 переходной

PP
R

S
  Ш

т
4

М
уф

та  Ø
20м

м

PP
R

S

О
бводны

й м
остик  Ø

20м
м

  Ш
т

12

О
 Т

 О
 П

 Л
 Е

 Н
 И

 Е

--П
ереходник левы

й и  правы
й с прокладкой  1/2

2/2
  Ш

т

--П
робка  для переходника  сам

оуплотняю
щ

аяся
1

  Ш
т

--В
оздухоотводчик ручной сам

оуплотню
щ

ийся
1

  Ш
т

--К
лю

ч ручного воздухоотводчика

3
  Ш

т

сек/квт
72/12,6
Q

c=
0.175квт

Т
о ж

е из  4-ти секций,

Т
о ж

е из 5-ти секций,

Т
о ж

е из 6-ти секций,

Ш
т/кВ

т

Ш
т/кВ

т

Ш
т/кВ

т

   1/0,7
Q

c=
0.175квт

   4/3,5
Q

c=
0.175квт

  3/3,15
Q

c=
0.175квт

1

--Д
ю

бель для кронш
тейна

--кронш
тейн радиаторны

й ш
ты

ревой белы
й

3
  Ш

т

1
  Ш

т

Р
адиаторы

 секционны
е Б

им
еталлические  "B

enevento"  Н
=

500 м
м

.

B
enevento

B
enevento

B
enevento

Т
о ж

е из 7-ти секций,
B

enevento
Ш

т/кВ
т

    3/3,675
Q

c=
0.175квт

Т
о ж

е из 9-ти секций,
B

enevento
Ш

т/кВ
т

   1/1,575
Q

c=
0.175квт

Т
руба полипропиленовая  арм

ированная стекловолокном
 Ø

20х3,4
М

11
П

К
 К

онтур

P
N

-25
Т

руба полипропиленовая  арм
ированная стекловолокном

 Ø
25х4,2

М
30

П
К

 К
онтур

6789 234510111213

14151617

P
N

-25

Для одного блока
радиатора

Для одного блока
радиатора

Для одного блока
радиатора

Для одного блока
радиатора

Для одного блока
радиатора

Для одного блока
радиатора

П
К

 К
онтур

Д
ата

V
aroq

M
ansabi

B
ajardi.

L
B

M
.

Im
zo

F
.I.SH

2026 y.
M

ajburiy ijro byurosi U
rgut tum

ani bo
.lim

i m
a

.m
uriy binosini

rekonstruksiya qilish
Р

аж
абов Д

N
abiev Sh
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Позиция
Завод-изгото-

витель
Наименование и техническая

характеристика
Тип, марка, обозна-
чение документа,
опросного листа

Код обору-
дования, изделия,

материала

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Масса
едини-

цыкг

Примечание

1819202122232425

Т
рубная оболочка лам

инированная IZ
O

B
U

B
B

L
E

 Ø
25 и Ø

20 толщ
иной 10 м

м
,

Т
рубная оболочка лам

инированная IZ
O

B
U

B
B

L
E

 Ø
32 толщ

иной 10 м
м

,

 М  М

Г
ильзы

 из легких водогазопроводны
х стальны

х труб для прокладки труб
через стены

 l=
0,12  Ø

32
  Ш

т/м

1/0,3
Г

ильзы
 из легких водогазопроводны

х стальны
х труб для прокладки труб

через стены
 l=

0,3  Ø
32

8/0,96

  Ш
т/м

30/11

57

 Г
 И

 Д
 Р

 О
 К

 О
 Л

 Л
 Е

 К
 Т

 О
 Р

F
 6240

T
B

1103L
A

M
A

5101

С
етчаты

й ф
ильтр, ф

ланцевы
й из нерж

авею
щ

ий стали P
N

20, tдо =
180°С

; D
N

40

Б
араш

ковы
й вентиль полипропиленовы

й , D
N

32 PN
20,

Т
ерм

ом
етр технический до 100°С

В
ентиль м

уф
товы

й Ф
15, Pу16

К
ран трехходовой со ш

туцером

М
аном

етр стальной, верхний предел изм
ерений

А
втом

атический воздуховы
бростной клапан

Ф
ланцы

 приварны
е с болтам

и и  гайкам
и Д

у 40м
м

А
м

ериканка с внутр.резьбой П
П

Р D
N

32х1 1/2"

242222244
ш

т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

ш
т

 Р
езьба сталь удлиненная оц из труб Ø

32м
м

4
ш

т

4/1,6
У

голок 63х63х5,0 м
м

  (для крепление)
ш

т/м

 П
окраска стальны

х труб за 2 раза
М

²
1,5

Т
еплоизоляция для электросварны

х труб  толщ
иной м

атам
и из базальтовой

м
инваты

 толщ
.40м

м
М

/М
3

6/0,09

О
твод 32х3,5 стальной 90 градусов

4
ш

т

Г
О

С
Т

 3262-75
Т

рубопровод из стальны
х электросварны

х труб Ø
88,5х3,5

4,0
пм

16789 234510111213

1415

Т
рубопровод из стальны

х электросварны
х труб  Ø

60x3,5
3

пм

Т
рубопровод из стальны

х электросварны
х труб  Ø

42,3x3,2
1,5

пм

161718

М
уф

та ком
бинированная наруж

ны
м

  резьбой   Ø
20м

м
 1/2F

  Ш
т

24

Т
ерм

остатический клапан R
T

R
-G

 Д
анф

осс угловой 1/2" D
anfoss R

T
R

-G
 Д

у 15
013G

7025

Т
ерм

остатическая головка R
T

R
 7090 Д

анф
осс

013G
7090

D
anfoss

D
anfoss

  Ш
т

24

  Ш
т

24

А
м

ериканка с наруж
.резьбой П

П
Р D

N
32х1 1/2"

4
ш

т

19

Б
А

Л
А

Н
С

И
РО

В
О

Ч
Н

Ы
Й

 К
Л

А
П

А
Н

 A
Q

T
 (A

B
-Q

M
) С

 Н
А

Р
У

Ж
Н

О
Й

 РЕ
ЗЬ

Б
О

Й
 И

И
ЗМ

Е
Р.Н

И
П

П
Е

Л
Я

М
И

, D
A

N
FO

SS
 D

n 32

A
B

N
M

 A
5 привод для клапана A

B
-Q

M
 Д

у 32, лог., Н
З, 24 В

3
ш

т

3
ш

т

20
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Г
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За счет  КП
Д

 72%

К
П

 №
18/10-1 К

М
 от

"18" октября  2023

О
О

О
 «C

H
IR

C
H

IQ
 S

T
E

M
P»

Т
ел: +

99891 780-96-96

М
одул

ьн
ы

й
 теп

л
овой

 бл
ок

 М
Т

Б
-160 к

В
т Т

4

В
ентилятор 13 В

атт

Н
асосы

 циркуляционны
е (сетевы

е), H
-20 м

, Q
-18 м

3/ч, N
-1,1 кВ

т.

В
одом

ер Д
У

 20 (для исходной воды
)

П
риборы

 К
И

П
иА

 (Э
К

М
 на воду, Э

К
М

 на газ, м
аном

етры
, терм

ом
етры

)

Н
асосы

 подпиточны
й 0,55 кВ

т

Э
лектрический щ

ит (для запуска и безопасной работы
 насосного

оборудования)
Запорная и предохранительны

й арм
атура М

Т
Б

 (затворы
, вентиля, краны

)

  Ш
т

1

  Ш
т

  Ш
т

2

  Ш
т

2

  Ш
т

1

1
М

одульны
й блок с основанием

, обш
ивка проф

настил,
Р

азм
еры

: 3000 х 2000 х 2500 м
м

.
ком

п.
1

К
отел водогрейны

й отопительны
й, вертикальны

й, твердотопливны
й,

м
ощ

ностью
 13 кВ

т
  Ш

т
2

  Ш
т

2

Б
ункер для угля V

-1 м
3

Р
асш

ирительны
й бак 100 л

  Ш
т

  Ш
т

  Ш
т

1111

Д
ы

м
овая труба d-150 м

м
,  длиной 5 м

етров на каж
ды

й котел.

2

2
Ш

т

Б
етонная подготовка под М

Т
Б

  Б
етон  м

арки B
15  3,4х2,4 хh0.15

м
2

3

м
2

8,16

У
стройство подстилаю

щ
их слоев гравийны

х толщ
. 10 см

8,16

5
1

2
3

4
6

7
8

9

Позиция
Завод-изгото-

витель
Наименование и техническая

характеристика
Тип, марка, обозна-
чение документа,
опросного листа

Код обору-
дования, изделия,

материала

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Масса
едини-

цыкг

Примечание

167 2345

Б
етон В

 -15 лотки и опорная подуш
ка

м
³

2
,8
8

Ш
т

6
О

поры
 неподвиж

ная хом
утовая для труб Ø

50
Т

С
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С
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О
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 скользящ
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м
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С
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Ш
т

6
А

нтикоррозийное покры
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м

Г
О

С
Т
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м

/м
2

36/6,78
Т

еплоизоляция труб Ø
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м
  м
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м
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 толщ
.40м

м
м

/м
3

36/0,28

П
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й слой- стеклоткань Т
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м

Т
У
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м
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2
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О

С
Т
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Т

рубопровод из стальны
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х труб Ø
50х3,0

36
пм

Т
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П
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С
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А
 О

Т
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О
Т

Е
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Ь
Н

А
Я
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О

 ЗД
А

Н
И

И
  (5м

)

Т
ерм

орегулятор (регуляторы
 тем

пературы
) Д

у 50 не более 70°С
  Ш

т
1

42

  Ш
т

1

Ф
ум

 лента Ø
0,1х19,30М

  Ш
т

12
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